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● 安全上のご注意 ● 
(ご使用前に必ずお読みください) 

 

本製品のご使用に際しては，本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお

読みいただくと共に，安全に対して十分に注意を払って，正しい取扱いをしていただくようお願いいたし

ます。 

本マニュアルで示す注意事項は，本製品に関するもののみについて記載したものです。シーケンサシス

テムとしての安全上のご注意に関しては，使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してくだ

さい。 

この「安全上のご注意」では，安全注意事項のランクを「 警告」，「 注意」として区分してあ

ります。 

 
なお， 注意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 

 

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管すると共に，必ず最終ユーザまでお届けいただくよ

うお願いいたします。 

 

【設計上の注意事項】 

警告 

● インテリジェント機能ユニットのバッファメモリの中で，「システムエリア」にデータを書き込ま

ないでください。 

また，シーケンサCPUからインテリジェント機能ユニットに対する出力信号の中で，｢使用禁止｣の

信号を出力（ON）しないでください。 

｢システムエリア｣に対するデータの書込み，｢使用禁止｣の信号に対する出力を行うと，シーケンサ

システムが誤動作する危険性があります。 

 

注意 

● 制御線や通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。 

100mm以上を目安として離してください。 

ノイズにより，誤動作の原因になります。 
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【取付け上の注意事項】 

注意 

● シーケンサは，使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルに記載の一般仕様の環境で使用して

ください。 

一般仕様の範囲以外の環境で使用すると，感電，火災，誤動作，製品の損傷あるいは劣化の原因に

なります。 

 

● ユニット下部のユニット装着用レバーを押さえながら，ユニット固定用突起をベースユニットの固

定穴に確実に挿入し，ユニット固定穴を支点として装着してください。 

ユニットが正しく装着されていないと，誤動作，故障，落下の原因になります。 

振動の多い環境で使用する場合は，ユニットをネジで締め付けてください。 

 

● ネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。 

ネジの締付けがゆるいと，落下，短絡，誤動作の原因になります。 

ネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。 

 

● ユニットの着脱は，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってくださ

い｡  

全相遮断しないと，製品の損傷の恐れがあります。 

オンラインユニット交換に対応したCPUユニットを使用したシステムおよびMELSECNET/Hリモート

I/O局は，オンライン中（通電中）でのユニット交換が可能です。 

ただし，オンライン中（通電中）でのユニット交換が可能なユニットには制限があり，ユニットご

とに交換手順が決められています。 

詳細については，本マニュアルのオンラインユニット交換の章を参照してください。 

 

● ユニットの導電部分や電子部品には直接触らないでください。 

ユニットの誤動作，故障の原因になります。 

 

【配線上の注意事項】 

警告 

● 配線作業後，通電，運転を行う場合は，必ず製品に付属の端子カバーを取り付けてください。 

端子カバーを取り付けないと，感電の恐れがあります。 

 

注意 

● FG端子は，シーケンサ専用のD種接地（第三種接地）以上で必ず接地を行ってください。 

感電，誤動作の恐れがあります。 

 

● 端子ネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。 

端子ネジの締付けがゆるいと，短絡，火災，誤動作の原因になります。 

端子ネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。 

 

● ユニット内に，切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。 

火災，故障，誤動作の原因になります。 
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【配線上の注意事項】 

注意 

● 配線時にユニット内へ配線クズなどの異物が混入するのを防止するため，ユニット上部に混入防止

ラベルを貼り付けています。 

配線作業中は，本ラベルをはがさないでください。 

システム運転時は，放熱のために本ラベルを必ずはがしてください。 

 

● 圧着端子は適合圧着端子を使用し，規定のトルクで締め付けてください。 

先開形圧着端子を使用すると，端子ネジがゆるんだ場合に脱落し，故障の原因になります。 

 

【立上げ・保守時の注意事項】 

警告 

● 通電中に端子に触れないでください。 

感電または誤動作の原因になります。 

 

● 清掃，端子ネジ，コネクタ取付けネジ，ユニット固定ネジの増し締めは，必ずシステムで使用して

いる外部供給電源を全相遮断してから行ってください。 

全相遮断しないと，感電，ユニットの故障や誤動作の恐れがあります。 

ネジの締付けがゆるいと，落下，短絡，誤動作の原因になります。 

ネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。 

 

注意 

● ユニットの分解，改造はしないでください。 

故障，誤動作，ケガ，火災の原因になります。 

 

● ユニットの着脱は，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってくださ

い。 

全相遮断しないと，ユニットの故障や誤動作の原因になります。 

オンラインユニット交換に対応したCPUユニットを使用したシステムおよびMELSECNET/Hリモート

I/O局は，オンライン中（通電中）でのユニット交換が可能です。 

ただし，オンライン中（通電中）でのユニット交換が可能なユニットには制限があり，ユニットご

とに交換手順が決められています。 

詳細については，本マニュアルのオンラインユニット交換の章を参照してください。 

 

● ユニットとベースおよび端子台の着脱は，製品ご使用後，50回以内としてください。（JIS B 3502

に準拠） 

なお，50回を超えた場合は，誤動作の原因となる恐れがあります。 

 

● ユニットに触れる前には，必ず接地された金属などに触れて，人体などに帯電している静電気を放

電してください。 

静電気を放電しないと，ユニットの故障や誤動作の原因になります。 
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【廃棄時の注意事項】 

注意 
 

● 製品を廃棄するときは，産業廃棄物として扱ってください。 
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● 製品の適用について ● 
 

(1) 当社シーケンサをご使用いただくにあたりましては，万一シーケンサに故障・不具合などが発生した場合

でも重大な事故にいたらない用途であること，および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセ

ーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。 

 

(2) 当社シーケンサは，一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがい

まして，以下のような機器・システムなどの特殊用途へのご使用については，当社シーケンサの適用を除

外させていただきます。万一使用された場合は当社として当社シーケンサの品質，性能，安全に関る一切

の責任（債務不履行責任，瑕疵担保責任，品質保証責任，不法行為責任，製造物責任を含むがそれらに限

定されない）を負わないものとさせていただきます。 

・ 各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途 

・ 鉄道各社殿および官公庁殿など，特別な品質保証体制の構築を当社にご要求になる用途 

・ 航空宇宙，医療，鉄道，燃焼・燃料装置，乗用移動体，有人搬送装置，娯楽機械，安全機械など生命，

身体，財産に大きな影響が予測される用途 

ただし，上記の用途であっても，具体的に使途を限定すること，特別な品質（一般仕様を超えた品質等）

をご要求されないこと等を条件に，当社の判断にて当社シーケンサの適用可とする場合もございますので，

詳細につきましては当社窓口へご相談ください。 
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改 訂 履 歴 

※取扱説明書番号は，本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。 

印刷日付 ※取扱説明書番号 改  訂  内  容 

2000年11月 SH(名)-080133-A 初版印刷 

2001年 4月 SH(名)-080133-B  追加  

2.1項，2.2項 

 一部修正  

EMC指令・低電圧指令への対応，総称・略称について，製品構成，5.2項，

5.2.1項，5.2.2項，5.3.3項 

2002年 1月 SH(名)-080133-C  追加  

1.2項，3.4.18項，3.4.19項，7章，付2，付3 

 一部追加  

安全上のご注意，総称・略称について，2.1項，3.1項，3.2項，3.4.1項，

4.3項，4.6項，5.2.1項，5.2.2項，8.1項，8.2.1項 

 一部修正  

3.3.2項，3.4.10項，3.4.17項，4.1項，4.2項，4.4.1項，4.4.2項， 

8.2.4項，8.2.5項 

 移動  

7章→8章，付2→付4 

2003年 1月 SH(名)-080133-D  追加  

5.6.4項 

 一部修正  

安全上のご注意，1.2項，2.1項，3.1.1項，3.2項，3.3.1項，3.3.2項， 

3.4.1項，3.4.3項，3.4.4項，3.4.6項～3.4.8項，3.4.10項～3.4.17項， 

3.4.19項，4.5項，4.6項，5.1項，5.2.1項，5.2.2項，5.3.2項，5.4項， 

5.5項，5.6.1項～5.6.3項，6.1項，6.1.1項，6.1.2項，6.2項，6.2.1項， 

6.2.2項，7.3.1項，7.3.3項～7.3.6項，7.4項，8.1項，8.2.1項，8.2.5項， 

付2.1，付3.1，付3.2，付3.3 

2003年 6月 SH(名)-080133-E Q64RD-G を機種追加した。 

 追加  

3.1.2項，3.4.2項，3.4.5項，3.4.7項，3.4.12項，3.4.13項，3.4.23項，

7.4.2項，8.2.5項，8.2.6項，付1.3 

 一部修正  

総称・略称について，製品構成，1章，1.1項，2.1項，2.2項，3.1項， 

3.1.1項，3.1.3項，3.2項，3.2.1項，3.3.1項，3.3.2項，3.4.1項， 

3.4.3項，3.4.4項，3.4.6項，3.4.8項～3.4.11項，3.4.14項～3.4.22項，

3.4.24項，3.4.25項，4.2項，4.3項，4.4.1項～4.6項，5.1項，5.2.1項，

5.3.1項～5.5項，5.6.1項～5.6.4項，6章，6.1項，6.1.1項，6.1.2項， 

6.2項，6.2.1項，6.2.2項，7章，7.1項，7.2項，7.3.1項～7.3.6項， 

7.4.1項，8章，8.1項，8.2.3項，8.2.4項，8.2.7項，8.2.9項，8.2.10項， 

付1.1，付3，付3.1～付3.3，付4 
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※取扱説明書番号は，本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。 

印刷日付 ※取扱説明書番号 改  訂  内  容 

2004年 5月 SH(名)-080133-F  一部修正  

2.2項，3.4.16項，7.1項，7.3.1項～7.3.6項 

2004年10月 SH(名)-080133-G  一部修正  

安全上のご注意，2.1項，3.3項，3.3.1項，3.4.1項，3.4.2項，4.1項， 

6.2項，6.2.1項 

2005年 7月 SH(名)-080133-H  追加  

3.2.2項，3.4.22項，3.4.23項，付2.2，付2.2.1，付2.2.2，付2.3 

 一部修正  

1.1項，1.2項，2.1項，2.2項，3.1.1項，3.1.2項，3.2項，3.2.1項， 

3.3.1項，3.3.2項，3.4.1項，3.4.2項，3.4.4項，3.4.5項，3.4.6項， 

3.4.8項，3.4.14項，3.4.20項，3.4.21項，5.1項，5.6.1項，6.1.1項， 

6.2.1項，7.3.1項，7.3.3項，7.3.4項，8.1項，8.2.10項，付2.1 

2006年 2月 SH(名)-080133-I  追加  

付3.1 

 一部修正  

安全上のご注意，1.2項， 2.2項，3.2項，7.3.3項，7.3.5項，付3，索引 

 項番号変更  

付3.1→付3.2，付3.2→付3.3，付3.3→付3.4 

2006年10月 SH(名)-080133-J  一部修正  

4.5項 

目次，参照項の見直し 

2007年6月 SH(名)-080133-K  一部修正  

1.1項，1.2項，3.1.1項，3.2項，3.2.2項，3.2.3項，3.3.2項,3.4.2項， 

3.4.19項，3.4.22項，4.3項，6.2.1項，8.1項，付3.1，付3.2，付3.3 

2007年10月 SH(名)-080133-L  一部修正  

安全上のご注意，目次，総称・略称について，2.2節，2.3節，4.1節， 

5.2.2項 

2008年 5月 SH(名)-080133-M  一部修正  

EMC指令・低電圧指令への対応，総称・略称について，2.1節，2.3節， 

3.4.1項，3.4.2項，4.1節，5.2.1項，5.2.2項，5.3.2項，5.3.3項，5.4節，

5.5節，5.6.1項，第7章，7.1節 
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※取扱説明書番号は，本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

印刷日付 ※取扱説明書番号 改 訂 内 容 

2010年 3月 SH(名)-080133-N  追加 

製品の適用について 

 一部修正 

安全上のご注意，総称・略称について，第1章，1.1項，1.2項，2.1項， 

2.2項，2.3項，3.2項，3.2.1項，3.3.1項，3.3.2項，3.4.1項，3.4.2項， 

3.4.4項，3.4.6項，3.4.7項，3.4.8項，3.4.13項，3.4.18項，3.4.19項，

4.1項，4.3項，4.5項，4.6項，5.2.1項，5.4項，5.5項，5.6.1項， 

5.6.2項，5.6.3項，6.1.1項，6.1.2項，6.2項，6.2.1項，7.2項，7.3.1項，

7.3.2項，7.3.3項，7.3.4項，7.3.5項，7.3.6項，7.4.1項，7.4.2項， 

7.5項，8.1項，8.2.1項，8.2.10項，付2.1，付3 

 項番号変更 

付2→付1，付2.1→付1.1，付2.2→付1.2，付2.2.1→付1.2.1， 

付2.2.2→付1.2.2，付2.3→付1.3，付3→付2，付3.1→付2.1， 

付3.2→付2.2，付3.3→付2.3，付3.4→付2.4，付4→付3 

2011年 9月 SH(名)-080133-O  一部修正 

安全上のご注意，EMC指令・低電圧指令への対応，総称・略称について，

1.1項，2.1項，3.4.2項，3.4.22項，4.3項，4.6項，5.2項，5.2.1項， 

5.2.2項，5.6.2項，6.1項，6.1.2項，6.2.2項，第7章，7.1項，8.1項 

2012年 5月 SH(名)-080133-P  一部修正 

EMC指令・低電圧指令への対応，2.3項，3.1.1項，3.1.2項，3.2項， 

3.2.1項，3.3.2項，3.4.6項，3.4.13項，3.4.14項，4.6項，5.2.2項， 

5.6.2項，5.6.3項，6.2.1項，8.1項，8.2.1項，8.2.8項，8.2.9項，付1.2， 

付1.3 

2015年 8月 SH(名)-080133-Q  一部修正 

総称・略称について，2.1項，3.4.14項，4.6項，5.2項，5.2.1項，6.1項， 

6.1.1項，6.1.2項，6.2項，6.2.1項，6.2.2項 

2016年 5月 SH(名)-080133-R  一部修正 

2.3項，4.3項，付3 

本書によって，工業所有権その他の権利の実施に対する保証，または実施権を許諾するものではありません。また 

本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については，当社は一切その責任を負うことができません。 

 2000 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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は  じ  め  に 

このたびは，三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズをお買い上げいただきまことにありがとうございました。 

ご使用前に本書をよくお読みいただき，Qシリーズシーケンサの機能・性能を十分ご理解のうえ，正しくご使

用くださるようお願い致します。 
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EMC指令・低電圧指令への対応 

(1) シーケンサシステムについて 

お客様の製品にEMC指令・低電圧指令対応の弊社シーケンサを組み込んで，EMC指

令・低電圧指令に適合させるときは，下記のいずれかのマニュアルを参照してく

ださい。 

•QCPUユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編) 

•安全にお使いいただくために 

（CPUユニットまたはベースユニットに同梱のマニュアル） 

シーケンサのEMC指令・低電圧指令対応品は，本体の定格銘板にCEのマークが印刷 

されています。 
 

(2) 本製品について 

本製品をEMC指令・低電圧指令に適合させるための独自の対策は，必要ありません。 

 

総称・略称について 

本マニュアルでは，特に明記する場合を除き，下記に示す総称・略称を使って説明

します。 
 

総称／略称 総称・略称の内容 

Q64RD Q64RD形白金測温抵抗体温度入力ユニットの略称。 

Q64RD-G Q64RD-G形チャンネル間絶縁測温抵抗体温度入力ユニットの略称。 

DOS/Vパソコン IBM PC/AT®および互換機のDOS/V対応のパソコン。（PC98-NX®を含む。） 

GX Developer 
MELSECシーケンサソフトウェアパッケージの製品名 

GX Works2 

GX Configurator-TI 温度入力ユニット設定・モニタツールGX Configurator-TI(SW1D5C-QTIU)の略称。 

PC-9800® PC-9800®シリーズの略称。（PC98-NX®を除く。） 

QCPU（Qモード） 

Q00JCPU，Q00UJCPU，Q00CPU，Q00UCPU，Q01CPU，Q01UCPU，Q02CPU，Q02HCPU，Q02PHCPU，Q02UCPU， 

Q03UDCPU，Q03UDVCPU，Q03UDECPU，Q04UDHCPU，Q04UDVCPU，Q04UDPVCPU，Q04UDEHCPU，Q06HCPU， 

Q06PHCPU，Q06UDHCPU，Q06UDVCPU，Q06UDPVCPU，Q06UDEHCPU，Q10UDHCPU，Q10UDEHCPU，Q12HCPU， 

Q12PHCPU，Q12PRHCPU，Q13UDHCPU，Q13UDVCPU，Q13UDPVCPU，Q13UDEHCPU，Q20UDHCPU，Q20UDEHCPU， 

Q25HCPU，Q25PHCPU，Q25PRHCPU，Q26UDHCPU，Q26UDVCPU，Q26UDPVCPU，Q26UDEHCPU，Q50UDEHCPU， 

Q100UDEHCPUの総称。 

プロセスCPU Q02PHCPU，Q06PHCPU，Q12PHCPU，Q25PHCPUの総称。 

二重化CPU Q12PRHCPU，Q25PRHCPUの総称。 

パソコン DOS/VパソコンおよびPC-9800®の総称。 

測温抵抗体 白金測温抵抗体，ニッケル測温抵抗体の総称。 

Windows Vista® 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic Operating System， 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium Operating System， 

Microsoft® Windows Vista® Business Operating System， 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate Operating System， 

Microsoft® Windows Vista® Enterprise Operating Systemの総称。 

Windows® XP 
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System， 

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称。 

Windows® 7 

Microsoft® Windows® 7 Starter Operating System， 

Microsoft® Windows® 7 Home Premium Operating System， 

Microsoft® Windows® 7 Professional Operating System， 

Microsoft® Windows® 7 Ultimate Operating System， 

Microsoft® Windows® 7 Enterprise Operating Systemの総称。 

ただし，32ビット版のみを指す場合は｢Windows® 7（32ビット版）｣，64ビット版のみを指す場

合は｢Windows® 7（64ビット版）｣と記載します。 
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製品構成 

本製品の製品構成を次に示します。 
 

形  名 品  名 個  数 

Q64RD Q64RD形白金測温抵抗体温度入力ユニット 1 

Q64RD-G Q64RD-G形チャンネル間絶縁測温抵抗体温度入力ユニット 1 

SW1D5C-QTIU GX Configurator-TI Version 1（1ライセンス品） (CD-ROM) 1 

SW1D5C-QTIU-A GX Configurator-TI Version 1（複数ライセンス品） (CD-ROM) 1 
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１ 概  要 
MELSEC-Q

第１章 概  要 

本ユーザーズマニュアルは，MELSEC-QシリーズのCPUユニット（以下，シーケンサCPU

と略す）と組み合せて使用するQ64RD形白金測温抵抗体温度入力ユニット（以下，Q64RD

と略す。）および，Q64RD-G形チャンネル間絶縁測温抵抗体温度入力ユニット（以下，

Q64RD-Gと略す。）の仕様，取扱い，プログラミング方法などについて説明したもので

す。 

 

Q64RDは，白金測温抵抗体の3導線式／4導線式接続用ユニット（端子を短絡させるこ

とにより2導線式の接続も可能）であり，白金測温抵抗体Pt100またJPt100（以下，Pt100

またはJPt100と略す。）より入力された温度データ[℃]を 

・16ビット符号付きバイナリデータ（小数点以下第1位までの値×10で格納） 

・32ビット符号付きバイナリデータ（小数点以下第3位までの値×1000で格納） 

の温度測定値およびスケーリング値（比率値(%)）に変換するユニットです。 

 

Q64RD-Gは，測温抵抗体の3導線式／4導線式接続用ユニット（端子を短絡させること

により2導線式の接続も可能）であり，白金測温抵抗体Pt100またはJPt100（以下，Pt100

またはJPt100と略す。），ニッケル測温抵抗体Ni100（以下，Ni100と略す。）より入

力された温度データ[℃]を 

・16ビット符号付きバイナリデータ（小数点以下第1位までの値×10で格納） 

・32ビット符号付きバイナリデータ（小数点以下第3位までの値×1000で格納） 

の温度測定値およびスケーリング値（比率値(%)）に変換するユニットです。 

 

 

 
＊1 スケーリング値の詳細については，3.4.15項を参照してください。 
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１ 概  要 
MELSEC-Q

 
1.1 特  長 

(1) チャンネル間絶縁（Q64RD-G） 

Q64RD-G はチャンネル間が絶縁されています。 
 

(2) 1ユニットで4チャンネルの温度測定が可能 

Q64RD，Q64RD-Gとも1ユニットで4チャンネルの温度測定が行えます。 

また，検出した温度測定値をスケーリング値（比率値(%)）に変換もできます。 
 

(3) 変換許可・禁止の設定が可能 

チャンネルごとに変換許可・禁止設定ができ，未使用チャンネルを変換禁止にす

ることにより，サンプリング時間を短くすることができます。 

また，未使用チャンネルの不要な断線検出を防止することができます。 
 

(4) 規格に準拠した測温抵抗体が使用可能 

(a) JIS規格に準拠した白金測温抵抗体が使用可能(Q64RD) 

JIS規格に準拠した2種類の白金測温抵抗体（Pt100,JPt100）が使用できます。 

また，GX Developerにより1チャンネルごとに白金測温抵抗体の種類が選択で

きます。 

(b) JIS規格に準拠した白金測温抵抗体またはDIN規格に準拠したニッケル測温抵

抗体が使用可能(Q64RD-G) 

JIS規格に準拠した2種類の白金測温抵抗体(Pt100,JPt100)が使用でき，さら

にDIN規格に準拠したニッケル測温抵抗体(Ni100)も使用できます。 

また，GX Developerにより1チャンネルごとに測温抵抗体の種類が選択できま

す。 
 

(5) 3導線式／4導線式のいずれの測温抵抗体も接続が可能 

チャンネルごとに3導線式／4導線式の測温抵抗体の接続ができます。また2導線式

の測温抵抗体も端子を短絡させることにより接続できます。 
 

(6) 断線検出が可能 

チャンネルごとに測温抵抗体またはケーブルの断線が検出できます。 
 

(7) 用途に応じた平均処理の選択が可能 

変換処理方法として，サンプリング処理，時間平均処理，回数平均処理，移動平

均処理，1次遅れフィルタの選択が各チャンネルに行えます。 
 

(8) 用途に応じた切換レンジの選択が可能 

(a) -20～120℃／-180～600℃／-200～850℃の選択が可能(Q64RD) 

白金測温抵抗体Pt100またはJPt100を使用したとき，-20～120℃／-180～ 

600℃／-200～850℃のレンジを各チャンネルに選択できます。 

(b) 0～200℃／-20～120℃／-180～600℃／-200～850℃／-60～180℃の選択が可

能(Q64RD-G) 

白金測温抵抗体Pt100またはJPt100を使用したとき，0～200℃／-20～120℃／ 

-180～600℃／-200～850℃のレンジを各チャンネルに選択できます。 

また，ニッケル測温抵抗体Ni100を使用したとき，-60～180℃のレンジを各

チャンネルに選択できます。 
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(9) オフセット／ゲイン値設定による誤差補正が可能 

チャンネルごとにオフセット／ゲイン値設定による誤差補正ができます。 

また，オフセット／ゲイン値は，ユーザレンジ設定と工場出荷設定を選択できま

す。 
 

(10) 警報出力が可能 

設定した測定範囲をはずれた温度を検出した場合は，各チャンネルに警報出力を

行うことができます。 
 

(11) オンラインユニット交換 

システムを停止することなくユニット交換が行えます。 

さらにシーケンスプログラムを使用し，下記の動作を行うことで交換前の仕様を

引き継ぐことができます。（ただし同一機種間に限ります） 

・ オンラインユニット交換したQ64RD/Q64RD-Gへのオフセット・ゲイン設定値の

継承 

・ 別スロットに装着されている他のQ64RD/Q64RD-Gへのオフセット・ゲイン設定

値の転送 
 

(12) GX Configurator-TIによる簡単設定 

別売のGX Configurator-TIを使用すると，Q64RD/Q64RD-Gの設定を画面上で行える

ため，シーケンスプログラムを削減できます。 

また，ユニットの設定状態や動作状態の確認が容易になります。 
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１ 概  要 
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1.2 追加／変更された機能について 

Q64RD/Q64RD-Gで追加／変更された機能を以下に示します。 

 

(1) Q64RD 

Q64RDで追加／変更された機能を以下に示します。 
 

項  目 対応ユニット 機能概要 参照項

オンラインユニット交換 機能バージョンC以降 

システムを停止することなくユニット交換が行えま

す。 

機能バージョンC以降のシーケンサCPUが必要です。 

7章 

シーケンサCPUのリセット

不要なモード移行 
機能バージョンC以降 

モード移行設定（バッファメモリアドレス158,159：

Un\G158,Un\G159）と動作条件設定要求(Y9)により，

シーケンサCPUをリセットすることなく，通常モード

とオフセット・ゲイン設定モードの移行を行います。 

3.4.24項

専用命令(G(P).OFFGAN)により，シーケンサCPUをリ

セットすることなく，通常モードとオフセット・ゲイ

ン設定モードの移行を行います。 

付2.2 

GX Configurator-TIにより，シーケンサCPUをリセッ

トすることなく，通常モードとオフセット・ゲイン設

定モードの移行を行います。 

5.6.2項

断線検出時変換設定機能 
製品情報の上5桁が07072

以降 

断線検出時のCH□温度測定値（バッファメモリアドレ

ス11～14,54～61：Un\G11～14,Un\G54～61）への格納

値を「断線直前の値」「アップスケール（測定温度範

囲の上限値＋測定温度範囲の5％）」「ダウンスケー

ル（測定温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）」

「任意の値」のいずれかから選択する機能です。 

3.2.2項

移動平均処理 
製品情報の上5桁が07072

以降 

サンプリング時間ごとに測定した指定回数分のディ

ジタル出力値を平均処理します。 
3.2.1項

一次遅れフィルタ 
製品情報の上5桁が07072

以降 

設定した時定数により，ディジタル出力値を平滑化し

ます。 
3.2.1項

 
(2) Q64RD-G 

Q64RD-Gで追加された機能を以下に示します。 
 

項  目 対応バージョン 機能概要 参照項

断線検出時変換設定機能 
製品情報の上5桁が07072

以降 

断線検出時のCH□温度測定値（バッファメモリアドレ

ス11～14,54～61：Un\G11～14,Un\G54～61）への格納

値を「断線直前の値」「アップスケール（測定温度範

囲の上限値＋測定温度範囲の5％）」「ダウンスケー

ル（測定温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）」

「任意の値」のいずれかから選択する機能です。 

3.2.2項

 

ポイント  

(1) 機能バージョンによる機能比較については，付1.1を参照してください。 

(2) 製品情報の上5桁が07071以前と07072以降のQ64RD/Q64RD-Gの違いについては 

付1.2を参照してください。 

(3) 機能バージョン，製品情報の確認方法は，2.2項を参照してください。 
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２ システム構成 
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第２章 システム構成 

Q64RD/Q64RD-Gのシステム構成について説明します。 

2.1 適用システム 

適用システムについて説明します。 
 

(1) 装着可能ユニット，装着可能枚数，装着可能ベースユニット 
 

(a) CPUユニットに装着時 

装着可能CPUユニット，装着可能枚数および装着可能ベースユニットについて

は，使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。 

 

CPUユニットに装着する場合は，下記の点に注意してください。 

・二重化CPUにQ64RD/Q64RD-Gを装着する場合は，シリアルNo.の上5桁が09012 

以降を使用してください。 

・他の装着ユニットとの組合せ，装着枚数によっては電源容量の不足が発生

する場合があります。ユニット装着時，必ず電源容量を考慮してください。

電源容量が不足する場合は，装着するユニットの組合せを検討してくださ

い。 

・CPUユニットの入出力点数範囲内でユニットを装着してください。 

使用可能なスロット数の範囲内であれば，任意のスロットに装着できます。 
 
 

備  考 

C言語コントローラユニットで使用する場合，C言語コントローラユニットのユー

ザーズマニュアルを参照してください。 

 

(b) MELSECNET/HのリモートI/O局に装着時 

装着可能MELSECNET/HリモートI/O局，装着可能枚数および装着可能ベースユ

ニットについては，Q対応MELSECNET/Hネットワークシステムリファレンスマ

ニュアル（リモートI/Oネット編）を参照してください。 

 

(2) マルチCPUシステムへの対応 

マルチCPUシステムでQ64RD/Q64RD-Gを使用する場合は，最初に下記のマニュアル

を参照してください。 

 

(3) オンラインユニット交換への対応 

オンラインユニット交換を行う場合は，機能バージョンC以降のQ64RD/Q64RD-Gを

使用してください。 
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２ システム構成 
MELSEC-Q 

(4) Q64RD対応ソフトウェアパッケージ 

Q64RDを使用するシステムとソフトウェアパッケージの対応は以下のとおりです。 

Q64RDを使用時は，GX DeveloperまたはGX Works2が必要です。 
 

 
ソフトウェアバージョン 

GX Developer GX Configurator-TI＊1＊2 GX Works2 

Q00J/Q00/Q01CPU 
シングルCPUシステム Version 7以降 

Version 1.10L以降 

GX Works2 Version1
オペレーティング
マニュアル（共通
編）を参照してくだ

さい。 

マルチCPUシステム Version 8以降 

Q02/Q02H/Q06H/ 
Q12H/Q25HCPU 

シングルCPUシステム Version 4以降 
Version 1.00A以降 

マルチCPUシステム Version 6以降 

Q02PH/Q06PHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.68W以降 

Version 1.13P以降 
マルチCPUシステム 

Q12PH/Q25PHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 7.10L以降 
マルチCPUシステム 

Q12PRH/Q25PRHCPU 二重化システム Version 8.45X 以降 Version 1.14Q以降 

Q00UJ/Q00U/Q01UCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.76E以降 

Version 1.24AA以降 

マルチCPUシステム 

Q02U/Q03UD/ 
Q04UDH/Q06UDHCPU 

シングルCPUシステム 
Version 8.48A 以降 

マルチCPUシステム 

Q10UDH/Q20UDHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.76E以降 
マルチCPUシステム 

Q13UDH/Q26UDHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.62Q以降 
マルチCPUシステム 

Q03UDE/Q04UDEH/ 
Q06UDEH/Q13UDEH/ 
Q26UDEHCPU 

シングルCPUシステム 
Version 8.68W以降 

マルチCPUシステム 

Q10UDEH/Q20UDEHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.76E以降 
マルチCPUシステム 

上記以外のCPUユニット 
シングルCPUシステム 

使用不可 使用不可 
マルチCPUシステム 

MELSECNET/HリモートI/O局に装着する場合 Version 6以降 Version 1.00A以降 

＊1：Version 1.14Q以前の製品は｢通常モード－オフセット・ゲイン設定モード移行｣および

｢待避データ｣に対応していません。Version 1.15R以降の製品を使用してください。 

＊2：Version 1.20W以前の製品は「移動平均処理」「一次遅れフィルタ」「断線検出時変換

設定機能」に対応していません。Version 1.21X以降の製品を使用してください。 
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２ システム構成 
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(5) Q64RD-G対応ソフトウェアパッケージ 

Q64RD-Gを使用するシステムとソフトウェアパッケージの対応は以下のとおりで

す。 

Q64RD-Gを使用時は，GX DeveloperまたはGX Works2が必要です。 
 

 
ソフトウェアバージョン 

GX Developer GX Configurator-TI＊1 GX Works2 

Q00J/Q00/Q01CPU 
シングルCPUシステム Version 7以降 

Version 1.17T以降 

GX Works2 Version1
オペレーティング
マニュアル（共通
編）を参照してくだ

さい。 

マルチCPUシステム Version 8以降 

Q02/Q02H/Q06H/ 
Q12H/Q25HCPU 

シングルCPUシステム Version 4以降 

マルチCPUシステム Version 6以降 

Q02PH/Q06PHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.68W以降 
マルチCPUシステム 

Q12PH/Q25PHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 7.10L以降 
マルチCPUシステム 

Q12PRH/Q25PRHCPU 二重化システム Version 8.45X 以降 Version 1.14Q以降 

Q00UJ/Q00U/Q01UCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.76E以降 

Version 1.24AA以降 

マルチCPUシステム 

Q02U/Q03UD/ 
Q04UDH/Q06UDHCPU 

シングルCPUシステム 
Version 8.48A 以降 

マルチCPUシステム 

Q10UDH/Q20UDHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.76E以降 
マルチCPUシステム 

Q13UDH/Q26UDHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.62Q以降 
マルチCPUシステム 

Q03UDE/Q04UDEH/ 
Q06UDEH/Q13UDEH/ 
Q26UDEHCPU 

シングルCPUシステム 
Version 8.68W以降 

マルチCPUシステム 

Q10UDEH/Q20UDEHCPU 
シングルCPUシステム 

Version 8.76E以降 
マルチCPUシステム 

上記以外のCPUユニット 
シングルCPUシステム 

使用不可 使用不可 
マルチCPUシステム 

MELSECNET/HリモートI/O局に装着する場合 Version 6以降 Version 1.17T以降 

*1：Version 1.20W以前の製品は「断線検出時変換設定機能」に対応していません。Version 

1.21X以降の製品を使用してください。 
 

ポイント  

(1) Q64RDには機能バージョンAの製品はありません。Q64RD-Gには機能バージョンA

および機能バージョンBの製品はありません。機能バージョンCは機能バージョ

ンAおよび機能バージョンBの製品の機能を含んでいます。 

(2) GX Configurator-TIのバージョンにより対応しているシステム，CPUユニット

およびQ64RD/Q64RD-Gの機能が異なります。 

GX Configurator-TIの最新バージョンは，三菱電機FAサイトからダウンロード

してください。 

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa 

(3) GX Works2 を使用する場合は，下記マニュアルを参照してください。 

・GX Works2 Version1 オペレーティングマニュアル（共通編） 

・GX Works2 Version1 オペレーティングマニュアル（インテリジェント機能ユ

ニット操作編） 
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2.2 二重化システムでQ64RD/Q64RD-Gを使用する場合について 

二重化システムでQ64RD/Q64RD-Gを使用する場合について説明します。 

 

(1) 専用命令について 

専用命令は使用できません。 

 

(2) GX Configurator-TIについて 

GX Developerで増設ベースユニット上のインテリジェント機能ユニットを経由し

て，二重化CPUにアクセスする場合，GX Configurator-TIは使用できません。 

下記に示す通信経路で二重化CPUに接続してください。 

 

  

基本ベースユニット

増設ベースユニット

1 2

1 CPU直結による接続

2 基本ベースユニット上のインテリジェント機能ユニットを経由した接続
（Ethernetユニット，MELSECNET/Hユニット，CC-Linkユニット経由）

（使用できません）
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2.3 機能バージョン／製品情報／ソフトウェアバージョンの確認方法 

Q64RD/Q64RD-Gの機能バージョン，製品情報およびGX Configurator-TIのソフトウェ

アバージョンの確認方法を示します。 

 

(1) 機能バージョン，シリアルNo.の確認方法 

Q64RD/Q64RD-Gの機能バージョンとシリアルNo.は，定格銘板やユニット前面， 

GX Developerのシステムモニタで確認できます。 

 

(a) 定格銘板での確認 

定格銘板は，Q64RD/Q64RD-Gの側面にあります。 

 

 

 

(b) ユニット前面での確認 

ユニット前面（下部）に定格銘板に記載されている機能バージョンとシリア

ルNo.を表示しています。 

 

 

 

  

11041
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(c) システムモニタ（製品情報一覧）での確認 

システムモニタの表示は，GX Developer の[診断] → [システムモニタ]の 

 製品情報一覧 ボタンをクリックします。 

 

 

 

① 製造番号の表示 

Q64RD/Q64RD-Gは，製造番号表示に未対応のため“-”が表示されます。 

 

ポイント  

定格銘板，ユニット前面に記載されているシリアルNo.と，GX Developerの製品情報

一覧に表示されるシリアルNo.は異なることがあります。 

・ 定格銘板，ユニット前面のシリアルNo.は，製品の管理情報を示しています。 

・ GX Developerの製品情報一覧に表示されるシリアルNo.は，製品の機能情報を示

しています。 

製品の機能情報は，機能追加時に更新されます。 
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(2) GX Configurator-TIのソフトウェアバージョンの確認方法 

GX Configurator-TIのソフトウェアバージョンは，GX Developerの[ヘルプ]→[製

品情報]で確認できます。 
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メ モ 
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第３章 仕  様 

3.1 性能仕様 

Q64RD/Q64RD-Gの性能仕様を下記に示します。 
 
3.1.1 Q64RDの仕様 

項  目 仕  様 

チャンネル数 4チャンネル 

出力 
温度測定値 

16ビット符号付きバイナリデータ（－2000～8500：小数点以下第1位までの値×10） 

32ビット符号付きバイナリデータ（－200000～850000：小数点以下第3位までの値×1000） 

スケーリング値 16ビット符号付バイナリデータ 

使用可能白金測温抵抗体 Pt100(JIS C 1604-1997,IEC 751 1983)，JPt100(JIS C 1604-1981) 

測定温度範囲 
Pt100 －200～850℃ 

JPt100 －180～600℃ 

レンジ切換え 
Pt100 －20～120℃／－200～850℃ 

JPt100 －20～120℃／－180～600℃ 

精度 *1 
周囲温度0～55℃ ±0.25％（最大値に対する精度） 

周囲温度25±5℃ ±0.08％（最大値に対する精度） 

分解能 0.025℃ 

変換速度 40ms/1チャンネル ＊2 

アナログ入力点数 4チャンネル／1ユニット 

温度検出用出力電流 1mA 

E2PROM書込み回数 最大10万回 

絶縁 

 絶縁箇所 絶縁方式 絶縁耐圧 絶縁抵抗 

 
白金測温抵抗体入力と

シーケンサ電源間 
フォトカプラ絶縁

AC1780Vrms/3サイクル 

（標高2000m） DC500V絶縁抵抗計にて

10MΩ以上 
 

白金測温抵抗体入力

チャンネル間 
非絶縁 ― 

断線検出 あり（各チャンネル独立）＊3 

入出力占有点数 16点（I/O割付：インテリ16点） 

接続端子 18点端子台 

適合電線サイズ 0.3～0.75mm2 

適合圧着端子 1.25-3 R1.25-3（スリーブ付圧着端子は使用不可） 

Q64RD-白金測温抵抗体間ケーブル 3.1.3項参照 

内部消費電流(DC5V) 0.60A 

質量 0.17kg 

外形寸法 98(H)×27.4(W)×90(D)mm 
 
＊1 選択レンジと精度には下記のような関係があります。 

選択レンジ

周囲温度 

Pt100およびJPt100：

－20～120℃ 

Pt100： 

－200～850℃ 

JPt100： 

－180～600℃ 

0～55℃ ±0.3℃ ±2.125℃ ±1.5℃ 

25±5℃ ±0.096℃ ±0.68℃ ±0.48℃ 
 
＊2 変換速度は，温度を入力してから，対応するディジタル値に変換し，バッファメモリに格納されるまでの時間です。 

複数チャンネルを使用する場合，変換速度は「40ms×変換許可チャンネル数」になります。 

＊3 断線検出時の出力は「断線直前の値」「アップスケール（測定温度範囲の上限値＋測定温度範囲の5％）」「ダウンスケール（測

定温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）」「任意の値」のいずれから選択します。（3.2.2項参照） 
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3.1.2 Q64RD-Gの仕様 

項  目 仕  様 

チャンネル数 4チャンネル 

出力 
温度測定値 

16ビット符号付きバイナリデータ（－2000～8500：小数点以下第1位までの値×10） 

32ビット符号付きバイナリデータ（－200000～850000：小数点以下第3位までの値×1000）

スケーリング値 16ビット符号付バイナリデータ 

使用可能測温抵抗体 Pt100(JIS C 1604-1997,IEC 751 1983)，JPt100(JIS C 1604-1981)，Ni100(DIN43760 1987)

測定温度範囲 

Pt100 －200～850℃ 

JPt100 －180～600℃ 

Ni100 －60～180℃ 

レンジ切換え 

Pt100 －20～120℃／0～200℃／－200～850℃ 

JPt100 －20～120℃／0～200℃／－180～600℃ 

Ni100 － 

精度 *1 

(選択レンジの

最大値に対す

る精度) 

基準精度 *2 ±0.04％以内 

温度 

係数 

*3 

Pt100/JPt100 

(－20～120℃) 
±70ppm/℃(±0.0070％/℃) 

Pt100/JPt100 

(0～200℃) 
±65ppm/℃(±0.0065％/℃) 

Pt100/JPt100 

(－200～850℃) 
±50ppm/℃(±0.0050％/℃) 

Ni100 

(－60～180℃) 
±70ppm/℃(±0.0070％/℃) 

分解能 0.025℃ 

変換速度 40ms/1チャンネル ＊4 

アナログ入力点数 4チャンネル／1ユニット 

温度検出用出力電流 1mA 

E2PROM書込み回数 最大10万回 

絶縁 

 絶縁箇所 絶縁方式 絶縁耐圧 絶縁抵抗 

 
測温抵抗体入力と 

シーケンサ電源間 
フォトカプラ絶縁

AC1780Vrms/3サイクル 

（標高2000m） 

DC500V絶縁抵抗計

にて10MΩ以上 
 

測温抵抗体入力 

チャンネル間 
トランス絶縁 

断線検出 あり（各チャンネル独立）＊5 

入出力占有点数 16点（I/O割付：インテリ16点） 

接続端子 18点端子台 

適合電線サイズ 0.3～0.75mm2 

適合圧着端子 1.25-3 R1.25-3（スリーブ付圧着端子は使用不可） 

Q64RD-G - 測温抵抗体間ケーブル 3.1.3項参照 

内部消費電流(DC5V) 0.62A 

質量 0.20kg 

外形寸法 98(H)×27.4(W)×112(D)mm 

 
＊1 選択レンジと精度には下記のような関係があります。 

選択レンジ

周囲温度 

Pt100およびJPt100：

－20～120℃ 

Pt100： 

－200～850℃ 

JPt100： 

－180～600℃ 

0～55℃ ±0.300℃ ±1.615℃ ±1.140℃ 

25±5℃ ±0.090℃ ±0.553℃ ±0.390℃ 
 

選択レンジ

周囲温度 

Pt100およびJPt100：

0～200℃ 

Ni100： 

－60～180℃ 

0～55℃ ±0.470℃ ±0.450℃ 

25±5℃ ±0.145℃ ±0.135℃ 
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＊2 オフセット・ゲイン設定時の周囲温度と導線抵抗における精度 

＊3 温度変化1℃当たりの精度 

例）25℃から30℃まで変化した場合の精度 

0.04%(基準精度)+0.0070%/℃(温度係数)×5℃(温度の変化差)=0.075% 

＊4 変換速度は，温度を入力してから，対応するディジタル値に変換し，バッファメモリに格納されるまでの

時間です。 

複数チャンネルを使用する場合，変換速度は「40ms×変換許可チャンネル数」になります。 

＊5 断線検出時の出力は「断線直前の値」「アップスケール（測定温度範囲の上限値＋測定温度範囲の5％）」

「ダウンスケール（測定温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）」「任意の値」のいずれから選択します。

（3.2.2項参照） 
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3.1.3 測温抵抗体接続時の仕様 

Q64RD/Q64RD-Gと測温抵抗体を接続するときの仕様について説明します。 

 

(1) 3導線式の場合 

導線抵抗値は，①＋②≦2kΩ以下となるようにしてください。 

また，①と②の導線抵抗値の差は10Ω以下となるようにしてください。 

 

Pt100

②

①

a1

A1

B1

b1

SLD

Q64RD/Q64RD-G

導線

 

 

(2) 4導線式の場合 

導線抵抗値は，①＋②≦2kΩ以下となるようにしてください。 

 

Pt100

②

①

a1

A1

B1

b1

SLD

Q64RD/Q64RD-G

導線

 

 
 

ポイント  

導線抵抗値は，温度測定の誤差要因になります。 

Q64RD/Q64RD-Gと測温抵抗体との間，すなわち導線抵抗値①＋②と温度測定値との

誤差の関係は， 

Q64RD ：最大0.007℃/2Ω 

Q64RD-G：最大0.003℃/2Ω 

です。この誤差はオフセット・ゲイン設定を行うと補正できます。 

また，オフセット・ゲイン設定は，実使用の導線抵抗値にして行ってください。 

オフセット・ゲイン設定の詳細は，4.6項を参照してください。 
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3.2 機能一覧 

Q64RD/Q64RD-Gの機能一覧を下表に示します。 
 

項  目 内  容 参 照 項 

温度変換機能 

測温抵抗体を接続することで温度データを取り込むことができる機能です。 

温度データは16ビット符号付きバイナリ（-2000～8500）と32ビット符号付きバ

イナリ（-200000～850000）でバッファメモリに格納されます。 

3.4.7項 

3.4.16項 

温度変換方式 

(1) サンプリング処理 

チャンネルごとに温度入力値を逐次温度変換して，その都度温度測定値を出

力します。 

(2) 平均処理 

(a) 時間平均 

チャンネルごとに温度変換を時間で平均処理し，平均値を格納します。 

(b) 回数平均 

チャンネルごとに温度変換を回数で平均処理し，平均値を格納します。 

(c) 移動平均 

サンプリング時間ごとに測定した指定回数分の温度測定値を平均処理

します。 

(3) 一次遅れフィルタ 

設定した時定数により，温度測定値を平滑化します。 

3.2.1項 

変換許可／禁止機能 

チャンネルごとに温度変換の許可／禁止を設定する機能です。 

温度変換の許可／禁止を設定することにより，不要チャンネルの処理時間分を短

縮できます。 

3.4.3項 

レンジ切換え機能 測定温度範囲を切り換える機能です。 4.5項 

測温抵抗体選択機能 チャンネルごとに測温抵抗体の種類を設定する機能です。 4.5項 

断線検出機能 
変換許可に設定したチャンネルごとに接続された測温抵抗体の断線を検出する

機能です。 
3.4.14項 

断線検出時変換設定機能 

断線検出時のCH□温度測定値(バッファメモリアドレス11～14，54～61：Un\G11

～14，Un\G54～61)への格納値を「断線直前の値」「アップスケール（測定温度

範囲の上限値＋測定温度範囲の5％）」「ダウンスケール（測定温度範囲の下限

値－測定温度範囲の5％）」「任意の値」のいずれかから選択する機能です。 

3.2.2項 

警報出力機能 
警報出力上限値以上，または警報出力下限値以下となった場合，警報を出力する

機能です。 

3.4.12項 

3.4.13項 

スケーリング機能 
温度測定値を設定した幅の比率値（％）に変換し，バッファメモリに取り込むこ

とができる機能です。 

3.4.15項 

3.4.17項 

3.4.18項 

オフセット・ゲイン 

設定機能 
温度測定値の誤差を補正する機能です。 

3.4.20項 

4.6項 

オンラインユニット交換 システムを停止することなくユニット交換が行えます。 7章 
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3.2.1 温度変換方式 

(1) サンプリング処理 

温度入力値を逐次温度変換して温度測定値をバッファメモリに格納します。 

サンプリング処理時間は，使用チャンネル数（温度変換許可に設定されたチャン

ネル数）により変わります。 

 

（処理時間）＝（使用チャンネル数）×（40ms） 

 

[例] チャンネル1,2,4の3チャンネルを変換許可した場合のサンプリング時間は，

120msです。 

 3チャンネル×40ms＝120ms 

 

(2)平均処理 

平均処理指定されたチャンネルの温度変換を設定時間行い，その最大値と最小値

を除いた合計値を平均し，バッファメモリに格納します。 

平均処理では，最大値と最小値を除いた最低2回の変換処理が必要です。 

初回の平均処理が完了後，変換完了フラグ(Un\G10)がONします。 
 

(a) 時間による平均処理指定をした場合 

設定時間内の処理回数は，使用チャンネル数（温度変換許可に設定されたチャ

ンネル数）により変わります。 

（処理回数）＝ 
（設定時間） 

（使用チャンネル数）×（40ms） 
 

設定時間の設定範囲は，160～5000msです。 

設定範囲外の値を設定した場合，エラー（エラーコード20□）が発生します。 
 

[例] チャンネル1,2,3,4の4チャンネルを変換許可し，設定時間を760msとし

た場合，サンプリング回数は4.75です。 

 760ms÷（4チャンネル×40ms）＝4.75 

割り切れない場合の小数点以下は切り捨てとなり，サンプリング回数

は4回となります。 
 

(b) 回数による平均処理指定をした場合 

回数平均による平均値がバッファメモリに格納される時間は，使用チャンネ

ル数（温度変換許可に設定されたチャンネル数）により変わります。 

 

（処理時間）＝（設定回数）×（使用チャンネル数）×（40ms） 
 

設定回数の設定範囲は，4～62500回です。 

設定範囲外の値を設定した場合，エラー（エラーコード30□）が発生します。 
 

[例] チャンネル3,4の2チャンネルを変換許可し，設定回数を4とした場合，

320msごとに平均値を出力します。 

 4回×（2チャンネル×40ms）＝320ms 
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(c) 移動平均による平均処理指定をした場合 

1サンプリングごとに移動して平均処理を行うため，最新のディジタル出力値

が得られます。 

移動平均の設定範囲は，4～60回です。 

設定範囲外の値を設定した場合，エラー（エラーコード31□）が発生します。 

 

設定回数4回の場合の移動平均処理 
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(3) 一次遅れフィルタ 

設定した時定数により，過渡ノイズを平滑化した温度測定値を出力します。 

時定数の設定により平滑化の度合いが変化します。 
 

時定数と温度測定値の関係式を以下に示します。 
［n＝1の場合］ 

 Yn ＝ 0 

  

［n＝2の場合］ 

 Yn ＝ Xn-1 ＋
Δt 

(Xn － Xn-1) 
Δt ＋ TA 

 
［n≧3の場合］ 

 Yn ＝ Yn-1 ＋
Δt 

(Xn － Yn-1) 
Δt ＋ TA 

 
Yn：  現在の温度測定値 Δt：A/D変換時間(0.04ms) 
n： サンプリング回数 TA： 時定数(s) 
Yn-1： 直前の温度測定値 Xn： 平滑化する前の温度測定値 

※ 変換完了フラグ（バッファメモリアドレス10：Un\G10）は，n≧2のときONしま

す。 

時定数の設定範囲は，40～5000msです。 

設定範囲外の値を設定した場合，エラー（エラーコード32□）が発生します。 
 

［例］温度入力値が25.000℃→26.000℃と変化した場合の温度測定値 

時定数設定1000ms（1s）の温度測定値の変化は下図のようになります。 

温度入力値が26.000℃になってから1000ms（1s）後，サンプリング処理選

択時の温度測定値の63.2％に達します。 
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3.2.2 断線検出時変換設定機能 

(1) 断線検出時のCH□温度測定値(バッファメモリアドレス11～14，54～61：Un\G11～

14，Un\G54～61)への格納値を「断線直前の値」「アップスケール（測定温度範囲

の上限値＋測定温度範囲の5％）」「ダウンスケール（測定温度範囲の下限値－測

定温度範囲の5％）」「任意の値」のいずれかから選択できます。 

設定は，チャンネルごとに行えます。 

 

(2) 本機能は，温度変換を許可しているチャンネルのみ有効です。 

 

(3) アップスケール(1H)またはダウンスケール(2H)に設定した場合，使用するレンジの

アップスケール（測定温度範囲の上限値＋測定温度範囲の5％）またはダウンス

ケール（測定温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）を格納します。 
 

設定モード 設定値 測定レンジ アップスケール ダウンスケール 

新JIS 

0 －200～850℃ 902.5℃ －252.5℃ 

1 －20～120℃ 127.0℃ －27.0℃ 

4 0～200℃ 210.0℃ －10.0℃ 

旧JIS 

2 －180～600℃ 639.0℃ －219.0℃ 

3 －20～120℃ 127.0℃ －27.0℃ 

5 0～200℃ 210.0℃ －10.0℃ 

Ni100 8 －60～180℃ 192.0℃ －72.0℃ 

 

(4) 任意の値(3H)を設定した場合，CH□断線検出時変換設定値（バッファメモリアドレ

ス150～157：Un\G150～157）に0.1℃単位で設定を行ってください。 

断線検出時は，CH□断線検出時変換設定値に設定された値が，CH□温度測定値に

格納されます。 
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3.3 シーケンサCPUに対する入出力信号 

入出力信号の割付けと各信号の機能について説明します。 

 

3.3.1 入出力信号一覧 

Q64RD/Q64RD-Gの入出力信号一覧を下記に示します。 

なお，本章以降に示す入出力番号(X/Y)は，Q64RD/Q64RD-Gの先頭入出力番号を0に設

定した場合を示します。 
 

入力信号（信号方向：シーケンサCPU←Q64RD/Q64RD-G） 出力信号（信号方向：シーケンサCPU→Q64RD/Q64RD-G） 

デバイスNo. 信号名称 デバイスNo. 信号名称 

X0 ユニットREADY Y0 使用禁止 ＊1 

X1 CH1 オフセット・ゲイン設定状態信号 Y1 CH1 オフセット設定要求 

X2 CH2 オフセット・ゲイン設定状態信号 Y2 CH1 ゲイン設定要求 

X3 CH3 オフセット・ゲイン設定状態信号 Y3 CH2 オフセット設定要求 

X4 CH4 オフセット・ゲイン設定状態信号 Y4 CH2 ゲイン設定要求 

X5 

使用禁止 ＊1 

Y5 CH3 オフセット設定要求 

X6 Y6 CH3 ゲイン設定要求 

X7 Y7 CH4 オフセット設定要求 

X8 Y8 CH4 ゲイン設定要求 

X9 動作条件設定完了信号 Y9 動作条件設定要求 

XA オフセット・ゲイン設定モード状態フラグ YA ユーザレンジ書込み要求 

XB 使用禁止 ＊1 YB 

使用禁止 ＊1 
XC 断線検出信号 YC 

XD 警報出力信号 YD 

XE 変換完了フラグ YE 

XF エラー発生フラグ YF エラークリア要求 

 

ポイント  

＊1の使用禁止はシステムで使用しているため，ユーザでは使用できません。 

万一，シーケンスプログラムでON/OFFされた場合，Q64RD/Q64RD-Gとしての機能

は保障できません。 

 

備  考 

製品情報の上5桁が07071以前のQ64RD/Q64RD-Gと07072以降のQ64RD/Q64RD-Gでは，変

換完了フラグ(XE)の動作が異なります。 

詳細は付1.2，付1.3を参照してください。 
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3.3.2 入出力信号詳細 

Q64RD/Q64RD-Gの入出力信号の詳細について下記に示します。 

 

(1) 入力信号 
 
デバイスNo. 信号名称 内  容 

X0 ユニットREADY 

(1) シーケンサCPUの電源投入時またはリセット操作時に，通常モードであれば，温度変換の準

備が完了した時点でONし，温度変換処理を行います。 

(2) 通常モードで，ユニットREADY（X0）がOFFのとき，温度変換処理は行いません。オフセッ

ト・ゲイン設定モードの場合は，ユニットREADY(X0)がOFFでも温度変換処理を行います。

(3) 次の状態の場合，ユニットREADY(X0)がOFFします。 

・オフセット・ゲイン設定モード中のとき 

・Q64RD/Q64RD-Gがウォッチドッグタイマエラーのとき ＊1 

X1 

X2 

X3 

X4 

CH□ オフセット・ゲイン設

定状態信号 

(1) オフセット・ゲイン設定を行う時，CH□オフセット設定要求（Y1,Y3,Y5,Y7）／CH□ゲイン

設定要求（Y2,Y4,Y6,Y8）をON／OFFするインタロック条件として使用します。 

(2) オフセット・ゲイン設定モードにて，CH□オフセット設定要求(Y1,Y3,Y5,Y7)およびCH□ゲ

イン設定要求(Y2,Y4,Y6,Y8)がON→OFFされた時，ユーザレンジ設定かつ変換許可のチャン

ネルに関して，CH□オフセット・ゲイン設定状態信号（X1～4）がONします。 
 
CH□オフセット・ゲイン設定
状態信号(X1～4）

CH□オフセット設定要求
(Y1,Y3,Y5,Y7)

CH□オフセット・ゲイン設定
状態信号(X1～4）

CH□ゲイン設定要求
(Y2,Y4,Y6,Y8)

X9 動作条件設定完了信号 

(1) 「変換許可／禁止設定」「CH□平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定」「平均処理

指定」「拡張平均処理指定」「警報出力許可／禁止設定」「CH□スケーリング範囲上・下

限値」「CH□スケーリング幅上・下限値」「CH□警報出力上・下限値」「断線検出時変換

設定」「CH□断線検出時変換設定値」を変更したとき，動作条件設定要求（Y9）をON/OFF

するインタロック条件として使用します。 

(2) 動作条件設定完了信号(X9)がOFFのとき，変換処理は行いません。 

(3) 次の状態の場合，動作条件設定完了信号(X9)がOFFします。 

・通常モードでユニットREADY(X0)がOFFのとき 

・動作条件設定要求(Y9)がONのとき 
 

 

 
(4) Q64RD-Gは，動作条件設定要求(Y9)がONした直後に，温度測定値がクリアされます。そのた

め，温度測定値の読出しは，変換完了フラグ(XE)がONしてから行ってください。 

Q64RDは，動作条件設定要求(Y9)をONした直後，温度測定値が保持されます。 
 

＊1:Q64RD/Q64RD-Gのハードウェア異常などにより，プログラムの演算が予定時間内に完了しない場合に発生し

ます。 

ウォッチドッグタイマエラーが発生すると，Q64RD/Q64RD-GのRUN LEDが消灯します。 
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デバイスNo. 信号名称 内  容 

XA 
オフセット・ゲイン設定

モード状態フラグ 

【オフセット・ゲイン設定モード時】 

(1) オフセット・ゲイン設定の調整が完了した値を登録するとき，ユーザレンジ書込み要求

(YA)をON/OFFするインタロック条件として使用します。 

(2) オフセット・ゲイン設定については，4.6項を参照してください。 

 
OFFユニットREADY(X0)

オフセット・ゲイン設定
モード状態フラグ(XA)

ユーザレンジ書込み要求(YA)

 

【通常モード時】 

(1) ユーザレンジ復元時，ユーザレンジ書込み要求(YA)をON/OFFするインタロック条件として

使用します。 

(2) ユーザレンジ復元については，7章を参照してください。 

 
ON

ユニットREADY(X0)

オフセット・ゲイン設定
モード状態フラグ(XA)

ユーザレンジ書込み要求(YA)
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デバイスNo. 信号名称 内  容 

XC 断線検出信号 

(1) 変換を許可されたチャンネルの白金測温抵抗体入力回路は，白金測温抵抗体を含む入力信

号ラインが1箇所でも断線したとき，断線検出信号(XC)をONします。 

断線検出したチャンネルは，断線検出時変換設定（バッファメモリアドレス148：Un\G148）

に応じた値がCH□温度測定値（バッファメモリアドレス11～14,54～61：Un\G11～14, 

Un\G54～61）に格納されます。 

断線していないチャンネルの変換は継続します。 

(2) 断線検出信号(XC)がONしたときの温度測定値は「断線直前の値」「アップスケール（各レ

ンジの上限値＋5％）」「ダウンスケール（各レンジの下限値－5％）」「任意の値」のい

ずれかから選択できます。（3.2.2項参照） 

(3) 断線原因を取り除いた後，エラークリア要求(YF)をONすることにより，断線検出信号(XC)

はOFFします。 

(4) 断線から復旧すると，断線検出信号(XC)のリセットに関係なく，温度測定値の更新が再開

されます。 

XD 警報出力信号 

(1) 変換を許可されたいずれかのチャンネルで，温度測定値が，警報出力 上・下限値（バッファ

メモリアドレス86～117：Un\G86～117）で設定された温度範囲を超えたときにONします。

(2) 変換を許可されたすべてのチャンネルにおいて，温度測定値が範囲内に戻った時点で自動

的にOFFします。 

XE 変換完了フラグ 

(1) 変換完了フラグ(XE)は，電源投入後またはハードウェアリセット後，変換を許可された全

チャンネルの温度測定値をバッファメモリに格納したときにONします。 

(2) 平均処理をしている場合も，平均処理を完了し，変換完了した温度測定値をバッファメモ

リに格納したときにONします。 

(3) 変換完了フラグ(XE)は，動作条件設定完了信号(X9)のON/OFFにより下記のように変化しま

す。 

・動作条件設定完了信号(X9)がONしたとき（停止→変換） 

① 許可されたチャンネルの温度測定を開始します。 

② バッファメモリに温度測定値を格納した後に，該当チャンネルのA/D変換完了フラグ

（バッファメモリアドレス10：Un\G10）をONします。 

③ 変換を許可された全チャンネルの温度測定値をバッファメモリに格納した後に，変換

完了フラグ(XE)をONします。 

・動作条件設定完了信号(X9)がOFFしたとき（変換→停止） 

① 全チャンネルの変換完了フラグ（バッファメモリアドレス10：Un\G10）をOFFします。

② 変換完了フラグ(XE)をOFFします。 

なお，バッファメモリに格納していた温度測定値には，停止しても直前のデータが

保持されます。 

(4) 温度測定値の読出しは，本信号または変換完了フラグ(バッファメモリアドレス10：

Un\G10)をインタロックとして行うようにしてください。 

(5) 全チャンネル変換禁止になっている場合，変換完了フラグ(XE)はONしません。 

XF エラー発生フラグ 

(1) エラーが発生したとき，エラー発生フラグ(XF)がONします。 

(2) エラーコードのクリアはエラークリア要求(YF)をONしてください。 
 

エラー発生フラグ(XF)

エラークリア要求(YF)

この間にエラーコードを読み出す
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(2) 出力信号 
 
デバイスNo. 信号名称 内  容 

Y1 

Y3 

Y5 

Y7 

CH□ オフセット設定 

要求 

(1) オフセット・ゲイン設定モード時に有効となります。 

(2) ON時に温度測定値をオフセット温度設定値に補正します。 

(3) 同一チャンネルのゲイン設定要求ON中または，同時にONした場合，エラーとなり(2)の動作

は行われません。 

(4) ON/OFFのタイミングは，CH□オフセット・ゲイン設定状態信号（X1～4）の欄を参照してく

ださい。 

Y2 

Y4 

Y6 

Y8 

CH□ ゲイン設定要求 

(1) オフセット・ゲイン設定モード時に有効となります。 

(2) ON時に温度測定値をゲイン温度設定値に補正します。 

(3) 同一チャンネルのオフセット設定要求ON中または，同時にONした場合，エラーとなり(2)

の動作は行われません。 

(4) ON/OFFのタイミングは，CH□オフセット・ゲイン設定状態信号（X1～4）の欄を参照してく

ださい。 

Y9 動作条件設定要求 

(1) 「変換許可／禁止設定」「CH□平均時間／平均回数設定(Q64RD)」「CH□平均時間／平均回数

／移動平均／時定数設定(Q64RD-G)」「平均処理指定」「拡張平均処理指定(Q64RD-G)」「警

報出力許可／禁止設定」「CH□スケーリング範囲 上・下限値」「CH□スケーリング幅 上・

下限値」「CH□警報出力 上・下限値」「断線検出時変換設定」「CH□断線検出時変換設定

値」を有効にするときにONします。 

(2) ON時に，断線検出信号(XC)と警報出力信号(XD)はOFFします。 

(3) ON/OFFのタイミングは，動作条件設定完了信号(X9)の欄を参照してください。 

YA ユーザレンジ書込み要求 

【オフセット・ゲイン設定モード時】 

(1) オフセット・ゲイン設定の調整した値をE2PROMへ登録するときにONします。 

(2) ON/OFFのタイミングは，オフセット・ゲイン設定モード状態フラグ(XA)の欄を参照してく

ださい。 

また，オフセット・ゲイン設定については，4.6項を参照してください。 

【通常モード時】 

(1) ユーザレンジ復元時にONします。 

(2) ON/OFFのタイミングは，オフセット・ゲイン設定モード状態フラグ(XA)の欄を参照してく

ださい。 

また，ユーザレンジ復元については，7章を参照してください。 

YF エラークリア要求 

(1) エラー発生フラグ(XF)と断線検出信号(XC)をクリアするときにONします。 

ただし，インテリジェント機能ユニットスイッチ設定の設定値エラーはクリアできません。

設定値を正しい値に修正してください。 

(2) ON/OFFタイミングは，エラー発生フラグ(XF)の欄を参照してください。 

 



 

 

 

3 - 15                                         3 - 15 

３ 仕  様 
MELSEC-Q

 

ポイント  

通常モード時に変換許可の状態で，ユーザレンジ書込み要求(YA)をONした場合

Q64RD/Q64RD-Gはユーザレンジ復元を行います。 
 

オフセット・ゲイン設定モード状態
フラグ(XA)

ユーザレンジ書込み要求(YA)

ユーザレンジ復元処理

変換完了フラグ
（バッファメモリアドレス
10:Un\G10)

温度測定値
（バッファメモリアドレス11～14，
54～61：Un\G11～14，Un\G54～61)

復元完了
復元中

 
ユーザレンジ復元中：変換停止，変換完了フラグ(バッファメモリアドレス10：

Un\G10)OFF，温度測定値は前回値を保持 

ユーザレンジ復元後：変換再開（ユーザレンジ設定使用時は，復元されたオフセッ

ト・ゲイン設定値で変換再開） 
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3.4 バッファメモリ 

3.4.1 バッファメモリの割付け（Q64RD） 

Q64RDのバッファメモリの割付けについて説明します。 
 

ポイント  

バッファメモリの中で，システムエリアと，シーケンスプログラムからデータの書

込みが不可能なエリアにデータを書き込まないでください。 これらのエリアに

データを書き込むと，誤動作する恐れがあります。 
 

アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

00H 0 変換許可／禁止設定 R/W＊2 3.4.3項 

01H 1 CH1 平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定 R/W＊2 

3.4.4項 
02H 2 CH2 平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定 R/W＊2 

03H 3 CH3 平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定 R/W＊2 

04H 4 CH4 平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定 R/W＊2 

05H 5 

システムエリア － － 

～ ～

08H 8 

09H 9 平均処理指定 R/W＊2 3.4.5項 

0AH 10 変換完了フラグ R 3.4.6項 

0BH 11 CH1 温度測定値（16ビット） R 

3.4.7項 
0CH 12 CH2 温度測定値（16ビット） R 

0DH 13 CH3 温度測定値（16ビット） R 

0EH 14 CH4 温度測定値（16ビット） R 

0FH 15 

システムエリア － － 

～
 

～
 

12H 18 

13H 19 エラーコード R 3.4.8項 

14H 20 設定レンジ R 3.4.9項 

15H 21 

システムエリア － － 

～ ～

2EH 46 

2FH 47 警報出力許可／禁止設定 R/W＊2 3.4.12項 

30H 48 警報出力フラグ R 3.4.13項 

31H 49 断線検出フラグ R 3.4.14項 

32H 50 CH1 スケーリング値 R 

3.4.15項 
33H 51 CH2 スケーリング値 R 

34H 52 CH3 スケーリング値 R 

35H 53 CH4 スケーリング値 R 

36H 54 CH1 温度測定値（32ビット） (L) 

 (H) 
R 

3.4.16項 

37H 55 

38H 56 CH2 温度測定値（32ビット） (L) 

 (H) 
R 

39H 57 

3AH 58 CH3 温度測定値（32ビット） (L) 

 (H) 
R 

3BH 59 

3CH 60 CH4 温度測定値（32ビット） (L) 

 (H) 
R 

3DH 61 
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アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

3EH 62 CH1 スケーリング範囲 下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

3.4.17項 

3FH 63 

40H 64 CH1 スケーリング範囲 上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

41H 65 

42H 66 CH2 スケーリング範囲 下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

43H 67 

44H 68 CH2 スケーリング範囲 上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

45H 69 

46H 70 CH3 スケーリング範囲 下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

47H 71 

48H 72 CH3 スケーリング範囲 上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

49H 73 

4AH 74 CH4 スケーリング範囲 下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

4BH 75 

4CH 76 CH4 スケーリング範囲 上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

4DH 77 

4EH 78 CH1 スケーリング幅 下限値 R/W＊2 

3.4.18項 

4FH 79 CH1 スケーリング幅 上限値 R/W＊2 

50H 80 CH2 スケーリング幅 下限値 R/W＊2 

51H 81 CH2 スケーリング幅 上限値 R/W＊2 

52H 82 CH3 スケーリング幅 下限値 R/W＊2 

53H 83 CH3 スケーリング幅 上限値 R/W＊2 

54H 84 CH4 スケーリング幅 下限値 R/W＊2 

55H 85 CH4 スケーリング幅 上限値 R/W＊2 

56H 86 CH1警報出力 下下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

3.4.19項 

57H 87 

58H 88 CH1警報出力 下上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

59H 89 

5AH 90 CH1警報出力 上下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

5BH 91 

5CH 92 CH1警報出力 上上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

5DH 93 

5EH 94 CH2警報出力 下下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

5FH 95 

60H 96 CH2警報出力 下上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

61H 97 

62H 98 CH2警報出力 上下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

63H 99 

64H 100 CH2警報出力 上上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

65H 101 

66H 102 CH3警報出力 下下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

67H 103 

68H 104 CH3警報出力 下上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

69H 105 

6AH 106 CH3警報出力 上下限値 (L） 

 (H) 
R/W＊2 

6BH 107 

6CH 108 CH3警報出力 上上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

6DH 109 
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アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

6EH 110 CH4警報出力 下下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

3.4.19項 

6FH 111 

70H 112 CH4警報出力 下上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

71H 113 

72H 114 CH4警報出力 上下限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

73H 115 

74H 116 CH4警報出力 上上限値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

75H 117 

76H 118 CH1オフセット温度設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

3.4.20項 

77H 119 

78H 120 CH1ゲイン  温度設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

79H 121 

7AH 122 CH2オフセット温度設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

7BH 123 

7CH 124 CH2ゲイン  温度設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

7DH 125 

7EH 126 CH3オフセット温度設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

7FH 127 

80H 128 CH3ゲイン  温度設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

81H 129 

82H 130 CH4オフセット温度設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

83H 131 

84H 132 CH4ゲイン  温度設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

85H 133 

86H 134 拡張平均処理指定 R/W＊2 3.4.21項 

87H 135 

システムエリア － － 

～
 

～
 

93H 147 

94H 148 断線検出時変換設定 R/W＊2 3.4.22項 

95H 149 システムエリア － － 

96H 150 CH1 断線検出時変換設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

3.4.23項 

97H 151 

98H 152 CH2 断線検出時変換設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

99H 153 

9AH 154 CH3 断線検出時変換設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

9BH 155 

9CH 156 CH4 断線検出時変換設定値 (L) 

 (H) 
R/W＊2 

9DH 157 

9EH 158 
モード移行設定 R/W 3.4.24項 

9FH 159 

A0H 160 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

3.4.25項 

A1H 161 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

A2H 162 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

A3H 163 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

A4H 164 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

A5H 165 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

A6H 166 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

A7H 167 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 
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アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

A8H 168 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) ＊3

 (H) 
R/W 

3.4.25項 

A9H 169 

AAH 170 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) ＊3

 (H) 
R/W 

ABH 171 

ACH 172 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

ADH 173 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

AEH 174 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値＊3
 R/W 

AFH 175 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

B0H 176 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

B1H 177 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

B2H 178 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

B3H 179 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

B4H 180 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

B5H 181 

B6H 182 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

B7H 183 

B8H 184 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

B9H 185 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

BAH 186 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

BBH 187 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

BCH 188 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

BDH 189 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

BEH 190 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

BFH 191 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

C0H 192 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

C1H 193 

C2H 194 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

C3H 195 

C4H 196 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

C5H 197 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

C6H 198 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

C7H 199 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

C8H 200 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

C9H 201 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

CAH 202 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

CBH 203 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

CCH 204 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

CDH 205 

CEH 206 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

CFH 207 

D0H 208 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

D1H 209 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

D2H 210 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

D3H 211 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

D4H 212 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

D5H 213 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

D6H 214 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

D7H 215 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 



 

 

 

3 - 20                                         3 - 20 

３ 仕  様 
MELSEC-Q

 

アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

D8H 216 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

3.4.25項 

D9H 217 

DAH 218 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

DBH 219 

DCH 220 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

DDH 221 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

DEH 222 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

DFH 223 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

E0H 224 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

E1H 225 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

E2H 226 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

E3H 227 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

E4H 228 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

E5H 229 

E6H 230 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

E7H 231 

E8H 232 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

E9H 233 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

EAH 234 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

EBH 235 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

ECH 236 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

EDH 237 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

EEH 238 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

EFH 239 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

F0H 240 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

F1H 241 

F2H 242 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

F3H 243 

F4H 244 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

F5H 245 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値＊3 R/W 

F6H 246 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

F7H 247 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値＊3 R/W 

F8H 248 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

F9H 249 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値＊3 R/W 

FAH 250 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

FBH 251 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値＊3 R/W 

FCH 252 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

FDH 253 

FEH 254 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

 (H) 
R/W 

FFH 255 
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＊1 シーケンスプログラムからの読出／書込の可否を示します。 

R：読出し可能  W：書込み可能 

＊2 バッファメモリに書き込むときは，必ず以下に示す入出力信号のインタロック条件（バッファメ

モリ書込み条件）で書き込むようにしてください。 

・動作条件設定 
 

設定要求
スイッチ

動作条件
設定要求

動作条件
設定完了信号

バッファメモリ書込み条件

 

 

・オフセット設定 
 

オフセット
設定

スイッチ

オフセット
設定要求

オフセット・ゲイン
設定完了信号

バッファメモリ書込み条件

 

 

・ゲイン設定 
 

ゲイン
設定

スイッチ

ゲイン
設定要求

オフセット・ゲイン
設定完了信号

バッファメモリ書込み条件

 

 
＊3 本エリアは，オンラインユニット交換する際にオフセット・ゲインの再設定を簡単に行うための

ユーザレンジ待避／復元機能に関係するエリアです。 
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3.4.2 バッファメモリの割付け（Q64RD-G） 

Q64RD-Gのバッファメモリの割付けについて説明します。 
 

ポイント  

バッファメモリの中で，システムエリアと，シーケンスプログラムからデータの書

込みが不可能なエリアにデータを書き込まないでください。 

これらのエリアにデータを書き込むと，誤動作する恐れがあります。 
 

 

アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

00H 0 変換許可／禁止設定 R/W＊2 3.4.3項 

01H 1 CH1 平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定 R/W＊2 

3.4.4項 
02H 2 CH2 平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定 R/W＊2 

03H 3 CH3 平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定 R/W＊2 

04H 4 CH4 平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定 R/W＊2 

05H 5 

システムエリア － － 

～ ～

08H 8 

09H 9 平均処理指定 R/W＊2 3.4.5項 

0AH 10 変換完了フラグ R 3.4.6項 

0BH 11 CH1 温度測定値（16ビット） R 

3.4.7項 
0CH 12 CH2 温度測定値（16ビット） R 

0DH 13 CH3 温度測定値（16ビット） R 

0EH 14 CH4 温度測定値（16ビット） R 

0FH 15 

システムエリア － － 

～ ～
12H 18 

13H 19 エラーコード R 3.4.8項 

14H 20 設定レンジ1 R 3.4.10項 

15H 21 設定レンジ2 R 3.4.11項 

16H 22 

システムエリア － － 

～ ～

2EH 46 

2FH 47 警報出力許可／禁止設定 R/W＊2 3.4.12項 

30H 48 警報出力フラグ R 3.4.13項 

31H 49 断線検出フラグ R 3.4.14項 

32H 50 CH1 スケーリング値 R 

3.4.15項 
33H 51 CH2 スケーリング値 R 

34H 52 CH3 スケーリング値 R 

35H 53 CH4 スケーリング値 R 

36H 54 CH1 温度測定値（32ビット）(L) 

              (H) 
R 

3.4.16項 

37H 55 

38H 56 CH2 温度測定値（32ビット）(L) 

              (H) 
R 

39H 57 

3AH 58 CH3 温度測定値（32ビット）(L) 

              (H) 
R 

3BH 59 

3CH 60 CH4 温度測定値（32ビット）(L) 

              (H) 
R 

3DH 61 
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アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

3EH 62 CH1 スケーリング範囲 下限値 (L) 

                (H) 
R/W＊2 

3.4.17項 

3FH 63 

40H 64 CH1 スケーリング範囲 上限値 (L) 

                (H) 
R/W＊2 

41H 65 

42H 66 CH2 スケーリング範囲 下限値(L) 

               (H) 
R/W＊2 

43H 67 

44H 68 CH2 スケーリング範囲 上限値(L) 

               (H) 
R/W＊2 

45H 69 

46H 70 CH3 スケーリング範囲 下限値(L) 

               (H) 
R/W＊2 

47H 71 

48H 72 CH3 スケーリング範囲 上限値(L) 

               (H) 
R/W＊2 

49H 73 

4AH 74 CH4 スケーリング範囲 下限値(L) 

               (H) 
R/W＊2 

4BH 75 

4CH 76 CH4 スケーリング範囲 上限値(L) 

               (H) 
R/W＊2 

4DH 77 

4EH 78 CH1 スケーリング幅 下限値 R/W＊2 

3.4.18項 

4FH 79 CH1 スケーリング幅 上限値 R/W＊2 

50H 80 CH2 スケーリング幅 下限値 R/W＊2 

51H 81 CH2 スケーリング幅 上限値 R/W＊2 

52H 82 CH3 スケーリング幅 下限値 R/W＊2 

53H 83 CH3 スケーリング幅 上限値 R/W＊2 

54H 84 CH4 スケーリング幅 下限値 R/W＊2 

55H 85 CH4 スケーリング幅 上限値 R/W＊2 

56H 86 CH1警報出力 下下限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

3.4.19項 

57H 87 

58H 88 CH1警報出力 下上限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

59H 89 

5AH 90 CH1警報出力 上下限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

5BH 91 

5CH 92 CH1警報出力 上上限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

5DH 93 

5EH 94 CH2警報出力 下下限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

5FH 95 

60H 96 CH2警報出力 下上限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

61H 97 

62H 98 CH2警報出力 上下限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

63H 99 

64H 100 CH2警報出力 上上限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

65H 101 

66H 102 CH3警報出力 下下限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

67H 103 

68H 104 CH3警報出力 下上限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

69H 105 

6AH 106 CH3警報出力 上下限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

6BH 107 

6CH 108 CH3警報出力 上上限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

6DH 109 



 

 

 

3 - 24                                         3 - 24 

３ 仕  様 
MELSEC-Q

 

アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

6EH 110 CH4警報出力 下下限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

3.4.19項 

6FH 111 

70H 112 CH4警報出力 下上限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

71H 113 

72H 114 CH4警報出力 上下限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

73H 115 

74H 116 CH4警報出力 上上限値（L） 

           （H） 
R/W＊2 

75H 117 

76H 118 CH1オフセット温度設定値（L） 

            （H） 
R/W＊2 

3.4.20項 

77H 119 

78H 120 CH1ゲイン  温度設定値（L） 

            （H） 
R/W＊2 

79H 121 

7AH 122 CH2オフセット温度設定値（L） 

            （H） 
R/W＊2 

7BH 123 

7CH 124 CH2ゲイン  温度設定値（L） 

            （H） 
R/W＊2 

7DH 125 

7EH 126 CH3オフセット温度設定値（L） 

            （H） 
R/W＊2 

7FH 127 

80H 128 CH3ゲイン  温度設定値（L） 

            （H） 
R/W＊2 

81H 129 

82H 130 CH4オフセット温度設定値（L） 

            （H） 
R/W＊2 

83H 131 

84H 132 CH4ゲイン  温度設定値（L） 

            （H） 
R/W＊2 

85H 133 

86H 134 拡張平均処理指定 R/W＊2 3.4.21項 

87H 135  

システムエリア 

 

 

－ 

 

－ 

～
 

～
 

93H 147 

94H 148 断線検出時変換設定 R/W＊2 3.4.22項 

95H 149 システムエリア － － 

96H 150 CH1 断線検出時変換設定値 (L) 

             (H) 
R/W＊2 

3.4.23項 

97H 151 

98H 152 CH2 断線検出時変換設定値 (L) 

             (H) 
R/W＊2 

99H 153 

9AH 154 CH3 断線検出時変換設定値 (L) 

             (H) 
R/W＊2 

9BH 155 

9CH 156 CH4 断線検出時変換設定値 (L) 

             (H) 
R/W＊2 

9DH 157 

9EH 158 
モード移行設定 R/W 3.4.24項 

9FH 159 

A0H 160 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

3.4.25項 

A1H 161 

A2H 162 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 (L)＊3 

                 (H) 
R/W 

A3H 163 

A4H 164 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 (L)＊3 

                      (H) 
R/W 

A5H 165 

A6H 166 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

A7H 167 
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アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

A8H 168 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

                       (H) 
R/W 

3.4.25項 

A9H 169 

AAH 170 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

ABH 171 

ACH 172 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

ADH 173 

AEH 174 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 (L)＊3 

                 (H) 
R/W 

AFH 175 

B0H 176 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 (L)＊3 

                     (H) 
R/W 

B1H 177 

B2H 178 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L)＊3 

                   (H) 
R/W 

B3H 179 

B4H 180 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

                       (H) 
R/W 

B5H 181 

B6H 182 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

B7H 183 

B8H 184 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

B9H 185 

BAH 186 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (L)＊3 

                (H) 
R/W 

BBH 187 

BCH 188 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (L)＊3 

                     (H) 
R/W 

BDH 189 

BEH 190 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

BFH 191 

C0H 192 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

                       (H) 
R/W 

C1H 193 

C2H 194 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

C3H 195 

C4H 196 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

C5H 197 

C6H 198 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (L)＊3 

                (H) 
R/W 

C7H 199 

C8H 200 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (L)＊3 

                     (H) 
R/W 

C9H 201 

CAH 202 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

CBH 203 

CCH 204 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

                       (H) 
R/W 

CDH 205 

CEH 206 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

CFH 207 

D0H 208 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

D1H 209 

D2H 210 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (L)＊3 

                (H) 
R/W 

D3H 211 

D4H 212 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (L)＊3 

                     (H) 
R/W 

D5H 213 

D6H 214 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

D7H 215 
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アドレス 
内  容 R/W＊1 参照項 

16進 10進 

D8H 216 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

                       (H) 
R/W 

3.4.25項 

D9H 217 

DAH 218 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

DBH 219 

DCH 220 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

DDH 221 

DEH 222 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (L)＊3 

                (H) 
R/W 

DFH 223 

E0H 224 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

E1H 225 

E2H 226 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

E3H 227 

E4H 228 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

                       (H) 
R/W 

E5H 229 

E6H 230 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

E7H 231 

E8H 232 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

E9H 233 

EAH 234 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (L)＊3 

                (H) 
R/W 

EBH 235 

ECH 236 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (L)＊3 

                     (H) 
R/W 

EDH 237 

EEH 238 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

EFH 239 

F0H 240 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

                       (H) 
R/W 

F1H 241 

F2H 242 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

F3H 243 

F4H 244 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

F5H 245 

F6H 246 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (L)＊3 

                (H) 
R/W 

F7H 247 

F8H 248 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (L)＊3 

                     (H) 
R/W 

F9H 249 

FAH 250 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L)＊3 

                  (H) 
R/W 

FBH 251 

FCH 252 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L)＊3 

                       (H) 
R/W 

FDH 253 

FEH 254 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L)＊3 

                    (H) 
R/W 

FFH 255 
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＊1 シーケンスプログラムからの読出／書込の可否を示します。 

R：読出し可能  W：書込み可能 

＊2 バッファメモリに書き込むときは，必ず以下に示す入出力信号のインタロック条件（バッファメ

モリ書込み条件）で書き込むようにしてください。 

・動作条件設定 
 

設定要求
スイッチ

動作条件
設定要求

動作条件
設定完了信号

バッファメモリ書込み条件

 

 

・オフセット設定 
 

オフセット
設定

スイッチ

オフセット
設定要求

オフセット・ゲイン
設定完了信号

バッファメモリ書込み条件

 

・ゲイン設定 
 

ゲイン
設定

スイッチ

ゲイン
設定要求

オフセット・ゲイン
設定完了信号

バッファメモリ書込み条件

 

 
＊3 本エリアは，オンラインユニット交換する際にオフセット・ゲインの再設定を簡単に行うためのユーザ

レンジ待避／復元機能に関係するエリアです。 
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3.4.3 変換許可／禁止設定（Un\G0） 

(1) チャンネルごとに温度変換の許可／禁止を設定することができます。 

 

(2) 使用しないチャンネルを“変換禁止”にしておくことにより，不要な断線検出を

防止すると共に，サンプリング時間を短くすることができます。 

 

(3) 電源投入時およびリセット時は，000FH（全チャンネル禁止）に設定されています。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 CH4 CH3 CH2 CH1

0：変換許可
1：変換禁止

0 0 0 0 0 0 0 0
 

 
[例]  

 
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 1 1 0 0

チャンネル1と2が変換許可となります。

0 0 0 0 0 0 0 0  

 
(4) 変換許可／禁止指定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要

があります。 

 

3.4.4 CH□平均時間／平均回数／移動平均／時定数設定（Un\G1～4） 

(1) 平均処理指定（バッファメモリアドレス9：Un\G9），拡張平均処理指定（バッファ

メモリアドレス134：Un\G134）したチャンネルごとの平均時間，平均回数，移動

平均回数，一次遅れフィルタ時定数を設定します。 
 

(2) 設定可能範囲は，下記のとおりです。 

処理方法 設定値 

時間平均 160～5000(ms) 

回数平均 4～62500(回)＊1 

移動平均 4～60(回) 

一次遅れフィルタ 40～5000(ms) 

範囲外の値を設定した場合はエラーとなり，以前の設定内容で動作します。 

＊1：シーケンスプログラムで32768回以上を設定する場合，16進数で設定してください。 

例えば62500回を設定する場合は，F424Hを設定します。 
 

(3) 平均処理指定（バッファメモリアドレス9：Un\G9），拡張平均処理指定（バッファ

メモリアドレス134：Un\G134）でサンプリング処理を指定した場合，ここでの設

定内容は無効になります。 
 

(4) 電源投入時およびリセット時は，0000Hに設定されているため，処理方法に応じて

変更してください。 
 

(5) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 
 

(6) サンプリング処理／時間平均処理／回数平均処理／移動平均処理／一次遅れフィ

ルタ時定数の詳細は，3.4.5項および3.4.21項を参照してください。 
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3.4.5 平均処理指定（Un\G9） 

(1) サンプリング処理または平均処理の選択をする場合に設定をバッファメモリアド

レス9(Un\G9)へ書き込みます。 
 

(2) 平均処理を選択した場合，時間平均または回数平均を選択します。 
 

(3) デフォルトは，全チャンネルサンプリング処理に設定されています。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 CH4 CH3 CH2 CH1

時間／回数の指定
1：時間平均
0：回数平均

平均処理するチャンネルの指定
 1：平均処理
 0：サンプリング処理　

0 0 0 0 CH4 CH3 CH2 CH1

 
 

(4) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 
 

例 

 

チャンネル1を回数平均，チャンネル2を時間平均，他はサンプリング処理 

とする場合0302H(770)をバッファメモリアドレス9(Un\G9)へ格納します。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0302H(770)0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 000

2030

CH4 CH3 CH2 CH1CH4 CH3 CH2 CH1

 
 
 

ポイント  

(1) 製品情報の上5桁が07071以前のQ64RDから07072以降のQ64RDに置き換える場

合，平均処理指定（バッファメモリアドレス9:(Un\G9)）の設定範囲内で互換性

があります。プログラムはそのまま使用できます。 

ただし，移動平均による平均処理や一次遅れフィルタを設定する場合は，拡張

平均処理指定（バッファメモリアドレス134:(Un\G134)）のエリアで設定します。

(2) 平均処理の設定は拡張平均処理指定（バッファメモリアドレス134:(Un\G134)）

を使用してください。 

拡張平均処理指定を使用した場合は，平均処理指定（バッファメモリアドレス

9:(Un\G9)）を使用する必要はありません。（書き込まれた値は無視されます。）

(3) 平均処理指定（バッファメモリアドレス9:(Un\G9)）と拡張平均処理指定（バッ

ファメモリアドレス134:(Un\G134)）は以下の関係となります。 

・拡張平均処理指定に1H～4H (0H以外)を書き込んだ場合は，拡張平均処理指定

の値が有効となります。 

（拡張平均処理指定の設定内容が平均処理指定に反映されるため） 

・有効となるタイミングは，動作条件設定要求（Yn9）をON／OFFした時です。

(4) 拡張平均処理指定（バッファメモリアドレス134:(Un\G134)）については，

3.4.21項を参照願います。 

(5) ユーティリティパッケージを使用してQ64RD-Gの設定を行う場合，平均処理指

定による初期設定は存在しません。拡張平均処理指定により初期設定してくだ

さい。 
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3.4.6 変換完了フラグ（Un\G10） 

(1) 変換許可設定にしたチャンネルが正常に温度変換できたかの確認が行えます。 
 

(2) 変換完了フラグで，チャンネルごとの確認ができます。 
 

(3) 変換完了フラグは，動作条件設定要求(Y9)をON→OFFしたときにクリアされます。 
 

(4) 変換許可に設定されているすべてのチャンネルの変換が完了したとき，変換完了

フラグ(XE)がONします。 
 

・変換許可／禁止設定を1（禁止）→0（許可）にした場合 

温度測定値をバッファメモリに格納後，該当チャンネルの変換完了フラグを1に

します。 

・変換許可／禁止設定を0（許可）→1（禁止）にした場合 

該当するチャンネルの変換完了フラグを0にします。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 CH4 CH3 CH2 CH1

1：変換完了
0：変換中または未使用

0 0 0 0 0 0 0 0
 

(5) 温度測定値の読出しは，本エリアまたは変換完了フラグ(XE)をインタロックとし

て行うようにしてください。 
 

備  考 

製品情報の上5桁が07071以前のQ64RD/Q64RD-Gと07072以降のQ64RD/Q64RD-Gでは，変

換完了フラグ(Un\G10)の動作が異なります。 

詳細は付1.2，付1.3を参照してください。 

 

3.4.7 CH□温度測定値（16ビット）（Un\G11～14） 

(1) 測温抵抗体より入力された「測温抵抗値」を「温度値」に変換し，温度検出を行

います。 
 

(2) 測定した温度は，小数点第一位までの値を10倍して，16ビット符号付きバイナリ

でバッファメモリに格納します。（小数点第二位以下は切り捨てます。） 
 

(3) 温度測定値が負の場合は，2の補数で表示します。 
 

(4) 電源投入時およびリセット時は，全チャンネルが0に設定されています。 
 

[例1] 温度測定値が123.025℃の場合・・・・・・1230を格納 
 

 

 
[例2] 温度測定値が－123.025℃の場合・・・・・・－1230を格納 

 
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 1 1 0 0 1 01 1 1 1 1 0 1 1  

(5) 温度測定値の読出しは，変換完了フラグ(XE)または変換完了フラグ（バッファメ

モリアドレス10：Un\G10）をインタロックとして行うようにしてください。 
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3.4.8 エラーコード（Un\G19） 

(1) Q64RD/Q64RD-Gが設定値または動作手順エラーを検出したとき，そのエラーコード

を格納します。 
 

(2) エラーコードは16ビットバイナリ値で格納します。 
 

(3) エラーが発生するとQ64RD/Q64RD-Gの“ERROR/ERR. LED”は点灯します。 
 

(4) 主なチェック内容を下記に示します。 
 

タイミング 内  容 

起動時 
・GX Developerのインテリジェント機能ユニットスイッチ

設定のチェック 

動作設定変更要求(Y9)がON→OFFしたとき
・拡張平均処理指定のチェック 
・平均時間，平均回数，移動平均回数,時定数のチェック

・警報出力 上・下限値のチェック 

オフセット設定要求(Y1,Y3,Y5,Y7)や 
ゲイン設定要求(Y2,Y4,Y6,Y8)をONした 
とき 

・オフセット・ゲイン設定のチェック 

・設定されたCH□オフセット温度設定値／CH□ゲイン温度
設定値のチェック 

・オフセット設定要求(Y1,Y3,Y5,Y7)とゲイン設定要求

(Y2,Y4,Y6,Y8)が同時にONしていないかのチェック 

ユーザレンジ書込み要求(YA)がON→OFFし

たとき ＊1 

・同じデータを連続して書込みしていないかチェック 

・待避データが設定されているかチェック 

シーケンスプログラムでG(P).OGSTOR命令
を実行したとき ＊1 

・同じデータを連続して書込みしていないかチェック 
・オンラインユニット交換にて，異なる機種を装着してい

ないかチェック 
 

＊1 機能バージョンC以降のユニットで対応しています。 
 

(5) 複数のエラーが発生したときは，最初に見つけたエラーのエラーコードを格納し，

それ以降のエラーは格納されません。ただしGX Developerのユニット詳細情報の

エラー履歴で，これ以降に発生したエラーを確認することができます。 
 

(6) エラークリア要求(YF)をONすると，エラーコードをクリアし，“ERROR/ERR. LED”

は点灯から消灯になります。 
 

(7) エラーをクリアすると，0が格納されます。 

 

3.4.9 設定レンジ（Q64RD）（Un\G20） 

(1) 「測定レンジ設定」，「オフセット・ゲイン設定」，「結線方式設定」の設定内

容を格納します。 
 

(2) 「測定レンジ設定」，「オフセット・ゲイン設定」，「結線方式設定」の設定は，

GX Developerのインテリジェント機能ユニットスイッチで行います。 

設定方法の詳細については，4.5項を参照してください。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

CH4 CH3 CH2 CH1

b3 b2 b1 b0

結線方式設定

3導線式
4導線式

設定値

0
1

測定モード

新JIS
(Pt100)

設定値

0

旧JIS
(JPt100)

1

2

3

結線方式設定の設定内容 測定レンジ設定の設定内容

オフセット・ゲイン設定

工場出荷設定

ユーザレンジ設定

設定値

0

1

オフセット・ゲイン設定の設定内容

測定レンジ

-200～850℃
-20～120℃

-200～600℃

-20～120℃
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3.4.10 設定レンジ1（Q64RD-G）（Un\G20） 

(1) 「測定レンジ設定」の設定内容を格納します。 
 

(2) 「測定レンジ設定」の設定は，GX Developerのインテリジェント機能ユニットス

イッチで行います。 

設定方法の詳細については，4.5項を参照してください。 
 

 

 

3.4.11 設定レンジ2（Q64RD-G）（Un\G21） 

(1) 「オフセット・ゲイン設定」，「結線方式設定」の設定内容を格納します。 
 

(2) 「オフセット・ゲイン設定」，「結線方式設定」の設定は，GX Developerのイン

テリジェント機能ユニットスイッチで行います。 

設定方法の詳細については，4.5項を参照してください。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

CH4 CH3 CH2 CH1

b3 b2 b1 b0

結線方式設定

3導線式

4導線式

設定値

0

1

結線方式設定の設定内容

オフセット・ゲイン設定

工場出荷設定

ユーザレンジ設定

設定値

0

1

オフセット・ゲイン設定の設定内容

0 0
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3.4.12 警報出力許可／禁止設定（Un\G47） 

(1) チャンネルごとに警報を出力するか，停止するかを設定するエリアです。 
 

(2) 電源投入時およびリセット時は，000FH（全チャンネル禁止）に設定されています。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 CH4 CH3 CH2 CH1

0：警報出力許可
1：警報出力禁止

0 0 0 0 0 0 0 0
 

 
[例]  

 
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 1 1 0 0

チャンネル1と2が警報出力許可となります。

0 0 0 0 0 0 0 0  

 
(3) 警報出力許可／禁止設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする

必要があります。 

 

3.4.13 警報出力フラグ（Un\G48） 

(1) CH□温度測定値（バッファメモリアドレス11～14，54～61：Un\G11～14，Un\G54

～61）が，CH□警報出力 上・下限値（バッファメモリアドレス86～117：Un\G86

～117）で設定した警報出力上限値以上，または警報出力下限値以下となったとき，

各チャンネルに対する警報出力フラグが1になります。 
 

(2) チャンネルごとに上限値警報か下限値警報かを確認することができます。 
 

(3) 温度測定値が測定範囲内に戻ったときは，自動的にリセットされます。 
 

(4) 変換許可されているチャンネルの内，1チャンネルでも警報を検出すると，警報出

力信号(XD)もONします。また，Q64RD-GのみALM LEDは点灯します。 
 

(5) 動作条件設定要求(Y9)をONしたとき，警報出力フラグはクリアされます。 

また，Q64RD-GのみALM LEDは点灯→消灯になります。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

CH4
上
限
値

CH4
下
限
値

CH3
上
限
値

CH3
下
限
値

CH2
上
限
値

CH2
下
限
値

CH1
上
限
値

CH1
下
限
値

0：正常
1：範囲オーバ

0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

ポイント  

警報出力の詳細については，3.4.19項を参照してください。 
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3.4.14 断線検出フラグ（Un\G49） 

(1) 測温抵抗体または導線の断線を検出すると，各チャンネルに対する断線検出フラ

グが1になります。 
 

(2) 断線検出を行うのは，変換許可に設定したチャンネルのみです。 
 

(3) 断線検出は，チャンネルごとに検出されます。 
 

(4) 動作条件設定要求(Y9)またはエラークリア要求(YF)をONした時，断線検出フラグ

はクリアされます。 
 

(5) 変換許可されているチャンネルの内，1チャンネルでも断線検出すると，断線検出

信号(XC)をONします。 

断線検出したチャンネルは，断線検出時変換設定(バッファメモリアドレス148：

Un\G148)に応じた値がCH□温度測定値(バッファメモリアドレス11～14，54～61：

Un\G11～14，Un\G54～61)に格納されます。 

断線していないチャンネルの変換は継続します。Q64RD-GのみALM LEDは点滅しま

す。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 CH4 CH3 CH2 CH1

0：正常
1：断線

0 0 0 0 0 0 0 0
 

 
(6) 断線検出と変換許可／禁止の関係を下記に示します。 

 
接続状態 変換許可／禁止設定 断線検出フラグ 

断線なし

a

A

B

b

 

変換許可 

OFF 

変換禁止 

断線あり

a

A

B

b

 

変換許可 ON 

変換禁止 OFF 

a

A

B

b結線なし

 

変換許可 ON 

変換禁止 OFF 
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ポイント  

・測温抵抗体を接続していないチャンネルは，必ず“変換禁止”に設定してくださ

い。 

測温抵抗体を接続していないチャンネルを変換許可に設定した場合は，断線検出

フラグがONします。 

・断線検出がONしたときの温度測定値は「断線直前の値」「アップスケール（測定

温度範囲の上限値＋測定温度範囲の5％）」「ダウンスケール（測定温度範囲の

下限値－測定温度範囲の5％）」「任意の値」のいずれかから選択できます。（3.2.2

項参照） 

・測温抵抗体の配線については，4.4項を参照してください。 

・断線検出についてのトラブルシュートは，8.2.7項を参照してください。 
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3.4.15 CH□スケーリング値（Un\G50～53） 

(1) CH□スケーリング範囲 上・下限値（バッファメモリアドレス62～77：Un\G62～77）

で設定したスケーリング範囲内の温度測定値を，CH□スケーリング幅 上・下限値

（バッファメモリアドレス78～85：Un\G78～85）で設定したスケーリング幅にス

ケーリングし，その結果を格納します。 
 

(2) スケーリング値の算出方法を下記に示します。 
 

スケーリング値＝

＋スケーリング幅 下限値
スケーリング範囲 上限値－スケーリング範囲 下限値

温度測定値－スケーリング範囲 下限値

（スケーリング幅 上限値－スケーリング幅 下限値）×
 

 
[例] 温度をパーセントにスケーリングさせる場合 

スケーリング範囲：－100～500℃（下限値＝-100000，上限値＝500000） 

スケーリング幅 ：0～100％（下限値＝0，上限値＝100） 

という設定でCH1の温度測定値360℃（温度測定値＝360000（32ビット））が

スケーリングされたとき。 
 

スケーリング値＝

＋0＝76.666666･･･

　 ＝77[％]

500000－（－100000）

360000－（－100000）
(100－0)× 小数点以下第一位は四捨五入される。

バッファメモリアドレス50に格納される。

 
ポイント  

(1) CH□スケーリング範囲 上・下限値（バッファメモリアドレス62～77：Un\G62

～77）または，CH□スケーリング幅 上・下限値（バッファメモリアドレス78

～85：Un\G78～85）が，上限値＜下限値という設定になっていても，エラーに

はならず，上記計算式にて算出されてスケーリング値を出力します。 

(2) スケーリング範囲の上・下限値で設定した範囲外の温度を測定した場合は，ス

ケーリング幅の上限値もしくは下限値で設定した値がバッファメモリに格納

されます。 
 
3.4.16 CH□温度測定値（32ビット）（Un\G54～61） 

(1) 測温抵抗体より入力された「測温抵抗値」を「温度値」に変換し，温度検出を行

います。 
 

(2) 測定した温度は，小数点第三位までの値を1000倍して，32ビット符号付きバイナ

リでバッファメモリに格納します。（小数点第四位以下は切り捨てます。） 
 

(3) 温度測定値が負の場合は，2の補数で表示します。 
 

(4) 電源投入時およびリセット時は，全チャンネルが0に設定されています。 
 

[例1] 温度測定値が123.025℃の場合・・・・・・123025を格納 
 

b0

10001001000001111000000000000000

b8 b7b16 b15b24 b23b31
 

 
[例2] 温度測定値が－123.025℃の場合・・・・・・－123025を格納 

 
b0

1111011011111000111111111111111

b8 b7b16 b15b24 b23b31

0  
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3.4.17 CH□スケーリング範囲 上・下限値（Un\G62～77） 

(1) 各チャンネルに測定温度のスケーリング範囲（0.001℃単位）を設定します。 

 

(2) 電源投入時およびリセット時は，0が設定されます。 

 

(3) 設定可能なスケーリング範囲は，－2147483648～2147483647です。 

 

(4) 上限値＝下限値が設定された場合，スケーリングは行われません。 

 

(5) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 

 

3.4.18 CH□スケーリング幅 上・下限値（Un\G78～85） 

(1) 各チャンネルにスケーリング幅を設定します。 

 

(2) 電源投入時およびリセット時は，0が設定されます。 

 

(3) 設定可能なスケーリング範囲は，－32768～32767です。 

 

(4) スケーリングを行わない場合は，上限値および下限値に0を設定してください。 

 

(5) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 
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3.4.19 CH□警報出力 上・下限値（Un\G86～117） 

(1) 各チャンネルに測定温度の範囲（0.001℃単位）を設定します。 
 

(2) 警報出力範囲は，警報出力 上上限値／上下限値／下上限値／下下限値の4段階で

設定できます。 
 

(3) 検出した温度測定値が，警報出力 上上限値以上，または警報出力 下下限値以下

となり，警報出力範囲に入った場合に警報が発生します。 

警報が発生した場合，警報出力フラグ（バッファメモリアドレス48：Un\G48）の

チャンネルに対応したビット位置への“1”の格納，警報出力信号(XD)のONにて通

知します。 
 

(4) 警報発生後，警報出力 上下限値以下，または警報出力 下上限値以上となり，

温度範囲内に戻った場合，警報出力フラグ（バッファメモリアドレス48：Un\G48）

のチャンネルNo.に対応したビット位置に“0”が格納されます。 

警報出力信号(XD)は，全チャンネルが温度範囲内に戻った場合のみOFFします。 
 

上上限値

上下限値

下上限値

下下限値

警報出力範囲

警報出力範囲外
含む

温度

時間

警報発生

警報解除

警報発生

警報解除

 

 
(5) 電源投入時およびリセット時は，測定レンジ設定（GX Developerにて設定）で設

定した設定レンジの測定温度範囲の最小値と最大値が格納されています。 

また，上上限値＝上下限値，下上限値＝下下限値となっています。 
 

設  定 電源投入時およびリセット時の設定内容 
設定可能な温度範囲 

設定モード 設定レンジ* 下上限値 下下限値 上上限値 上下限値 

Pt100(新JIS) 

0 －200000 850000 －200000～850000 

1 －20000 120000  －20000～120000 

4 0 200000       0～200000 

JPt100(旧JIS) 

2 －180000 600000 －180000～600000 

3 －20000 120000  －20000～120000 

5 0 200000       0～200000 

Ni100 8 －60000 180000  －60000～180000 

＊設定レンジ 0～3はQ64RD/Q64RD-Gで設定可能。4，5，8はQ64RD-Gのみで設定可能。 
 

(6) 下記の設定をした場合，エラー（エラーコード6△□）が発生し，エラー発生フラ

グ(XF)がONします。 

・設定可能な温度範囲外を設定 

・下下限値≦下上限値＜上下限値≦上上限値を満たさない値を設定 
 

(7) 下上限値，上下限値が同じ場合，エラーは発生せず，警報出力は無効となります。 
 

(8) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 



 

 

 

3 - 39                                         3 - 39 

３ 仕  様 
MELSEC-Q

 

3.4.20 CH□オフセット・ゲイン温度設定値（Un\G118～133） 

(1) オフセット・ゲイン設定（誤差補正）はシステム立ち上げ時に正しい温度測定値

がえられない場合，または測定レンジを変更した場合に，使用する範囲内の任意

の2点（オフセット値／ゲイン値）にて値を補正する機能です。 

 

(2) オフセット・ゲイン設定モードにてオフセット設定要求・ゲイン設定要求(Y1～8)

をONした時に，温度測定値を本エリアに書き込まれた設定値に補正します。（設

定は0.001℃単位） 

[例] 80℃に設定する場合・・・・・・80000を格納する 

 

(3) 誤差補正は，バッファメモリの温度測定値をシーケンスプログラムで読み出し，

周辺機器でモニタしながら行います。 

 

(4) 入力温度に対する温度測定値とオフセット値／ゲイン値の関係を下記に示します。 

 

－49.7

－50〔℃〕

0 80〔℃〕

80〔℃〕

79.7

－50〔℃〕

入力温度

誤差補正前の特性
誤差補正後の特性

温
度
測
定
値

オフセット値

ゲイン値

入力温度になるように
温度測定値を補正する。

入力温度になるように
温度測定値を補正する。

 

 

ポイント  

・オフセット値／ゲイン値は，使用する範囲の最低温度／最高温度で誤差補正を行

うと高い精度が得られるようになります。 

・オフセット値／ゲイン値設定は，温度測定値を読み出しながら行ってください。

・オフセット値／ゲイン値は必ず，下記の条件に当てはまる値になるように設定し

てください。条件外を設定するとエラーが発生します。 

条件1：温度入力範囲内 

条件2：ゲイン値－オフセット値＞0.1[℃] 

・オフセット値／ゲイン値は，ユーザレンジ書込み要求を行うことで，

Q64RD/Q64RD-GのE2PROMに記憶され，電源断でも消えません。 

・誤差補正は，測温抵抗体に直接温度を入力する代わりに一般の抵抗などを使用し

ても行えます。 

 一般の抵抗の値 ＝ 測温抵抗体の測温抵抗値  
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3.4.21 拡張平均処理指定（Un\G134） 

(1) サンプリング処理，平均処理（時間平均／回数平均／移動平均），一次遅れフィ

ルタの選択をする場合に設定をバッファメモリアドレス134(Un\G134)へ書き込み

ます。 
 

(2) デフォルトは，全チャンネルサンプリング処理に設定されています。 
 

(3) 範囲外の値を設定した場合はサンプリング処理を行います。 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

CH4 CH3 CH2 CH1

b3 b2 b1 b0

処理 設定値

0

1

2

3

4

設定内容

サンプリング処理

時間平均

一次遅れフィルタ

回数平均

移動平均

 

 
(4) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 

 

ポイント  

(1) 平均処理の設定は拡張平均処理指定（バッファメモリアドレス134:(Un\G134)）

を使用してください。 

拡張平均処理指定を使用した場合は，平均処理指定（バッファメモリアドレス

9:(Un\G9)）を使用する必要はありません。（書き込まれた値は無視されます。）

(2) 製品情報の上5桁が07071以前のQ64RDから07072以降のQ64RDに置き換える場

合，平均処理指定（バッファメモリアドレス9:(Un\G9)）の設定範囲内で互換性

があります。プログラムはそのまま使用できます。 

ただし，移動平均による平均処理や一次遅れフィルタを設定する場合は，拡張

平均処理指定（バッファメモリアドレス134:(Un\G134)）のエリアで設定します。

(3) 平均処理指定（バッファメモリアドレス9:(Un\G9)）と拡張平均処理指定（バッ

ファメモリアドレス134:(Un\G134)）は以下の関係となります。 

・拡張平均処理指定に1H～4H (0H以外)を書き込んだ場合は，拡張平均処理指定

の値が有効となります。 

（拡張平均処理指定の設定内容が平均処理指定に反映されるため） 

・有効となるタイミングは，動作条件設定要求（Yn9）をON／OFFした時です。

(4) 平均処理指定（バッファメモリアドレス9:(Un\G9)）については，3.4.5項を参

照願います。 

(5) ユーティリティパッケージを使用してQ64RD-Gの設定を行う場合，平均処理指

定による初期設定は存在しません。拡張平均処理指定により初期設定してくだ

さい。 
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3.4.22 断線検出時変換設定（Un\G148） 

(1) 断線検出時にCH□温度測定値 (バッファメモリアドレス11～14，54～61：Un\G11

～14，Un\G54～61)へ格納する値を選択します。 
 

 

 
(2) 電源投入時およびリセット時は，0H（断線直前の値）に設定されています。 

 
(3) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 

 
(4) 設定範囲外の値を設定しないでください。 

設定した場合，ユニットとしての動作は保証できません。 

 

3.4.23 CH□断線検出時変換設定値（Un\G150～157） 

(1) 断線検出時変換設定（バッファメモリアドレス148：Un\G148）で，任意の値(3H)

を設定した場合，断線検出時は本エリアに設定されている値が，CH□温度測定値

(バッファメモリアドレス11～14，54～61：Un\G11～14，Un\G54～61)に格納され

ます。 

断線検出時変換設定で0H～2Hを設定した場合，本エリアの設定は無視されます。 
 

(2) 設定範囲は，－2147483648～2147483647（0000H～FFFFFFFFH）です。 

（設定は0.001℃単位） 

[例]0.3℃に設定する場合・・・・・・300を格納する 
 

(3) 電源投入時およびリセット時は，0に設定されています。 
 

(4) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 

 



 

 

 

3 - 42                                         3 - 42 

３ 仕  様 
MELSEC-Q

 

3.4.24 モード移行設定（Un\G158,Un\G159） 

(1) 移行したいモードの設定値を設定します。 
 

(2) 設定値を設定後，動作条件設定要求(Y9)をOFF→ONするとモード移行します。 
 

(3) モード移行すると，本エリアは0クリアされ，動作条件設定完了信号(X9)がOFFします。 

動作条件設定完了信号(X9)のOFFを確認後，動作条件設定要求(Y9)をOFFしてください。 
 

モード移行 
設定値 

バッファメモリアドレス158 バッファメモリアドレス159

通常モード 0964H 4144H 

オフセット・ゲイン設定モード 4144H 0964H 

 

ポイント  

上記設定値以外の値が書き込まれた場合，モード移行は行わず，動作条件のみ変更

されます。 
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3.4.25 工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフ

セット・ゲイン抵抗値（Un\G160～255） 

(1) 本エリアは，オンラインユニット交換する際にオフセット・ゲインの再設定を簡

単に行うためのユーザレンジ待避／復元機能に関係するエリアです。 
 

(2) ユーザレンジ設定のオフセット・ゲイン設定値を復元時，使用するデータが格納

されます。 

下記のとき格納（待避）されます。 

・ユーティリティによる初期設定書込み時 

・動作条件設定時（Y9 OFF→ON時＊1） 

・オフセット・ゲイン設定モード中のオフセット・ゲイン値書込み時（YA OFF→ON時） 

 ＊1  モード移行設定（バッファメモリアドレス158,159：Un\G158,Un\G159）に

設定値が書き込まれている場合は待避されません。 
 

(3) ユーザレンジ設定のオフセット・ゲイン設定値を復元する場合は，本エリアに待

避したデータを復元先ユニットの本エリアに同じように設定します。 
 

(4) Q64RDでは，工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・

ゲイン値には，同じエリアが2つずつあります。（例：3導線式CH1 工場出荷設定

オフセット入力値はバッファメモリアドレス160および161です。） 

オフセット・ゲイン値の待避時には，どちらにも同じ値が格納されます。 

オフセット・ゲイン設定値の復元時には，どちらにも必ず同じ値を設定してくだ

さい。 

Q64RD-Gでは，工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセッ

ト・ゲイン値は，2つのエリアで（例：3導線式CH1 工場出荷設定オフセット入力

値はバッファメモリアドレス160および161です。）ひとつのデータが前半／後半

に分れ格納されます。 

オフセット・ゲイン値の待避時には，ひとつのデータが前半／後半の値が格納さ

れます。 

オフセット・ゲイン設定値の復元時には，前半／後半でひとつのデータ値を設定

してください。 
 

(5) オンラインユニット交換時のバッファメモリ待避記録手順 

① 動作条件設定要求(Y9)をOFF→ONする。 

② 工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン値

／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値（バッファメモリアドレス160

～255：Un\G160～Un\G255）の値をレンジ基準表と比較する。レンジ基準表に

ついては，7.4項を参照ください。 

③ 値が適当であれば，工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オ

フセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値の内容を記

録する。 
 

(6) オンラインユニット交換の詳細は7章を参照してください。 

 

ポイント  

オフセット・ゲイン設定として，本エリアは使用しません。 

オフセット・ゲイン設定は，4.6項を参照に行ってください。 
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第４章 運転までの設定と手順 

4.1 取扱い上の注意事項 

(1) 本体のケースを落下させたり強い衝撃を与えないようにしてください。 

 

(2) ユニットのプリント基板はケースからはずさないでください。 

故障の原因となります。 

 

(3) ユニット内に切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。 

火災，故障，誤動作の原因になります。 

 

(4) ユニットは，配線時にユニット内へ配線クズなどの異物が混入するのを防止する

ため，ユニット上部に混入防止ラベルを貼り付けています。 

配線作業中は，本ラベルをはがさないでください。 

システム運転時は，放熱のために本ラベルを必ずはがしてください。 

 

(5) ユニット固定ネジなどの締付けは，下記の範囲で行ってください。 

締付けがゆるいと短絡，故障，誤動作の原因になります。 
 

ネジの箇所 締付けトルク範囲 

ユニット固定ネジ（M3ネジ）＊1 0.36～0.48N・m 

端子台端子ネジ（M3ネジ） 0.42～0.58N・m 

端子台取付けネジ（M3.5ネジ） 0.66～0.89N・m 

＊1 ユニットは，ユニット上部のフックによりベースユニットへ簡単に固定で

きます。 

ただし，振動の多い場所では，ユニット固定ネジで固定することをお奨め

します。 

 

(6) ユニット下部のユニット装着用レバーを押さえながら，ユニット固定用突起を

ベースユニットの固定穴に確実に挿入し，ユニット固定穴を支点として装着して

ください。 

ユニットが正しく装着されていないと，誤動作，故障，落下の原因になります。 

振動の多い環境で使用する場合は，ユニットをネジで締め付けてください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 4 
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4.2 運転までの設定と手順 

 
 

  

開始

ユニット装着

Q64RD/Q64RD-Gを指定のスロットに装着する。

配線

Q64RD/Q64RD-Gに外部機器の配線を行う。

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定

GX Developerを使って設定する。（4.5項参照）

ユーザレンジ設定を使用するか

オフセット・ゲイン設定

ユーザレンジ設定を使う場合，オフセット・ゲイン
設定をする。（4.6項参照）

ユーティリティパッケージを使用するか

初期設定，自動リフレッシュ設定

ユーティリティパッケージから設定するとプログ
ラムを簡略化できる。（5章参照）

プログラミング，デバッグ

シーケンスプログラムの作成と確認を行う。

工場出荷設定を使用

ユーザレンジ設定を使用

NO

YES

 

 

 

 

 

 

 

 4 
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4.3 各部の名称 

Q64RD/Q64RD-Gの各部の名称について説明します。 
 

 

 

端子台配列 

端子番号 信号名 

1 

CH1 

a1 

2 A1 

3 B1 

4 b1 

5 

CH2 

a2 

6 A2 

7 B2 

8 b2 

9 

CH3 

a3 

10 A3 

11 B3 

12 b3 

13 

CH4 

a4 

14 A4 

15 B4 

16 b4 

17 SLD 

18 FG 

  

 

番号 名称と外観 内  容 

① RUN LED 

Q64RD/Q64RD-Gの運転状態を表示します。 

点灯：正常動作中 

点滅：オフセット・ゲイン設定モード中 

消灯：5V電源断，ウォッチドッグタイマエラー発生時，オンラインユニット交換中のユ

ニット交換可能状態時 

② 
ERROR LED 

ERR. LED 

Q64RD/Q64RD-Gのエラー状態を表示します。 

点灯：エラー発生中 * 

点滅：スイッチ設定エラー 

GX Developerのインテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，スイッチ5に0以

外が設定された 

消灯：正常動作中 

③ 
ALM LED 

(Q64RD-Gのみ) 

Q64RD-Gの警報状態を表示します。 

点灯：警報発生中 

点滅：入力信号異常発生中 

消灯：正常動作中 

④ 端子台 測温抵抗体などの配線に使用します。 

⑤ シリアルNo.表示板 Q64RD/Q64RD-GのシリアルNo.を表示します。 

*：詳細はエラーコードを確認してください。 
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4.4 配  線 

配線上の注意事項とユニット接続例を説明します。 

 

4.4.1 配線上の注意事項 

Q64RD/Q64RD-Gの機能を十分に発揮させ，信頼性の高いシステムにする条件の1つと

して，ノイズの影響を受けにくい外部配線が必要になります。 

以下，外部配線の注意事項を示します。 

 

(1) 交流制御回路とQ64RD/Q64RD-Gの外部入力信号は別々のケーブルを使用して，交流

側のサージや誘導の影響を受けないようにしてください。 

 

(2) 主回路線や高電圧線，シーケンサ以外からの負荷線とは近接や束線は行わないで

ください。 

ノイズやサージ，誘導の影響を受けやすくなります。 

 

(3)シールドケーブルのシールドは，シーケンサ側で一点接地を行ってください。 

ただし，外部のノイズ状況によってはセンサ側で接地した方がよい場合がありま

す。 

 

(4) 端子台には絶縁スリーブ付圧着端子は使用できません。 

圧着端子の電線接続部には，マークチューブまたは絶縁チューブをかぶせること

を推奨します。 
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4.4.2 外部配線 

(1) 4導線式の時 
 

 

 

  

a1

A1

B1

b1

CH1

a2

A2

B2

b2

CH2

a3

A3

B3

b3

CH3

a4

A4

B4

b4

CH4

銅線用裸圧着スリーブ(JIS C 2806 相当)

ユニット内にて接続SLD

FG

「SLD」端子へ 詳細

＊2

＊1 ケーブルはシールド付きの導線を使用してください。
　　また，シールド線は極力短くなるように配線してください。
＊2 制御盤の接地端子に接地してください。

＊1
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(2) 3導線式の時 
 

 

 

(3) 2導線式の時 
 

 

  

a1

A1

B1

b1

a1

A1

B1

b1

a1

A1

B1

b1

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定
のスイッチ3にて，4導線式を選択した場合

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定
のスイッチ3にて，3導線式を選択した場合
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4.5 インテリジェント機能ユニットスイッチ設定 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定は，GX DeveloperのI/O割付設定で行い

ます。 

 

(1) 設定項目 

インテリジェント機能ユニットスイッチは，スイッチ1～5まであり16ビットの

データで設定します。 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定を行わない場合，スイッチ1～5のデ

フォルトは0です。 
 

 設定項目 

スイッチ1 

測定レンジ設定 

 

 

    

 測定モード 測定レンジ 設定値*1  

 
新JIS 

（Pt100） 

-200～850℃ 0  

 

 

-20～120℃ 1 

0～200℃ 4 

 
旧JIS 

（JPt100） 

-180～600℃ 2  

 

 

 

-20～120℃ 3 

0～200℃ 5 

Ni100 -60～180℃ 8 

    

スイッチ2 

オフセット・ゲイン

設定 

 

 

    

 オフセット・ゲイン設定 設定値  

 工場出荷設定 0  

 ユーザレンジ設定 1  

    

スイッチ3 

結線方式設定 

 

 

    

 結線方式設定 設定値  

 3導線式 0  

 4導線式 1  

    

スイッチ4 

 

スイッチ5 0：固定 

＊1： 設定レンジ0～3はQ64RD/Q64RD-Gで設定可能です。設定値4,5,8はQ64RD-Gの

みで設定可能です。設定値以外を設定するとエラーとなります。詳細はエ

ラーコードを確認してください。 

＊2： 設定範囲内のどの数値を設定しても同一の動作になります。1H～FHの場合，

例えば1を設定してください。 

 

  

CH4 CH3 CH2 CH1

H

CH4 CH3 CH2 CH1

H

CH4 CH3 CH2 CH1

H
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(2) 操作手順 

GX DeveloperのI/O割付設定の画面から設定します。 

 

 

(a) I/O割付設定の画面 

Q64RD/Q64RD-Gを装着したスロットに，次の設定

をします。 

種別は必須ですが，それ以外の項目は必要により

設定してください。 

種別  ：“インテリ”を選択します。 

形名  ：ユニットの形名を入力します。 

点数  ：16点を選択します。 

先頭XY ：Q64RD/Q64RD-Gの先頭入出力番号を入

力します。 

詳細設定：Q64RD/Q64RD-Gの管理CPUの指定を行い

ます。 

“エラー時の出力モード”および

“H/Wエラー時CPU動作モード”は，

Q64RD/Q64RD-Gに対しては無効です

ので設定する必要がありません。 
 

 

(b) インテリジェント機能ユニットスイッチ設定画面 

I/O割付設定の画面の[スイッチ設定]をクリック

して，左記の画面を表示させ，スイッチ1～5の設

定を行います。 

16進数で入力すると簡単に設定できます。入力形

式を16進数に変更して入力してください。 
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4.6 オフセット・ゲイン設定 

オフセット・ゲイン設定は4.6項(1) に示す手順で行ってください。 

工場出荷設定を使用する場合，オフセット・ゲイン設定は必要ありません。 

ユーティリティパッケージをお持ちの方は，5.6.2項または5.6.3項にてオフセッ

ト・ゲイン設定を行ってください。 
 

(1) オフセット・ゲイン設定 
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＊1 モード移行（通常モード→オフセット・ゲイン設定モード→通常モード）方法を

以下に示します。 

・専用命令(G.OFFGAN) ···························· 4.6項(2),(a)参照 

・モード移行設定（バッファメモリアドレス158,159：Un\G158,Un\G159） 

への設定および動作条件設定要求(Y9)のOFF→ON ··· 4.6項(2),(b)参照 

・インテリジェント機能ユニットスイッチ設定 ······ 4.5項，4.6項(2),(c)参照 

（インテリジェント機能ユニットスイッチ設定後，シーケンサCPUをリセット

または電源をOFF→ONする。） 

＊2 ＊2の操作中は下記を行わないでください。 

下記を行った場合，E2PROM内部のデータが異常となり，Q64RD/Q64RD-Gが正常に動

作しなくなる可能性があります。 

・シーケンサCPUの電源OFF 

・シーケンサCPUのリセット 
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ポイント  

・オフセット値およびゲイン値は，実使用状態にて確認してください。 

・オフセット値およびゲイン値は，ユーザレンジ書込み要求(YA)をONすることで

E2PROMに記憶し，電源断でも消えません． 

・オフセット・ゲイン設定は測定温度範囲内で行ってください。 

測定温度範囲を超過して設定を行った場合，分解能・精度が性能仕様の範囲に入

らないことがあります。 

・オフセット・ゲイン設定は，複数チャンネル同時に行うことが可能です。 

・オフセット値と，ゲイン値を同時に設定しないでください。 

同時に設定されると，エラーが発生しERROR/ERR. LEDが点灯します． 

・オフセット・ゲイン設定中にエラーが発生しても，他のチャンネルなどで設定を

継続することができます。 

ただし，エラーは発生したままですので，エラーをクリアしたい時は，エラーク

リア要求(YF)をONしてください。 

・オフセット・ゲイン設定時，ユーザレンジ書込み要求(YA)ONでE2PROMに書込みを

行います。 

E2PROMの書込み回数は最大10万回です。 

E2PROMへの不用意な書込みを防止するため，連続26回書き込むとエラーが発生し，

エラーコード（バッファメモリアドレス19：Un\G19）が格納されます。（3.4.8

項参照） 

・オフセット・ゲイン設定中にエラー（エラーコード：40□＊1）が発生した場合は，

正しいオフセット・ゲイン値を設定し直してください。 

エラーが発生したチャンネルのオフセット・ゲイン値はQ64RDに書き込まれませ

ん。（＊1 □は該当チャンネル番号を示します。） 

・専用命令(G(P).OFFGAN)またはモード移行設定（バッファメモリアドレス

158,159：Un\G158,Un\G159）の設定により，オフセット・ゲイン設定モードから

通常モードに移行時，ユニットREADY(X0)がOFF→ONします。 

ユニットREADY(X0)のONで初期設定を行うシーケンスプログラムがある場合は，

初期設定処理が実行されますので注意してください。 

また，モード移行時，エラークリアされます。 

・工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン値／

ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値（バッファメモリアドレス160～

255：Un\G160～255）は，オンラインユニット交換する際にオフセット・ゲイン

の再設定を簡単に行うためのユーザレンジ待避／復元機能に関係するエリアで

す。 

オフセット・ゲイン設定として，本エリアは使用しません。 
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(2) プログラム例 

(a)の点線部分のプログラムは(a),(b),(c)共通のプログラムです。 

Q64RD/Q64RD-Gの入出力番号がX/Y0～X/YFの例です。 

・オフセット要求 ······································· M0 

・ゲイン要求 ··········································· M1 

・書込み要求 ··········································· M2 

・モード切換え ········································· M3 

・オフセット・ゲイン温度設定値 ························· D0，D1 

・専用命令(G.OFFGAN)設定値格納デバイス ················· D10 
 

(a) 専用命令(G.OFFGAN)にてモードを移行する場合 

専用命令(G.OFFGAN)にてオフセット・ゲイン設定モードに移行し，CH1のオフ

セット・ゲイン値をQ64RD/Q64RD-Gに書き込むプログラム例を下記に示します。 
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(b) モード移行設定（バッファメモリアドレス158,159：Un\G158,Un\G159）への

設定および動作条件設定要求(Y9)にてモードを移行する場合 

 

 

 

(c) インテリジェント機能ユニットスイッチ設定にてモード移行する場合 

共通プログラム以外は不要です。 

 

共通プログラム

動作条件設定要求(Y9)をON

バッファメモリアドレス158
に4144Hを設定

バッファメモリアドレス159
に964Hを設定

動作条件設定要求(Y9)をOFF

動作条件設定要求(Y9)をON

バッファメモリアドレス159に
4144Hを設定

バッファメモリアドレス158に
964Hを設定

動作条件設定要求(Y9)をOFF

オフセット・
ゲイン設定
モードに
移行する

通常モード
に移行する
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第５章 ユーティリティパッケージ（GX Configurator-TI） 

5.1 ユーティリティパッケージの機能 

ユーティリティパッケージの機能一覧を表5.1に示します。 

 

表5.1 ユーティリティパッケージ(GX Configurator-TI)機能一覧 

機  能 内  容 参照項 

初期設定＊1 

(1) 初期設定が必要な次の項目をチャンネルごとに設定します。 

5.4項 
 

・変換許可／禁止設定 
・サンプリング処理／平均処理指定 

(Q64RD) 
・拡張平均処理指定 
・時間平均／回数平均指定(Q64RD) 
・平均時間／平均回数／移動平均／ 

時定数設定＊2 
・警報出力許可／禁止設定 
・設定レンジ(Q64RD) 

 

・設定レンジ1(Q64RD-G) 
・警報出力 下下限値 
・警報出力 下上限値 
・警報出力 上下限値 
・警報出力 上上限値 
・スケーリング範囲 下限値 
・スケーリング範囲 上限値 
・スケーリング幅 下限値 
・スケーリング幅 上限値 

・断線検出時変換設定 

・断線検出時変換設定値 

(2) 初期設定されたデータは，シーケンサCPUのパラメータに登録され，シーケンサCPU
がRUN状態になるとき，自動的にQ64RD/Q64RD-Gに書き込まれます。 

自動リフレッシュ

設定＊1 

(1) 自動リフレッシュするQ64RD/Q64RD-Gのバッファメモリをチャンネルごとに設定し
ます。 

5.5項  

・変換完了フラグ 
・CH□温度測定値（16ビット） 
・エラーコード 
・設定レンジ(Q64RD) 
・設定レンジ1(Q64RD-G) 

・設定レンジ2(Q64RD-G) 
・警報出力フラグ 
・断線検出フラグ 
・CH□スケーリング値 
・CH□温度測定値（32ビット） 

(2) 自動リフレッシュ設定されたQ64RD/Q64RD-Gのバッファメモリは，シーケンサCPUの
END命令実行時に自動的に設定されたデバイスに読出し・書込みされます。 

モニタ／テスト 

Q64RD/Q64RD-Gのバッファメモリや入出力信号を，モニタ／テストします。 

5.6項 

 

・ユニットREADY 
・動作条件設定完了信号 
・動作条件設定要求 
・オフセット・ゲイン設定モード状態フ
ラグ 

・ユーザレンジ書込み要求 
・断線検出信号 

・警報出力信号 
・変換完了フラグ 
・エラー発生フラグ 
・エラークリア要求 
・平均処理指定 
・拡張平均処理指定 

(1) CH□モニタ／テスト 

 

・変換許可／禁止設定 
・サンプリング処理／平均処理指定 
(Q64RD) 

・拡張平均処理指定 
・時間平均／回数平均指定(Q64RD) 
・平均時間／平均回数／移動平均／時定
数設定 

・変換完了フラグ 
・温度測定値(16ビット) 
・温度測定値(32ビット) 
・エラーコード 
・設定レンジ(Q64RD) 
・設定レンジ-結線(Q64RD) 
・設定レンジ1(Q64RD-G) 
・設定レンジ2-結線(Q64RD-G) 

・警報出力許可／禁止設定 
・警報出力フラグ 下限値 
・警報出力フラグ 上限値 
・警報出力 下下限値 
・警報出力 下上限値 
・警報出力 上下限値 
・警報出力 上上限値 
・断線検出フラグ 
・スケーリング値 
・スケーリング範囲 下限値 
・スケーリング範囲 上限値 
・スケーリング幅 下限値 
・スケーリング幅 上限値 

・断線検出時変換設定＊3 

・断線検出時変換設定値＊3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 
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機  能 内  容 参照項 

モニタ／テスト 

(2) オフセット・ゲイン設定 

5.6項 

 

・モード移行設定 

・モード移行設定状態 

・CH□設定レンジ 

・CH□オフセット温度設定値 

・CH□オフセット設定要求 

・CH□ゲイン温度設定値 

・CH□ゲイン設定要求 

・CH□温度測定値(16ビット) 

・CH□温度測定値(32ビット) 

・ユーザレンジ書込み要求 

・オフセット・ゲイン設定モード状

態フラグ 

(3) X・Yモニタ／テスト 

 

・Xn0:ユニットREADY 

・Xn1:CH1オフセット・ゲイン設定状態信号 

・Xn2:CH2オフセット・ゲイン設定状態信号 

・Xn3:CH3オフセット・ゲイン設定状態信号 

・Xn4:CH4オフセット・ゲイン設定状態信号 

・Xn9:動作条件設定完了信号 

・XnA:オフセット・ゲイン設定モード状態フ

ラグ 

・XnC:断線検出信号 

・XnD:警報出力信号 

・XnE:変換完了フラグ 

・XnF:エラー発生フラグ 

・Yn1:CH1オフセット設定要求 

・Yn2:CH1ゲイン設定要求 

・Yn3:CH2オフセット設定要求 

・Yn4:CH2ゲイン設定要求 

・Yn5:CH3オフセット設定要求 

・Yn6:CH3ゲイン設定要求 

・Yn7:CH4オフセット設定要求 

・Yn8:CH4ゲイン設定要求 

・Yn9:動作条件設定要求 

・YnA:ユーザレンジ書込み要求 

・YnF:エラークリア要求 

(4) 待避データ 

 

・3/4導線式CH□工場出荷設定オフセット・ゲイン

値 

・3/4導線式CH□ユーザレンジ設定オフセット・ゲ

イン値 

・3/4導線式CH□ユーザレンジ設定オフ

セット・ゲイン抵抗値 

・待避データ読出し要求 

・待避データ書込み要求 

 

ポイント  

＊1 初期設定，自動リフレッシュ設定を行うと，インテリジェント機能ユニットパ

ラメータが1ユニットあたり最大76バイト必要になります。 

＊2 ユーティリティパッケージの画面上に表示される入力範囲を確認して値を入

力してください。 

入力範囲外の値を設定した場合，ユーティリティパッケージではエラーになら

ず，ユニット動作時にエラーになります。 

エラーコードを確認し，適切な値に設定し直してください。 

＊3 モニタのみ可能です。テストは行えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 
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5.2 ユーティリティパッケージのインストール・アンインストール 

ユーティリティパッケージのインストールおよびアンインストール操作は，ユー

ティリティパッケージに同梱されている「MELSOFTシリーズのインストール方法につい

て」を参照してください。 

 

ポイント  

「MELSOFTシリーズのインストール方法について」の最新バージョンは，三菱電機

FAサイトからダウンロードしてください。 

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa 

 

 

5.2.1 ご使用上の注意事項 

GX Configurator-TIを使用するときの注意事項について説明します。 
 

(1) 安全にお使いいただくために 

GX Configurator-TIはGX Developerにアドインして使用するソフトウェアですの

で，ご使用のGX Developerオペレーティングマニュアルの“安全上のご注意”お

よび基本操作をお読みください。 
 

(2) インストールについて 

GX Configurator-TIはGX Developer Version4以降の製品にアドインして起動させま

す。 

したがってGX Developer Version4以降の製品をインストール済みのパソコンにGX 

Configurator-TIをインストールしてください。 

 

(3) インテリジェント機能ユニットユーティリティ使用時の表示画面異常について 

システムリソースの不足により，インテリジェント機能ユニットユーティリティ

使用時に画面が正常に表示されない場合があります。 

この場合は，インテリジェント機能ユニットユーティリティを閉じてからGX 

Developer（プログラム，コメントなど），他のアプリケーションを閉じて，再度

GX Developer,インテリジェント機能ユニットユーティリティを起動してください。 
 

(4) インテリジェント機能ユニットユーティリティを起動するには 

(a) GX DeveloperでPCシリーズを“QCPU（Qモード）”を選択して，プロジェクト

を設定してください。 

PCシリーズを“QCPU（Qモード）”以外を選択したり，プロジェクトを設定し

ないと，インテリジェント機能ユニットユーティリティは起動できません。 
 

(b) 複数のインテリジェント機能ユニットユーティリティを起動することができ

ます。 

ただし，インテリジェント機能ユニットパラメータの［ファイルを開く］／

［ファイルの保存］の操作ができるのは1つのインテリジェント機能ユニット

ユーティリティのみです。その他のインテリジェント機能ユニットユーティ

リティは［モニタ／テスト］の操作のみできます。 
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(5) インテリジェント機能ユニットユーティリティを2つ以上起動したときの画面切

換え方法 

2つ以上のインテリジェント機能ユニットユーティリティの画面を並べて表示で

きない場合，最前面に表示させるインテリジェント機能ユニットユーティリティ

はタスクバーにより切り換えてください。 
 

 
  

(6) GX Configurator-TIで設定できるパラメータ設定個数について 

複数のインテリジェント機能ユニットを装着した場合，下記の設定個数を超えな

いようにパラメータを設定してください。 
 

インテリジェント機能ユニット

の装着対象 

最大パラメータ設定個数 

初期設定 自動リフレッシュ設定 

Q00J/Q00/Q01CPU 512 256 

Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU 512 256 

Q02PH/Q06PH/Q12PH/Q25PHCPU 512 256 

Q00UJ/Q00U/Q01UCPU 512 256 

Q02UCPU 2048 1024 

Q03UD/Q04UDH/Q06UDH/Q10UDH/ 

Q13UDH/Q20UDH/Q26UDH/Q03UDE/

Q04UDEH/Q06UDEH/Q10UDEH/ 

Q13UDEH/Q20UDEH/Q26UDEHCPU 

4096 2048 

上記以外のCPUユニット 使用不可 使用不可 

MELSECNET/HリモートI/O局 512 256 
 

例えば，MELSECNET/HリモートI/O局に複数のインテリジェント機能ユニットを装

着した場合，全インテリジェント機能ユニットのパラメータ設定個数の合計が

MELSECNET/HリモートI/O局の最大パラメータ設定個数を超えないように，GX 

Configurator-TIの設定を行ってください。 

パラメータ設定個数の合計は，初期設定と自動リフレッシュ設定で別々に計算し

ます。 

GX Configurator-TIで1ユニットあたり設定できるパラメータ設定個数は，以下の

とおりです。 
 

対象ユニット 初期設定 自動リフレッシュ設定 

Q64RD 5（固定） 17（最大設定数） 

Q64RD-G 4（固定） 18（最大設定数） 

 
例）自動リフレッシュ設定のパラメータ設定個数の数え方 

 

この1行で設定個数を1個と数えます。
空欄は個数に数えません。
この設定画面の全設定項目を加算し，
他のインテリジェント機能ユニットの
個数と総和します。
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5.2.2 動作環境 

GX Configurator-TIを使用するパソコンの動作環境について説明します。 
 

項  目 周辺機器 

 インストール（アドイン）先 ＊1 GX Developer Version 4（日本語版）以降にアドイン。＊2＊4 

 コンピュータ本体 下記のOSが動作するパーソナルコンピュータ。 

 
CPU 

次ページの「使用するOSとパソコン本体に必要な性能」を参照。 
必要メモリ 

 ハードディスク 

 空き容量 

インストール時 65MB以上。 

動作時 10MB以上。 

 ディスプレイ 解像度800×600ドット以上。＊3 

OS 

Microsoft R Windows R 95 Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows R 98 Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows R Millennium Edition Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows NT R Workstation Operating System Version 4.0（日本語版）

Microsoft R Windows R 2000 Professional Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows R XP Professional Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows R XP Home Edition Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows Vista R Home Basic Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows Vista R Home Premium Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows Vista R Business Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows Vista R Ultimate Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows Vista R Enterprise Operating System（日本語版） 

Microsoft R Windows R 7 Starter Operating System（日本語版）＊4 

Microsoft R Windows R 7 Home Premium Operating System（日本語版）＊4 

Microsoft R Windows R 7 Professional Operating System（日本語版）＊4 

Microsoft R Windows R 7 Ultimate Operating System（日本語版）＊4 

Microsoft R Windows R 7 Enterprise Operating System（日本語版）＊4 

＊1： 同一言語のGX Developer Version 4以降にGX Configurator-TIをインストールしてください。 

GX Developer（日本語版）とGX Configurator-TI（英語版）または，GX Developer（英語版）とGX Configurator-TI

（日本語版）の組合せでは使用できません。 

＊2： GX Configurator-TIは，GX Developer Version 3以前にアドインして使用することができません。 

＊3： Windows Vista R またはWindows R 7使用時は，解像度1024×768ドット以上を推奨します。 

＊4： Windows R 7（32ビット版）使用時は，GX Developer Version 8.91V以降に，GX Configurator-TI Version 1.28AE以降

をアドインして使用してください。 

Windows R 7（64ビット版）使用時は，GX Developer Version 8.98C以降に，GX Configurator-TI Version 1.28AE以降

をアドインして使用してください。 
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使用するOSとパソコン本体に必要な性能 

OS 
パソコン本体に必要な性能 

CPU 必要メモリ 

Windows R 95 Pentium R 133MHz以上 32MB以上 

Windows R 98 Pentium R 133MHz以上 32MB以上 

Windows R Me Pentium R 150MHz以上 32MB以上 

Windows NT R Workstation 4.0 Pentium R 133MHz以上 32MB以上 

Windows R 2000 Professional Pentium R 133MHz以上 64MB以上 

Windows R XP Pentium R 300MHz以上 128MB以上 

Windows Vista R  Pentium R 1GHz以上 1GB以上 

Windows R 7 Pentium R 1GHz以上 
1GB以上（32ビット版の場合）

2GB以上（64ビット版の場合）

 

ポイント  

・ Windows R XP，Windows Vista R およびWindows R 7をご使用の場合は，下記に示

す機能が使用できません。下記に示す機能を使用した場合，本製品は正常に動

作しない可能性があります。 

Windows R 互換モードでのアプリケーション起動 

ユーザ簡易切替え 

リモートデスクトップ 

大きいフォント（画面のプロパティの詳細設定） 

100%以外のDPI設定 

64ビット版＊1 

Windows XP Mode 

Windowsタッチ 

＊1 Windows R 7の場合，使用できます。 

・ Windows Vista R では，USER権限以上のユーザで使用してください。 
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5.3 ユーティリティパッケージの操作説明 

5.3.1 ユーティリティの共通操作方法 

(1) 使用可能なコントロールキー 

ユーティリティ操作の中で使用可能な特殊キーと用途を下表に示します。 
 

キー名称 
用  途 

DOS/V PC9800® 

 Esc   ESC  

セル内にデータを入力時，新しく入力した値をキャン

セルする。 

ウィンドウを閉じる。 

 Tab   TAB  ウィンドウ内のコントロール間を移動する。 

 Ctrl   CNTL  
選択テストで複数のセルを選択時，マウスを組み合せ

て使用する。 

 Delete   DEL  
カーソル位置の文字を削除する。 

セルを選択時，設定内容のオールクリアする。 

Back 

Space 
 BS  カーソル位置の文字を削除する。 

↑  ↓  ←  →  カーソルを移動する。 

Page 

 Up 

ROLL 

DOWN 
1ページ上にカーソルを移動する。 

Page 

Down 

ROLL 

 UP 
1ページ下にカーソルを移動する。 

 Enter   セル内に入力した値を確定する。 

 

(2) ユーティリティパッケージで作成するデータ 

ユーティリティパッケージで作成する下記のデータ／ファイルは，GX Developer

の操作でも扱います。それぞれのデータ／ファイルをどの操作で扱うかを図5.1に

示します。 
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＜インテリジェント機能ユニットパラメータ＞ 

(a) 自動リフレッシュ設定で作成したデータで，GX Developerで作成するプロジェ

クト内のインテリジェント機能ユニットパラメータファイルに保存されます。 
 

プロジェクト

プログラム

パラメータ

PCパラメータ

ネットワークパラメータ

インテリジェント機能ユニットパラメータ

 

(b) 図5.1に示す①～③は次の操作で行います。 

① GX Developerから操作します。 

［プロジェクト]→［プロジェクトを開く］／［プロジェクトの上書き保

存］／［プロジェクトの名前を付けて保存］ 

② ユーティリティのインテリジェント機能ユニットパラメータ設定ユニッ

ト選択画面から操作します。 

［インテリジェント機能ユニットパラメータ］→［開く］／［上書き保存］ 

③ GX Developerから操作します。 

［オンライン］→［PC読出］／［PC書込］→“インテリジェント機能ユニッ

トパラメータ” 

または，ユーティリティのインテリジェント機能ユニットパラメータ設定

ユニット選択画面から操作できます。 

［オンライン］→［PC読出］／［PC書込］ 
 

＜テキストファイル＞ 

(a) 初期設定，自動リフレッシュ設定，モニタ／テスト画面の中の

テキストファイル作成 の操作により作成されるテキストファイルです。この

ファイルは，ユーザのドキュメント作成に活用できます。 

 

QCPU

RUN.
ERR.

USER.
BAT.

BOOT.

RS-232

USB

Q25HCPU

MODE.

A

GX Developer/
GX Configurator-TI ディスク

プロジェクト プロジェクト

A A

B

パソコン

A:インテリジェント機能ユニット
  パラメータを示す。
B:テキストファイル作成で保存さ
  れたデータを示す。

①

②③
 

 

図5.1 ユーティリティパッケージで作成されるデータの相関図 
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5.3.2 操作概要 

GX Developer画面

［ツール］-［インテリジェント機能ユニットユーティリティ］-［起動］

インテリジェント機能ユニット
パラメータ設定ユニット選択画面

“先頭I/O No.”を入力,“パッケージ名”および,
“ユニット形名”を選択する。5.3.3項参照

初期設定画面

5.4項参照

初期設定 自動リフレッシュ

自動リフレッシュ設定画面

5.5項参照

①
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［オンライン］-［モニタ／テスト］

モニタ／テストユニット選択画面

モニタ／テスト画面

5.6項参照

①

モニタ／テストするユニットを選択する。
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5.3.3 インテリジェント機能ユニットユーティリティの起動 

【起動手順】 

インテリジェント機能ユニットユーティリティは，GX Developerから起動させま

す。 

 

[ツール]→[インテリジェント機能ユニットユーティリティ]→[起動] 

 

【設定画面】 
 

 

 

【項目説明】 

(1) 各画面の起動操作 

インテリジェント機能ユニットユーティリティから，下記画面を表示させます。 

(a) 初期設定画面 

“先頭I/O No.＊1”→“パッケージ名”→“ユニット形名”→ 初期設定  

 
(b) 自動リフレッシュ設定画面 

“先頭I/O No.＊1”→“パッケージ名”→“ユニット形名”→ 自動リフレッシュ  

 

(c) モニタ／テストユニット選択画面 

[オンライン]→[モニタ／テスト] 

＊1 先頭I/O No.は，16進数で入力してください。 

 

(2) 画面コマンドボタン説明 

削除  選択されたユニットの初期設定および自動リフレッシュ設定を削除

します。 

終了  インテリジェント機能ユニットユーティリティを終了します。 
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(3) メニュ－バ－ 

(a) ファイル項目 

ファイル操作は，GX Developerで開いたプロジェクトのインテリジェント機

能ユニットパラメータが対象です。 

[ファイルを開く] ：パラメータファイルを読み出します。 

[ファイルを閉じる]：パラメータファイルを閉じます。修正されていれば，

ファイル保存するかのダイアログが表示されます。 

[ファイルの保存] ：パラメータファイルを保存します。 

[ファイルの削除] ：パラメータファイルを削除します。 

[終了] ：インテリジェント機能ユニットユーティリティを終

了します。 

 

(b) オンライン項目 

[モニタ／テスト] ：モニタ／テストユニット選択画面を起動させます。 

[PC読出] ：CPUユニットからインテリジェント機能ユニットパラ

メータを読み出します。 

[PC書込] ：インテリジェント機能ユニットパラメータをCPUユ

ニットへ書き込みます。 

 

ポイント  

(1) インテリジェント機能ユニットパラメータのファイル保存 

GX Developerのプロジェクト保存操作ではファイル保存できませんので，上記

のインテリジェント機能ユニットパラメータ設定ユニット選択画面でファイ

ル保存してください。 

 

(2) GX Developerでのインテリジェント機能ユニットパラメータのPC読出，PC書込

の操作 

(a) インテリジェント機能ユニットパラメータをファイル保存した後，PC読

出，PC書込の操作ができるようになります。 
 

(b) 対象とするシーケンサCPUは，GX Developerの[オンライン]→[接続先指

定]で設定してください。 
 

(c) Q64RD/Q64RD-GをリモートI/O局に装着する場合，GX DeveloperのPC読出，

PC書込みを使用してください。 

 

(3) 必要ユーティリティの確認 

インテリジェント機能ユニットユーティリティの設定画面で，先頭I/Oは表示

されるが，形名が“*”で表示されることがあります。 

これは，必要なユーティリティがインストールされていないか，GX Developer

から起動できないユーティリティの場合です。 

GX Developerの[ツール]-[インテリジェント機能ユニットユーティリティ]-[

必要ユーティリティ一覧]で必要なユーティリティを確認し，設定してくださ

い。 
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5.4 初期設定 

【設定目的】 
Q64RD/Q64RD-Gが動作するための初期設定をチャンネルごとにおこないます。 
初期設定パラメータの種類については，5.1項を参照してください。 
この初期設定画面でパラメータを設定することにより，シーケンスプログラムに
よるパラメータ設定が不要になります。 
 

【起動手順】 
“先頭I/O No.＊1”→“パッケージ名”→“ユニット形名”→ 初期設定  
＊1 先頭I/O No.は，16進数で入力してください。 
 

【設定画面】 
 

 

 
【項目説明】 
(1) 設定の内容 

各チャンネルに温度変換の許可/禁止，温度変換方式を設定してください。 
 
(2) コマンドボタンの説明 

テキストファイル作成  画面の内容をテキストファイル形式のファイルへ書き込み

ます。 

設定終了  設定した内容を確定して終了します。 

キャンセル  設定した内容を破棄して終了します。 

 

ポイント  

初期設定は，インテリジェント機能ユニットパラメータに格納されます。 
また，初期設定はCPUユニットへ書込み後，(1)または(2)の操作で有効になります。

(1) CPUユニットのRUN/STOPスイッチをSTOP→RUN→STOP→RUNしてください。 
(2) RUN/STOPスイッチをRUNにしてから，電源のOFF→ONまたはCPUユニットのリ

セットを行ってください。 
初期設定の内容をシーケンスプログラムで書き込んだ場合，CPUユニットがSTOP状
態からRUN状態になったとき初期設定パラメータの値が書き込まれますので，シー
ケンスプログラムで初期設定を再実行するようにプログラミングしてください。 
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5.5 自動リフレッシュ設定 

【設定目的】 

自動リフレッシュするQ64RD/Q64RD-Gのバッファメモリを設定します。 

 

【起動手順】 

“先頭I/O No.＊1”→“パッケージ名”→“ユニット形名”→ 自動リフレッシュ  

＊1 先頭I/O No.は，16進数で入力してください。 

 

【設定画面】 
 

 

 

【項目説明】 

(1) 画面の表示内容 

ユニット側バッファサイズ ：設定項目の転送可能なバッファメモリサイズを表示

します。（1ワード固定） 

ユニット側転送ワード数 ：CPU側デバイスを先頭に転送するワード数を表示し

ます。（1ワード固定） 

転送方向 ：“←”は，デバイスのデータをバッファメモリへ書

き込むことを示します。 

“→”は，バッファメモリからデバイスにデータを

読み出すことを示します。 

CPU側デバイス ：自動リフレッシュするCPUユニット側のデバイスを

入力します。 

使用できるデバイスは，X,Y,M,L,B,T,C,ST,D,W,R,ZR

です。ビットデバイスのX,Y,M,L,Bを使用する場合，

16点で割り切れる番号（例：X10,Y120,M16など）を

設定してください。 

また，設定されたデバイス番号から16点分に，バッ

ファメモリのデータが格納されます。例えば，X10

を設定すると，X10～X1Fにデータが格納されます。 
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(2) コマンドボタンの説明 

テキストファイル作成  画面の内容をテキストファイル形式のファイルへ書き込み

ます。 

設定終了  設定した内容を確定して終了します。 

キャンセル  設定した内容を破棄して終了します。 

 

ポイント  

自動リフレッシュ設定は，インテリジェント機能ユニットパラメータに格納されま

す。 

また，自動リフレッシュ設定はCPUユニットへ書込み後，(1)または(2)の操作で有

効になります。 

(1) CPUユニットのRUN/STOPスイッチをSTOP→RUN→STOP→RUNしてください。 
(2) RUN/STOPスイッチをRUNにしてから，電源のOFF→ONまたはCPUユニットのリ

セットを行ってください。 

自動リフレッシュ設定は，シーケンスプログラムから変更することができません。

ただし，シーケンスプログラムのFROM/TO命令により自動リフレッシュ相当の処理

を追加することはできます。 
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5.6 モニタ／テスト 

5.6.1 モニタ／テスト画面 

【設定目的】 

バッファメモリモニタ／テスト，入出力信号のモニタ／テスト， オフセット･ゲ

イン設定（5.6.2項，5.6.3項参照），待避データ（5.6.4項参照）をこの画面から

起動します。 
 

【起動手順】 

モニタ／テストユニット選択画面→“先頭I/O No.” ＊1→“パッケージ名”→“ユ

ニット形名”→ モニタ／テスト  

＊1 先頭I/O No.は，16進数で入力してください。 
GX Developer Version6以降のシステムモニタからも起動できます。 
詳細はGX Developerオペレーティングマニュアルを参照してください。 
 

【設定画面】 
 

CH□
モニタ/テスト

オフセット・ゲイン設定

①
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X・Yモニタ/テスト

①

待避データ
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【項目説明】 

(1) 画面表示内容 

設定項目 ：入出力信号やバッファメモリ名称を表示します。 

現在値 ：入出力信号の状態やバッファメモリの現在値をモニタします。 

設定（値） ：テスト操作で書き込むデータを入力または選択します。 

 

(2) コマンドボタンの説明 

現在値表示  選択された項目の現在値を表示します。（現在値欄に表

示できない文字を確認するときに使いますが，本パッ

ケージでは表示欄に表示できない項目はありません。） 

テキストファイル作成  画面の内容をテキストファイル形式のファイルへ書き込

みます。 

モニタ開始 ／ モニタ停止  現在値欄のモニタする／モニタしないを選択しま

す。 

選択テスト  選択された項目のテストを行います。複数の項目は Ctrl

キーを押しながら選択してください 

閉じる  現在開いている画面を閉じて1つ前の画面に戻ります。 

 

(3) 選択テストの操作例 

サンプリング処理を10回の平均処理指定に変更する場合について説明します。 

 

(a) サンプリング処理／平均処理指定の設定（値）欄を「平均処理」に変更しま

す。 

 

(b)「平均時間／平均回数設定」の設定（値）欄に平均回数を設定します。この時

点では，設定内容はQ64RD/Q64RD-Gに書き込まれていません。 

 

(c) (a)，(b)の操作で変更した設定（値）欄を， Ctrl キーを押しながら選択しま

す。マウスのドラッグ操作でも複数項目の選択ができます。 

 

(d) 選択テスト ボタンをクリックして，書込みを実行します。 

書込みが完了すると，現在値欄の表示が書き込んだ値になります。 
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5.6.2 オフセット・ゲイン設定の操作（機能バージョンC以降） 

オフセット・ゲイン設定は，次の順序で操作を行ってください。 
 

(1) ユーザレンジ設定の使用 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定のスイッチ2をユーザレンジ設定に

します。（4.5項参照） 
 

(2) オフセット・ゲイン設定画面に切換え 

5.6.1項の操作により，オフセット・ゲイン設定画面を表示させます。 
 

(3) オフセット・ゲイン設定モードに切換え 

モード移行設定の設定（値）欄を“オフセット・ゲイン設定モード”にし，

選択テスト ボタンをクリックして書込みを実行します。 

書込みが完了すると，モード移行設定状態の現在値欄の表示が“オフセット・ゲ

イン設定モード”になります。 
 

(4) オフセット値・ゲイン値の調整 

(a) オフセット値の調整 

① オフセット値の設定 

CH□オフセット温度設定値の設定（値）欄に，設定したい値を入力して，

選択テスト ボタンをクリックします。 

② オフセット値の確定 

CH□オフセット設定要求の設定（値）欄から“要求”を選択して，

選択テスト ボタンをクリックします。CH□オフセット・ゲイン設定状態

信号(X1,X2,X3,X4)のOFFを確認後，CH□オフセット設定要求の設定（値）

欄から“OFF”を選択して， 選択テスト ボタンをクリックします。 

(b) ゲイン値の調整 

① ゲイン値の設定 

CH□ゲイン温度設定値の設定（値）欄に，設定したい値を入力して，

選択テスト ボタンをクリックします。 

② ゲイン値の確定 

CH□ゲイン設定要求の設定（値）欄から“要求”を選択して，選択テスト

ボタンをクリックします。CH□オフセット・ゲイン設定状態信号

(X1,X2,X3,X4)のOFFを確認後，CH□ゲイン設定要求の設定（値）欄から

“OFF”を選択して， 選択テスト ボタンをクリックします。 

(c) 複数のチャンネルをオフセット・ゲイン設定する場合，(a)，(b)の操作を繰

り返してください。 
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(5) オフセット・ゲイン設定値をユニットに書き込む 

ユーザレンジ設定を使うすべてのチャンネルのオフセット・ゲイン設定を完了後

に，ユニットへ書き込んでください。オフセット・ゲイン設定の途中で書込むと，

その時点の状態がユニットに書き込まれますので注意してください。 

(a) 操作方法 

① Q64RD/Q64RD-Gに書き込む 

ユーザレンジ書込み要求の設定（値）欄から“要求”を選択して，

選択テスト ボタンをクリックします。 

② 書込み実行の確認 

オフセット・ゲイン設定モード状態フラグの現在値欄の表示が“完了”→

“書込中”に切り換わるのを確認します。 

③ 書込みの完了 

ユーザレンジ書込み要求の設定（値）欄から“OFF”を選択して，選択テスト

ボタンをクリックします。 

 

ポイント  

上記(a)①～(a)②の操作で，設定した内容をユニットに書込み中は下記を行わな

いでください。下記を行った場合，E2PROM内部のデータが異常となり，

Q64RD/Q64RD-Gが正常に動作しなくなる可能性があります。 

•シーケンサCPU の電源OFF 

•シーケンサCPU のリセット 

 

(b) エラー発生時の処置 

Q64RDのERROR LED（Q64RD-GのERR. LED）が消灯しているのを確認してくださ

い。 

Q64RDのERROR LED（Q64RD-GのERR. LED）が点灯したら， 閉じる をクリック

してモニタ画面でエラーコードを確認して，再度オフセット･ゲイン設定をや

り直してください。 
 

(6) 通常モードに切換え 

モード移行設定の設定（値）欄を“通常モード”にし，選択テスト ボタンをクリッ

クして書込みを実行します。 

書込みが完了すると，モード移行設定状態の現在値欄の表示が“通常モード”に

なります。 
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5.6.3 オフセット・ゲイン設定の操作（機能バージョンB） 

オフセット・ゲイン設定は，次の順序で操作を行なってください。 

(1) オフセット・ゲイン設定モードに切換え 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定のスイッチ4をオフセット・ゲイン設

定モード，スイッチ2をユーザレンジ設定にします。（4.5項参照） 
 

(2) オフセット・ゲイン設定画面に切換え 

5.6.1項の操作により，オフセット・ゲイン設定画面を表示させます。 
 

(3) オフセット値・ゲイン値の調整 

(a) オフセット値のアナログ入力値設定 

CH□オフセット温度設定値の設定（値）欄に，設定したい値を入力して，

選択テスト ボタンをクリックします。 

(b) オフセット値の確定 

CH□オフセット設定要求の設定（値）欄から“要求”を選択して，選択テスト

ボタンをクリックします。オフセット・ゲイン設定状態信号(X1,X2,X3,X4)の

OFFを確認後，CH□オフセット設定要求の設定（値）欄から“OFF”を選択し

て， 選択テスト ボタンをクリックします。 

(c) ゲイン値のアナログ入力値設定 

CH□ゲイン温度設定値の設定（値）欄に，設定したい値を入力して，

選択テスト ボタンをクリックします。 

(d) ゲイン値の確定 

CH□ゲイン設定要求の設定（値）欄から“要求”を選択して， 選択テスト ボ

タンをクリックします。CH□オフセット・ゲイン設定状態信号(X1,X2,X3,X4)

のOFFを確認後，CH□ゲイン設定要求の設定（値）欄から“OFF”を選択して，

選択テスト ボタンをクリックします。 

(e) 複数のチャンネルをオフセット・ゲイン設定する場合，(a)～(d)の操作を繰

り返してください。 
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(4) オフセット・ゲイン設定値をユニットに書き込む 

ユーザレンジ設定を使うすべてのチャンネルのオフセット・ゲイン設定を完了後

に，ユニットへ書き込んでください。オフセット・ゲイン設定の途中で書込むと，

その時点の状態がユニットに書き込まれますので注意してください。 

(a) 操作方法 

① Q64RDに書き込む 

ユーザレンジ書込み要求の設定（値）欄から“要求”を選択して，

選択テスト ボタンをクリックします。 

② 書込み実行の確認 

オフセット・ゲイン設定モード状態フラグの現在値欄の表示が“完了”→

“書込中”に切り換わるのを確認します。 

③ 書込みの完了 

ユーザレンジ書込み要求の設定（値）欄から“OFF”を選択して，選択テスト

ボタンをクリックします。 

 

ポイント  

上記(a)①～(a)②の操作で，設定した内容をユニットに書込み中は下記を行わない

でください。下記を行った場合，フラッシュメモリ内部のデータが異常となり，

Q64RDが正常に動作しなくなる可能性があります。 

•シーケンサCPU の電源OFF 

•シーケンサCPU のリセット 

 
 

(b) エラー発生時の処置 

Q64RDのERROR LEDが消灯しているのを確認してください。 

ERROR LEDが点灯したら， 閉じる をクリックしてモニタ画面でエラーコード

を確認して，再度オフセット･ゲイン設定をやり直してください。 
 

(5) 通常モードに切換え 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定のスイッチ4を通常モードにします。 

（4.5項参照） 
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5.6.4 待避データ 

ユーザレンジの待避／復元は，次の順序で操作を行ってください。 
 

(1) 待避データ画面に切換え 

5.6.1項の操作により，待避データ画面を表示させます。 
 

 
 

(2) ユーザレンジ待避 

(a) 待避データ読出し要求の設定（値）欄を“要求”にし， 選択テスト ボタンを

クリックします。 

読出しが完了すると，3/4導線式CH□工場出荷設定オフセット・ゲイン値／3/4

導線式CH□ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン値／3/4導線式CH□ユーザレ

ンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値の現在値欄に値が表示されます。 
 

(b) 値をレンジ基準表と比較し，値が適当であれば記録してください。 

レンジ基準表については7.4項を参照してください。 
 

(3) ユーザレンジ復元 

(a) 3/4導線式CH□工場出荷設定オフセット・ゲイン値／3/4導線式CH□ユーザレ

ンジ設定オフセット・ゲイン値／3/4導線式CH□ユーザレンジ設定オフセッ

ト・ゲイン抵抗値の設定（値）欄に記録した値を設定します。 
 

(b) 3/4導線式CH□工場出荷設定オフセット・ゲイン値／3/4導線式CH□ユーザレ

ンジ設定オフセット・ゲイン値／3/4導線式CH□ユーザレンジ設定オフセッ

ト・ゲイン抵抗値の設定（値）欄をすべて選択し，選択テスト ボタンをクリッ

クします。 

書込みが完了すると，3/4導線式CH□工場出荷設定オフセット・ゲイン値／3/4

導線式CH□ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン値／3/4導線式CH□ユーザレ

ンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値の現在値欄に設定した値が表示されます。 
 

(c) 待避データ書込み要求の設定（値）欄を“要求”にし， 選択テスト ボタンを

クリックします。 

書込みが完了すると，待避データ書込み要求の現在値欄の表示が“要求”→

“OFF”に切り換わるのを確認してください。 
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第６章 プログラミング 

Q64RD/Q64RD-Gのプログラムについて説明します。 

なお，本章で紹介するプログラム例を実際のシステムへ流用する場合は，対象シス

テムにおける制御に問題がないことを十分検証ください。 

 

6.1 通常のシステム構成で使用する場合 

プログラム説明のシステム構成  

(1) システム構成 

 

 

 

(2) プログラム条件 

Q64RDのCH1～CH3で温度変換したディジタル値を読み出すプログラムです。 

CH1はサンプリング処理，CH2は500回ごとに平均処理，CH3は1000msごとに平均処

理を行い，書込みエラーが発生した場合は，エラーコードをBCD表示します。 

断線検出については，CH1のみ処理します。 
 

(a) 初期設定内容 

・温度変換許可チャンネル ····················· CH1～CH3 

・サンプリングチャンネル ····················· CH1 

・回数による平均処理チャンネル ··············· CH2 

・時間による平均処理チャンネル ··············· CH3 
 

(b) ユーザで使用するデバイス 

・温度測定値読出し指令信号 

(温度測定値を読み出したい時にONする) ······· X10 

・断線検出リセット信号 ······················· X11 

・エラーリセット信号 

(エラーリセットしたい時にONする) ··········· X12 

・エラーコード表示（BCD3桁） ················· Y40～Y4B 

・変換完了フラグ ····························· M0～M2 

・ユニットREADY確認フラグ ···················· M100 

・温度測定値（16ビット） ····················· D1～D3（D11～D13） 

・断線検出フラグ ····························· D4，M10 

・エラーコード格納 ··························· D5 

 

ポイント  

(1) 入出力信号（X0～XF，Y0～YF）に関しては，3.3項を参照してください。 

(2) 断線検出リセット操作は，断線復旧後に行ってください。 
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6.1.1 ユーティリティパッケージを使用した場合のプログラム例 

(1) ユーティリティパッケージの操作 

(a) 初期設定（5.4項参照） 

CH1はサンプリング処理，CH2は500回の平均処理，CH3は1000msの平均処理に

設定します。 
 

 

 

(b) 自動リフレッシュ設定（5.5項参照） 

CH1～CH3の温度測定値，エラーコード，断線検出フラグを格納するデバイス

を設定します。 
 

 

 

(c) インテリジェント機能ユニットパラメータの書込み（5.3.3項参照） 

インテリジェント機能ユニットのパラメータをCPUユニットに書き込みます。 

この操作は，パラメータ設定ユニット選択画面で行います。 
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(2) プログラム例 
 

 

 

 

6.1.2 ユーティリティパッケージを使用しない場合のプログラム例 
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6.2 リモートI/Oネットで使用する場合 

プログラム説明のシステム構成  

(1) システム構成 
 

 

 

(2) プログラム条件 

Q64RDのCH1～CH3で温度変換したディジタル値をリモートマスタ局のCPUで読み出

すプログラムです。 

CH1はサンプリング処理，CH2は500回ごとに平均処理，CH3は1000msごとに平均処

理を行い，書込みエラーが発生した場合は，エラーコードをBCD表示します。 

断線検出については，CH1のみ処理します。 
 

(3) 初期設定内容 

・温度変換許可チャンネル ························· CH1～CH3 

・サンプリングチャンネル ························· CH1 

・回数による平均処理チャンネル ··················· CH2 

・時間による平均処理チャンネル ··················· CH3 

・CH2の平均回数 ·································· 500回 

・CH3の平均時間 ·································· 1000ms(1s) 
 

(4) ユーザで使用するデバイス 

・初期設定要求信号 ······························· X20 

・温度測定値読出し指令信号 

(温度測定値を読み出したい時にONする) ··········· X21 

・断線検出リセット信号 ··························· X22 

・エラーリセット信号 

(エラーリセットしたい時にONする) ··············· X23 

・エラーコード表示（BCD3桁） ····················· Y30～Y3B 

・変換完了フラグ ································· W0，M0～M2 

・CH1～3温度測定値（16ビット） ··················· D1～D3（W1～W3） 

・断線検出フラグ ································· W4，M20 

・エラーコード格納 ······························· W5 

 

ポイント  

(1) 入出力信号（X120～X12F，Y120～Y12F）に関しては，3.3項を参照してくださ

い。 

(2) 断線検出リセット操作は，断線復旧後に行ってください。 

(3) MELSECNET/HのリモートI/Oネットに関する詳細は，Q対応MELSECNET/Hネット

ワークシステムリファレンスマニュアル（リモートI/Oネット編）を参照して

ください。 
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6.2.1 ユーティリティパッケージを使用した場合のプログラム例 

(1) GX Developerの操作 

(a) CPUパラメータの設定 

・ネットワーク種別 ：MNET/H（リモートマスタ） 

・先頭I/O No. ：0000H 

・ネットワークNo. ：1 

・総（子）局数 ：1 

・モード ：オンライン 

・ネットワーク範囲割付 ： 

 

 

 

・リフレッシュパラメータ ： 
 

 

(2) ユーティリティパッケージの操作 

リモートI/O局側で操作します。 

インテリジェント機能ユニットパラメータ設定ユニット選択画面の各設定項目は， 

下記の内容を設定します。 

・先頭I/O No. ：20 

・ユニット種別 ：温度入力ユニット 

・ユニット形名 ：Q64RD 

(a) 初期設定（5.4項参照） 

CH1はサンプリング処理，CH2は500回の平均処理，CH3は1000msの平均処理に

設定します。 
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(b) 自動リフレッシュ設定（5.5項参照） 

CH1～CH3の温度測定値，エラーコード，断線検出フラグを格納するデバイス

を設定します。 
 

 

 

(c) インテリジェント機能ユニットパラメータの書込み（5.3.3項参照） 

インテリジェント機能ユニットのパラメータをリモートI/O局に書き込みま

す。 

この操作は，パラメータ設定ユニット選択画面で行います。 

 

(3) プログラム例 
 

 

 

ポイント  

インテリジェント機能ユニットパラメータを書き込む場合は，GX Developerの 

[オンライン]－[接続先指定]で，書込み先のリモートI/O局を設定してください。 

以下に示す経路で書込みできます。 

・ GX DeveloperをリモートI/O局に直結して書き込む 

・ GX Developer をCPUユニットなどに接続して，ネットワーク経由でリモート

I/O局に書き込む 
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6.2.2 ユーティリティパッケージを使用しない場合のプログラム例 

ポイント  

リモートI/O局上のインテリジェント機能ユニットのバッファメモリ読出し／書

込みに使用する専用命令(REMTO,REMFR)は，数スキャン実行タイプの命令です。

そのため，専用命令の実行結果は，入出力信号の動作と同期できません。運転中

に動作条件の変更を行ったあと，Q64RDで温度測定値を読み出す場合は，変換完

了フラグ（バッファメモリアドレス10）も必ず同時に読み出してください。また，

動作条件の変更時には，REMFR命令が実行されないようにインタロックを必ず入

れてください。 

 

(1) GX Developerの操作（CPUパラメータの設定） 

・ネットワーク種別 ：MNET/H（リモートマスタ） 

・先頭I/O No. ：0000H 

・ネットワークNo. ：1 

・総（子）局数 ：1 

・モード ：オンライン 

・ネットワーク範囲割付 ： 
 

 

 
・リフレッシュパラメータ ： 
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(2) プログラム例 
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第７章 オンラインユニット交換 

オンラインユニット交換を行う場合は，必ず下記のマニュアルを熟読してください。 

・QCPUユーザーズマニュアル（ハードウェア・保守点検編） 

オンラインユニット交換の仕様について説明します。 

 

(1) オンラインユニット交換は，GX Developerを操作し行います。 

 

(2) オフセット・ゲインの再設定を簡単に行えるように，専用命令または，バッファ

メモリへの読出し／書込みによるユーザレンジ待避／復元機能があります。 

 

ポイント  

(1) オンラインユニット交換は，シーケンサ外部のシステムが誤動作しないことを

確認して行ってください。 

(2) オンラインユニット交換するユニットの外部供給電源と外部機器の電源は，感

電や稼動中のユニットの誤動作などを防ぐため，スイッチなどで個別に切断で

きる手段を設けてください。 

(3) ユニット故障後は，正常に待避できない可能性がありますので，3.4.25項を参

照の上，あらかじめ，待避する内容（バッファメモリの工場出荷設定オフセッ

ト・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オ

フセット・ゲイン抵抗値）を記録しておいてください。 

(4) 以下に示す内容を確認するために，実際のシステムで事前にオンラインユニッ

ト交換を実施して，交換対象でないユニットの動作に影響がないことを検証し

ておくことを推奨します。 

・外部機器との接続を切断する手段，構成に誤りはないか。 

・スイッチなどのON/OFFによる影響はないか。 

(5) ユニットとベースおよび端子台の着脱は，製品ご使用後，50回以内としてくだ

さい。（JIS B 3502に準拠） 

なお，50回を超えた場合は，誤動作の原因となる恐れがあります。 

（注意） 

専用命令は，オンラインユニット交換中には実行できませんので，専用命令による

待避／復元を実行する場合は，別システム＊1で行ってください。 

別システムがない場合は，バッファメモリへの書込みにより復元を行ってください。 

＊1 リモートI/O局に装着している場合でも，基本ベースユニットに装着した別システ

ムで待避／復元を行います。（リモートI/O局に装着した別システムでは，待避／

復元は行えません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 
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7.1 オンラインユニット交換の条件 

オンラインユニット交換を行うには，以下に示すCPU，MELSECNET/HリモートI/Oユ

ニット，Q64RD/Q64RD-G，GX Developer，ベースユニットが必要です。 

 

(1) CPU 

プロセスCPU，または二重化CPUが必要です。 

マルチCPUシステム構成時の注意事項については，QCPUユーザーズマニュアル（マ

ルチCPUシステム編）を参照してください。 

二重化システム構成時の注意事項については，QnPRHCPUユーザーズマニュアル（二

重化システム編）を参照してください。 

 

(2) MELSECNET/HリモートI/Oユニット 

機能バージョンD以降のユニットが必要です。 

 

(3) Q64RD/Q64RD-G 

機能バージョンC以降のユニットが必要です。 

 

(4) GX Developer 

Version 7.10L以降のGX Developerが必要です。 

リモートI/O局でオンラインユニット交換を行う場合，Version 8.17T以降のGX 

Developerが必要です。 

 

(5) ベースユニット 

(a) スリムタイプ基本ベースユニット（Q3□SB）使用時は，オンラインユニット

交換を行うことはできません。 
 

(b) 電源ユニット不要タイプの増設ベースユニット（Q5□B）使用時は，接続され

ているすべてのベースユニット上のユニットに対してオンラインユニット交

換を行うことができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 
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7.2 オンラインユニット交換時の動作 

オンラインユニット交換時の動作を以下に示します。 

 

CPU動作 ○：実行される  ×：実行されない 

（ユーザ操作） 
（インテリジェント機能ユニット

の動作） 
X/Y 

リフレッシュ 

FROM/TO 

命令＊1 
専用命令 

デバイス 

テスト 

GX-Configurator 

初期設定 

パラメータ 

モニタ／

テスト

○ ○ ○ ○ × ○ 

× × × × × × 

○ × × × ○ × 

○ × × ○ × ○ 

○ ○ ○ ○ × ○ 

 
＊1 インテリジェント機能ユニットデバイス(U□\G□)へのアクセスを含みます。 

＊2 ＊2の動作が無い場合，インテリジェント機能ユニットの動作は，その前の動作になります。 
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7.3 オンラインユニット交換の手順 

オンラインユニット交換の手順について，ユーザレンジ設定の有無，GX 

Configurator-TIの初期設定の有無および，別システムの有無により場合分けして説明

します。 

 

レンジ設定 初期設定 別システム 参照項 

工場出荷設定 GX Configurator-TI ――― 7.3.1項 

工場出荷設定 シーケンスプログラム ――― 7.3.2項 

ユーザレンジ設定 GX Configurator-TI 有り 7.3.3項 

ユーザレンジ設定 GX Configurator-TI 無し 7.3.4項 

ユーザレンジ設定 シーケンスプログラム 有り 7.3.5項 

ユーザレンジ設定 シーケンスプログラム 無し 7.3.6項 

 

7.3.1 工場出荷設定を使用し，GX Configurator-TIで初期設定している場合 

(1) 変換禁止 

(a) 変換許可／禁止設定（バッファメモリアドレス0：Un\G0）を全チャンネル変

換禁止に設定し，動作条件設定要求(Y9)をOFF→ONし，変換を停止します。 

変換停止を変換完了フラグ（バッファメモリアドレス10：Un\G10）にて確認

後，動作条件設定要求(Y9)をOFFします。 
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(2) ユニットの抜き取り 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」モードを選択後，オンラインユニット交換するユニットをダブルク

リックし，「オンラインユニット交換」画面を表示します。 

 

 

 

(b) 「実行」ボタンをクリックし，ユニット交換可能状態にします。 
 

 

 

以下のエラー画面が表示された場合は，「OK」ボタンをクリックし，そのま

ま抜き取り，新しいユニットを装着してください。 
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(c) ユニットの「RUN」LEDの消灯を確認後，外部配線を取り外し，ユニットを抜

き取ります。 

 

ポイント  

必ずユニットの抜き取りを行ってください。ユニットの抜き取りを行わずに装着確

認を実行すると，ユニットが正常に立ち上がらず，「RUN」LEDが点灯しません。 

 

(3) 新しいユニットの装着 

(a) 新しいユニットを同一スロットに装着し，外部配線を接続します。 

 

(b) ユニット装着後，「実行」ボタンをクリックし，「RUN」LEDの点灯を確認し

ます。ユニットREADY(X0)は，OFFのままです。 
 

 

 

(4) 動作確認 

(a) 動作確認するために「キャンセル」ボタンをクリックし，制御再開をキャン

セルします。 

 

 

 

(b) 「OK」ボタンをクリックし，「オンラインユニット交換」モードを中断しま

す。 
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(c) 「閉じる」ボタンをクリックし，システムモニタ画面を閉じます。 

 

 

 

(d) CH□温度測定値（16ビット）（バッファメモリアドレス11～14：Un\G11～14）

またはCH□温度測定値（32ビット）（バッファメモリアドレス54～61：Un\G54

～61）をモニタし，正常に変換されているか確認します。 
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(5) 制御の再開 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」画面を再表示後，「実行」ボタンをクリックし，制御を再開します。

ユニットREADY(X0)がONします。 

 

 

 

(b) 「オンラインユニット交換完了」画面が表示されます。 
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7.3.2 工場出荷設定を使用し，シーケンスプログラムで初期設定している場合 

(1) 変換禁止 

(a) 変換許可／禁止設定（バッファメモリアドレス0：Un\G0）を全チャンネル変

換禁止に設定し，動作条件設定要求(Y9)をOFF→ONし，変換を停止します。 

変換停止を変換完了フラグ（バッファメモリアドレス10：Un\G10）にて確認

後，動作条件設定要求(Y9)をOFFします。 

 

 

 

(2) ユニットの抜き取り 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」モードを選択後，オンラインユニット交換するユニットをダブルク

リックし，「オンラインユニット交換」画面を表示します。 
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(b) 「実行」ボタンをクリックし，ユニット交換可能状態にします。 

 

 

 

以下のエラー画面が表示された場合は，「OK」ボタンをクリックし，そのま

ま抜き取り，新しいユニットを装着してください。 

 

 

 

(c) ユニットの「RUN」LEDの消灯を確認後，外部配線を取り外し，ユニットを抜

き取ります。 

 

ポイント  

必ずユニットの抜き取りを行ってください。ユニットの抜き取りを行わずに装着確

認を実行すると，ユニットが正常に立ち上がらず，「RUN」LEDが点灯しません。 

 

(3) 新しいユニットの装着 

(a) 新しいユニットを同一スロットに装着し，外部配線を接続します。 

 

(b) ユニット装着後，「実行」ボタンをクリックし，「RUN」LEDの点灯を確認し

ます。ユニットREADY(X0)は，OFFのままです。 
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(4) 動作確認 

(a) 動作確認するために「キャンセル」ボタンをクリックし，制御再開をキャン

セルします。 

 

 

 

(b) 「OK」ボタンをクリックし，「オンラインユニット交換」モードを中断しま

す。 

 

 

 

(c) 「閉じる」ボタンをクリックし，システムモニタ画面を閉じます。 
 

 

 

(d) 変換許可／禁止設定（バッファメモリアドレス0：Un\G0）で，使用するチャ

ンネルを変換許可に設定し，CH□温度測定値（16ビット）（バッファメモリ

アドレス11～14：Un\G11～14）またはCH□温度測定値（32ビット）（バッファ

メモリアドレス54～61：Un\G54～61）をモニタし，正常に変換されているか

確認します。 
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(e) 新しいユニットはデフォルトの状態ですので，制御再開後，シーケンスプロ

グラムにて初期設定を行う必要があります。 

初期設定を行う前に，初期設定プログラムの内容が正しいか確認してくださ

い。 

① 通常のシステム構成の場合 

Q64RD/Q64RD-GのユニットREADY(X0)の立上がりで，初期設定を行うシーケ

ンスプログラムにしてください。 

制御再開を実行すると，ユニットREADY(X0)がONし，初期設定が行われま

す。（RUN後1スキャンのみ初期設定を行うシーケンスプログラムの場合，

初期設定が行われません。） 

② リモートI/Oネットで使用している場合 

任意のタイミングで初期設定を行うユーザデバイス（初期設定要求信号）

をシーケンスプログラムに組み込み，制御再開後，初期設定要求信号をON

し，初期設定を行ってください。（リモートI/Oネットのデータリンク開

始後1スキャンのみ初期設定を行うシーケンスプログラムの場合，初期設

定が行われません。） 

 

 

(5) 制御の再開 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」画面を再表示後，「実行」ボタンをクリックし，制御を再開します。

ユニットREADY(X0)がONします。 
 

 

 

(b) 「オンラインユニット交換完了」画面が表示されます。 
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7.3.3 ユーザレンジ設定を使用し，GX Configurator-TIで初期設定している場合（別システムを用意できる場

合） 

(1) 変換禁止 

(a) 変換許可／禁止設定（バッファメモリアドレス0：Un\G0）を全チャンネル変

換禁止に設定し，動作条件設定要求(Y9)をOFF→ONし，変換を停止します。 

変換停止を変換完了フラグ（バッファメモリアドレス10：Un\G10）にて確認

後，動作条件設定要求(Y9)をOFFします。 

 

 

 

(2) ユニットの抜き取り 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」モードを選択後，オンラインユニット交換するユニットをダブルク

リックし，「オンラインユニット交換」画面を表示します。 
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(b) 「実行」ボタンをクリックし，ユニット交換可能状態にします。 

 

 

 

以下のエラー画面が表示された場合は，ユーザレンジの待避は実行できませ

ん。 

「OK」ボタンをクリックし，7.3.4項(2)(c)以降の操作を実行してください。 

 

 

 

(c) ユニットの「RUN」LEDの消灯を確認後，外部配線を取り外し，ユニットを抜

き取ります。 

 

ポイント  

必ずユニットの抜き取りを行ってください。ユニットの抜き取りを行わずに装着確

認を実行すると，ユニットが正常に立ち上がらず，「RUN」LEDが点灯しません。 

 

(3) 新しいユニットの装着 

(a) 別システムに抜き取ったユニットと新しいユニットを装着してください。 

 

(b) G(P).OGLOAD命令を使用して，ユーザレンジ設定値をCPUデバイスに待避しま

す。G(P).OGLOAD命令については，付2.3を参照してください。 

 

(c) G(P).OGSTOR命令を使用して，ユーザレンジ設定値をユニットに復元します。

G(P).OGSTOR命令については，付2.4を参照してください。 

 

(d) 別システムから新しいユニットを抜き取り，元のシステムの抜き取ったユ

ニットと同一スロットに装着し，外部配線を接続します。 

 



 

 

 

7 - 15                                         7 - 15 

７ オンラインユニット交換 
MELSEC-Q

 

(e) ユニット装着後，「実行」ボタンをクリックし，「RUN」LEDの点灯を確認し

ます。ユニットREADY(X0)は，OFFのままです。 

 

 

 

(4) 動作確認 

(a) 動作確認するために「キャンセル」ボタンをクリックし，制御再開をキャン

セルします。 

 

 

 

(b) 「OK」ボタンをクリックし，「オンラインユニット交換」モードを中断しま

す。 
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(c) 「閉じる」ボタンをクリックし，システムモニタ画面を閉じます。 

 

 

 

(d) CH□温度測定値（16ビット）（バッファメモリアドレス11～14：Un\G11～14）

またはCH□温度測定値（32ビット）（バッファメモリアドレス54～61：Un\G54

～61）をモニタし，正常に変換されているか確認します。 
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(5) 制御の再開 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」画面を再表示後，「実行」ボタンをクリックし，制御を再開します。

ユニットREADY(X0)がONします。 

 

 

 

(b) 「オンラインユニット交換完了」画面が表示されます。 

 

 

 

7.3.4 ユーザレンジ設定を使用し，GX Configurator-TIで初期設定している場合（別システムを用意できない

場合） 

(1) 変換禁止 

(a) GX Configurator-TIのCH□モニタ／テスト画面で変換許可／禁止設定の設定

(値)欄を“禁止”にし， 選択テスト  ボタンをクリックします。 
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(b) 変換許可／禁止設定の現在値欄の表示が“禁止”になっているのを確認後，

モニタ画面の動作条件設定要求の設定（値）欄を“要求”にし， 選択テスト  

ボタンをクリックして変換を停止します。 

変換完了フラグ（バッファメモリアドレス10：Un\G10）をモニタして変換停

止を確認してください。 
 

 

 

(c) あらかじめ待避するバッファメモリの内容を記録していない場合は，下記の

手順にて記録してください。 

① GX Configurator-TIの待避データ画面を表示する。 

② 待避データ読出し要求を行う。（5.6.4項参照） 

③ 工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイ

ン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値の現在値をレンジ基準

表と比較する。レンジ基準表については，7.4項を参照してください。 

④ 値が適当であれば，工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設

定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値の

内容を記録する。 

 

ポイント  

バッファメモリの値が基準表と比較し適当でない場合，ユーザレンジの待避，復元

は実行できません。 

ユニット制御再開を実行する前に，GX Configurator-TIでオフセット・ゲイン設定

してください。（5.6.2項参照） 

オフセット・ゲイン設定せずにユニット制御再開を実行すると，デフォルトで動作

しますので注意してください。 
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(2) ユニットの抜き取り 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」モードを選択後，オンラインユニット交換するユニットをダブルク

リックし，「オンラインユニット交換」画面を表示します。 
 

 

 

(b) 「実行」ボタンをクリックし，ユニット交換可能状態にします。 
 

 

 
以下のエラー画面が表示された場合は，ユーザレンジの待避は実行できません。 

「OK」ボタンをクリックし，本項(2)(c)以降の操作を実行してください。 
 

 

 
(c) ユニットの「RUN」LEDの消灯を確認後，外部配線を取り外し，ユニットを抜

き取ります。 

 

ポイント  

必ずユニットの抜き取りを行ってください。ユニットの抜き取りを行わずに装着確

認を実行すると，ユニットが正常に立ち上がらず，「RUN」LEDが点灯しません。 
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(3) 新しいユニットの装着 

(a) 新しいユニットを同一スロットに装着し，外部配線を接続します。 

 

(b) ユニット装着後，「実行」ボタンをクリックし，「RUN」LEDの点灯を確認し

ます。ユニットREADY(X0)は，OFFのままです。 

 

 

 

(4) 動作確認 

(a) 動作確認するために「キャンセル」ボタンをクリックし，制御再開をキャン

セルします。 
 

 

 

(b) 「OK」ボタンをクリックし，「オンラインユニット交換」モードを中断しま

す。 
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(c) 「閉じる」ボタンをクリックし，システムモニタ画面を閉じます。 

 

 

 

(d) GX Configurator-TIの待避データ画面で，あらかじめ記録した値を設定し，

ユーザレンジ書込み要求を行います。（5.6.4項参照） 

 

(e) CH□温度測定値（16ビット）（バッファメモリアドレス11～14：Un\G11～14）

またはCH□温度測定値（32ビット）（バッファメモリアドレス54～61：Un\G54

～61）をモニタし，正常に変換されているか確認します。 
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(5) 制御の再開 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」画面を再表示後，「実行」ボタンをクリックし，制御を再開します。

ユニットREADY(X0)がONします。 
 
 

 

 

(b) 「オンラインユニット交換完了」画面が表示されます。 
 
 

 

 

7.3.5 ユーザレンジ設定を使用し，シーケンスプログラムで初期設定している場合（別システムを用意できる

場合） 

(1) 変換禁止 

(a) 変換許可／禁止設定（バッファメモリアドレス0：Un\G0）を全チャンネル変

換禁止に設定し，動作条件設定要求(Y9)をOFF→ONし，変換を停止します。 

変換停止を変換完了フラグ（バッファメモリアドレス10：Un\G10）にて確認

後，動作条件設定要求(Y9)をOFFします。 
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(2) ユニットの抜き取り 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」モードを選択後，オンラインユニット交換するユニットをダブルク

リックし，「オンラインユニット交換」画面を表示します。 
 

 

 
(b) 「実行」ボタンをクリックし，ユニット交換可能状態にします。 

 

 

 
以下のエラー画面が表示された場合は，ユーザレンジの待避は実行できませ

ん。 

「OK」ボタンをクリックし，7.3.6項(2)(c)以降の操作を実行してください。 
 

 

 
(c) ユニットの「RUN」LEDの消灯を確認後，外部配線を取り外し，ユニットを抜

き取ります。 

 

ポイント  

必ずユニットの抜き取りを行ってください。ユニットの抜き取りを行わずに装着確

認を実行すると，ユニットが正常に立ち上がらず，「RUN」LEDが点灯しません。 
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(3) 新しいユニットの装着 

(a) 別システムに抜き取ったユニットと新しいユニットを装着してください。 
 

(b) G(P).OGLOAD命令を使用して，ユーザレンジ設定値をCPUデバイスに待避しま

す。G(P).OGLOAD命令については，付2.3を参照してください。 
 

(c) G(P).OGSTOR命令を使用して，ユーザレンジ設定値をユニットに復元します。

G(P).OGSTOR命令については，付2.4を参照してください。 
 

(d) 別システムから新しいユニットを抜き取り，元のシステムの抜き取ったユ

ニットと同一スロットに装着し，外部配線を接続します。 
 

(e) ユニット装着後，「実行」ボタンをクリックし，「RUN」LEDの点灯を確認し

ます。ユニットREADY(X0)は，OFFのままです。 
 

 

 

(4) 動作確認 

(a) 動作確認するために「キャンセル」ボタンをクリックし，制御再開をキャン

セルします。 
 

 

 

(b) 「OK」ボタンをクリックし，「オンラインユニット交換」モードを中断しま

す。 
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(c) 「閉じる」ボタンをクリックし，システムモニタ画面を閉じます。 
 

 

 

(d) 変換許可／禁止設定（バッファメモリアドレス0：Un\G0）で，使用するチャ

ンネルを変換許可に設定し，CH□温度測定値（16ビット）（バッファメモリ

アドレス11～14：Un\G11～14）またはCH□温度測定値（32ビット）（バッファ

メモリアドレス54～61：Un\G54～61）をモニタし，正常に変換されているか

確認します。 

 

(e) 新しいユニットはデフォルトの状態ですので，制御再開後，シーケンスプロ

グラムにて初期設定を行う必要があります。 

初期設定を行う前に，初期設定プログラムの内容が正しいか確認してくださ

い。 

① 通常のシステム構成の場合 

Q64RD/Q64RD-GのユニットREADY(X0)の立上がりで，初期設定を行うシーケ

ンスプログラムにしてください。 

制御再開を実行すると，ユニットREADY(X0)がONし，初期設定が行われま

す。（RUN後1スキャンのみ初期設定を行うシーケンスプログラムの場合，

初期設定が行われません。） 

② リモートI/Oネットで使用している場合 

任意のタイミングで初期設定を行うユーザデバイス（初期設定要求信号）

をシーケンスプログラムに組み込み，制御再開後，初期設定要求信号をON

し，初期設定を行ってください。（リモートI/Oネットのデータリンク開

始後1スキャンのみ初期設定を行うシーケンスプログラムの場合，初期設

定が行われません。） 

 



 

 

 

7 - 26                                         7 - 26 

７ オンラインユニット交換 
MELSEC-Q

 

(5) 制御の再開 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」画面を再表示後，「実行」ボタンをクリックし，制御を再開します。

ユニットREADY(X0)がONします。 

 

 

 

(b) 「オンラインユニット交換完了」画面が表示されます。 
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7.3.6 ユーザレンジ設定を使用し，シーケンスプログラムで初期設定している場合（別システムを用意できな

い場合） 

(1) 変換禁止 

(a) 変換許可／禁止設定（バッファメモリアドレス0：Un\G0）を全チャンネル変

換禁止に設定し，動作条件設定要求(Y9)をOFF→ONし，変換を停止します。 

変換停止を変換完了フラグ（バッファメモリアドレス10：Un\G10）にて確認

後，動作条件設定要求(Y9)をOFFします。 

 

 

 

(b) あらかじめ待避するバッファメモリの内容を記録していない場合は，下記の

手順にて記録してください。 

① 動作条件設定要求(Y9)をOFF→ONする。 

② 工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイ

ン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値（バッファメモリアド

レス160～255：Un\G160～255）の値をレンジ基準表と比較する。 

レンジ基準表については，7.4項を参照ください。 

③ 値が適当であれば，工場出荷設定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設

定オフセット・ゲイン値／ユーザレンジ設定オフセット・ゲイン抵抗値の

内容を記録する。 

 

ポイント  

バッファメモリの値が基準表と比較し適当でない場合，ユーザレンジの待避，復元

は実行できません。 

ユニット制御再開を実行する前に，4.6項のフローチャートに従い，GX Developer

のデバイステストでオフセット・ゲイン設定してください。 

モード移行は，モード移行設定 (バッファメモリアドレス 158,159 ：

Un\G158,Un\G159)への設定および動作条件設定要求(Y9)のOFF→ONにて行ってくだ

さい。 

オフセット・ゲイン設定せずにユニット制御再開を実行すると，デフォルトで動作

しますので注意してください。 
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(2) ユニットの抜き取り 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット交換」で「オンラインユニッ

ト交換」モードを選択後，オンラインユニット交換するユニットをダブルク

リックし，「オンラインユニット交換」画面を表示します。 
 

 

 

(b) 「実行」ボタンをクリックし，ユニット交換可能状態にします。 
 

 

 
以下のエラー画面が表示された場合は，ユーザレンジの待避は実行できません。 

「OK」ボタンをクリックし，本項(2)(c)以降の操作を実行してください。 
 

 

 

(c) ユニットの「RUN」LEDの消灯を確認後，外部配線を取り外し，ユニットを抜

き取ります。 

 

ポイント  

必ずユニットの抜き取りを行ってください。ユニットの抜き取りを行わずに装着確

認を実行すると，ユニットが正常に立ち上がらず，「RUN」LEDが点灯しません。 
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(3) 新しいユニットの装着 

(a) 新しいユニットを同一スロットに装着し，外部配線を接続します。 

 

(b) ユニット装着後，「実行」ボタンをクリックし，「RUN」LEDの点灯を確認し

ます。ユニットREADY(X0)は，OFFのままです。 

 

 

 

(4) 動作確認 

(a) 動作確認するために「キャンセル」ボタンをクリックし，制御再開をキャン

セルします。 
 

 

 
(b) 「OK」ボタンをクリックし，「オンラインユニット交換」モードを中断しま

す。 
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(c) 「閉じる」ボタンをクリックし，システムモニタ画面を閉じます。 
 

 

 
(d) GX Developerの「オンライン」－「デバッグ」－「デバイステスト」で，あ

らかじめ記録した値をバッファメモリに設定します。 
 

(e) ユーザレンジ書込み要求(YA)をOFF→ONし，ユーザレンジ設定値をユニットに

復元します。 

オフセット・ゲイン設定モード状態フラグ(XA)のONを確認後，ユーザレンジ

書込み要求(YA)をOFFします。 
 

(f) 変換許可／禁止設定（バッファメモリアドレス0：Un\G0）で，使用するチャ

ンネルを変換許可に設定し，CH□温度測定値（16ビット）（バッファメモリ

アドレス11～14：Un\G11～14）またはCH□温度測定値（32ビット）（バッファ

メモリアドレス54～61：Un\G54～61）をモニタし，正常に変換されているか

確認します。 
 

(g) 新しいユニットはデフォルトの状態ですので，制御再開後，シーケンスプロ

グラムにて初期設定を行う必要があります。 

初期設定を行う前に，初期設定プログラムの内容が正しいか確認してくださ

い。 

① 通常のシステム構成の場合 

Q64RD/Q64RD-GのユニットREADY(X0)の立上がりで，初期設定を行うシーケ

ンスプログラムにしてください。 

制御再開を実行すると，ユニットREADY(X0)がONし，初期設定が行われま

す。（RUN後1スキャンのみ初期設定を行うシーケンスプログラムの場合，

初期設定が行われません。） 

② リモートI/Oネットで使用している場合 

任意のタイミングで初期設定を行うユーザデバイス（初期設定要求信号）

をシーケンスプログラムに組み込み，制御再開後，初期設定要求信号をON

し，初期設定を行ってください。（リモートI/Oネットのデータリンク開

始後1スキャンのみ初期設定を行うシーケンスプログラムの場合，初期設

定が行われません。） 
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(5) 制御の再開 

(a) GX Developerの「診断」－「オンラインユニット」で「オンラインユニット

交換」画面を再表示後，「実行」ボタンをクリックし，制御を再開します。

ユニットに対するFROM/TO命令が再開します。 
 

 

 
(b) 「オンラインユニット交換完了」画面が表示されます。 
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7.4 レンジ基準表 

7.4.1 レンジ基準表（Q64RD） 

Q64RD のレンジ基準表を以下に示します。 
 
アドレス（10進数） 

内  容 基準値 
CH1 CH2 CH3 CH4 

160 184 208 232 3導線式工場出荷設定オフセット値＊1 工場出荷時に設定したオフセットディジタル値（基準値：3B1DH）

161 185 209 233 3導線式工場出荷設定オフセット値＊1 工場出荷時に設定したオフセットディジタル値（基準値：3B1DH）

162 186 210 234 3導線式工場出荷設定ゲイン値＊1 工場出荷時に設定したゲインディジタル値（基準値：B158H） 

163 187 211 235 3導線式工場出荷設定ゲイン値＊1 工場出荷時に設定したゲインディジタル値（基準値：B158H） 

164 188 212 236 3導線式ユーザレンジ設定オフセット値＊1 ユーザが設定したオフセット値に対するディジタル値（本項(3)

参照） 

165 189 213 237 3導線式ユーザレンジ設定オフセット値＊1 ユーザが設定したオフセット値に対するディジタル値（本項(4)

参照） 

166 190 214 238 3導線式ユーザレンジ設定ゲイン値＊1 ユーザが設定したゲイン値に対するディジタル値（本項(5)参照）

167 191 215 239 3導線式ユーザレンジ設定ゲイン値＊1 ユーザが設定したゲイン値に対するディジタル値（本項(6)参照）

168 192 216 240 3導線式ユーザレンジ設定オフセット 

抵抗値 (L) ユーザが設定したオフセット設定温度に対する抵抗値 

（×10－2Ω） 169 193 217 241 3導線式ユーザレンジ設定オフセット 

抵抗値 (H) 

170 194 218 242 3導線式ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
ユーザが設定したゲイン設定温度に対する抵抗値（×10－2Ω） 

171 195 219 243 3導線式ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

172 196 220 244 4導線式工場出荷設定オフセット値＊1 工場出荷時に設定したオフセットディジタル値（基準値：3B1DH）

173 197 221 245 4導線式工場出荷設定オフセット値＊1 工場出荷時に設定したオフセットディジタル値（基準値：3B1DH）

174 198 222 246 4導線式工場出荷設定ゲイン値＊1 工場出荷時に設定したゲインディジタル値（基準値：B158H） 

175 199 223 247 4導線式工場出荷設定ゲイン値＊1 工場出荷時に設定したゲインディジタル値（基準値：B158H） 

176 200 224 248 4導線式ユーザレンジ設定オフセット値＊1 ユーザが設定したオフセット値に対するディジタル値（本項(3)

参照） 

177 201 225 249 4導線式ユーザレンジ設定オフセット値＊1 ユーザが設定したオフセット値に対するディジタル値（本項(4)

参照） 

178 202 226 250 4導線式ユーザレンジ設定ゲイン値＊1 ユーザが設定したゲイン値に対するディジタル値（本項(5)参照）

179 203 227 251 4導線式ユーザレンジ設定ゲイン値＊1 ユーザが設定したゲイン値に対するディジタル値（本項(6)参照）

180 204 228 252 4導線式ユーザレンジ設定オフセット 

抵抗値 (L) ユーザが設定したオフセット設定温度に対する抵抗値 

（×10－2Ω） 181 205 229 253 4導線式ユーザレンジ設定オフセット 

抵抗値 (H) 

182 206 230 254 4導線式ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
ユーザが設定したゲイン設定温度に対する抵抗値（×10－2Ω） 

183 207 231 255 4導線式ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

*1：同じエリアが連続して2つあります。（バッファメモリアドレス160,161はともに3導線式CH1工場出荷設定オフセット値となります。） 

それぞれ同じ値を設定してください。 

(1) 工場出荷設定オフセット値は，基準値 3B1DHと比較してください。 

 

(2) 工場出荷設定ゲイン値は，基準値 B158Hと比較してください。 

 

(3) ユーザレンジ設定オフセット値は，下記の式から求められる値と比較してくださ

い。 

 

ディジタル値＝ユーザレンジ設定オフセット抵抗値(×10－2Ω)×1.51336 
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(4) ユーザレンジ設定ゲイン値は，下記の式から求められる値と比較してください。 

 

ディジタル値＝ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値(×10－2Ω)×1.51336 

 

(5) ユーザレンジ設定オフセット抵抗値は，JIS C 1604-1997およびIEC 751 1983，JISC 

1604-1981，DIN 43760 1987に準拠した規準抵抗値表から，ユーザが設定したオフ

セット設定温度に対応する規準抵抗値と比較してください。 

 

(6) ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値は，JIS C 1604-1997およびIEC 751 1983，JIS 

C1604-1981，DIN 43760 1987に準拠した規準抵抗値表から，ユーザが設定したゲ

イン設定温度に対応する規準抵抗値と比較してください。 
 

ポイント  

本節(5)，本節(6)の，JIS C 1604-1997およびIEC 751 1983，JIS C 1604-1981，DIN43760 

1987に準拠した規準抵抗値表は，ユーザにて手配してください。 

 
 
（例）Pt100タイプの白金測温抵抗体を接続して，オフセット設定温度を－200℃，ゲイン設定温度を850℃でオフセット・ゲイン調整をし

た場合 

内  容 設定温度 基準抵抗値 設定値（×10－2Ω） 入力値 

オフセット値 －200.0℃ 18.52Ω 1852 1852×1.51336= 2802 

ゲイン値 850.0℃ 390.48Ω 39048 39048×1.51336=59093 
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7.4.2 レンジ基準表（Q64RD-G） 

Q64RD-G のレンジ基準表を以下に示します。 
 
アドレス（10進数） 

内  容 基準値 
CH1 CH2 CH3 CH4 

160 184 208 232 3導線式工場出荷設定オフセット値 (L) 工場出荷時に設定したオフセットディジタル値 

（基準値：1E2FEEH） 161 185 209 233 3導線式工場出荷設定オフセット値 (H) 

162 186 210 234 3導線式工場出荷設定ゲイン値 (L) 工場出荷時に設定したゲインディジタル値 

（基準値：5A8FCAH） 163 187 211 235 3導線式工場出荷設定ゲイン値 (H) 

164 188 212 236 3導線式ユーザレンジ設定オフセット値 (L) ユーザが設定したオフセット値に対するディジタル値（本項

(3)参照） 165 189 213 237 3導線式ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

166 190 214 238 3導線式ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) ユーザが設定したゲイン値に対するディジタル値（本項(4)参

照） 167 191 215 239 3導線式ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

168 192 216 240 3導線式ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) ユーザが設定したオフセット設定温度に対する抵抗値 

（×10－2Ω）（本項(5)参照） 169 193 217 241 3導線式ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H)

170 194 218 242 3導線式ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) ユーザが設定したゲイン設定温度に対する抵抗値 

（×10－2Ω）（本項(6)参照） 171 195 219 243 3導線式ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

172 196 220 244 4導線式工場出荷設定オフセット値 (L) 工場出荷時に設定したオフセットディジタル値 

（基準値：1E2FEEH） 173 197 221 245 4導線式工場出荷設定オフセット値 (H) 

174 198 222 246 4導線式工場出荷設定ゲイン値 (L) 工場出荷時に設定したゲインディジタル値 

（基準値：5A8FCAH） 175 199 223 247 4導線式工場出荷設定ゲイン値 (H) 

176 200 224 248 4導線式ユーザレンジ設定オフセット値 (L) ユーザが設定したオフセット値に対するディジタル値（本項

(3)参照） 177 201 225 249 4導線式ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

178 202 226 250 4導線式ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) ユーザが設定したゲイン値に対するディジタル値（本項(4)参

照） 179 203 227 251 4導線式ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

180 204 228 252 4導線式ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) ユーザが設定したオフセット設定温度に対する抵抗値 

（×10－2Ω）（本項(5)参照） 181 205 229 253 4導線式ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H)

182 206 230 254 4導線式ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) ユーザが設定したゲイン設定温度に対する抵抗値 

（×10－2Ω）（本項(6)参照） 183 207 231 255 4導線式ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

 
(1) 工場出荷設定オフセット値は，基準値 1E2FEEHと比較してください。 

 

(2) 工場出荷設定ゲイン値は，基準値 5A8FCAHと比較してください。 

 

(3) ユーザレンジ設定オフセット値は，下記の式から求められる値と比較してくださ

い。 

 

ディジタル値＝ユーザレンジ設定オフセット抵抗値(×10－2Ω)×197.835 

 

(4) ユーザレンジ設定ゲイン値は，下記の式から求められる値と比較してください。 

 

ディジタル値＝ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値(×10－2Ω)×197.835 

 

(5) ユーザレンジ設定オフセット抵抗値は，JIS C 1604-1997およびIEC 751 1983，JISC 

1604-1981，DIN 43760 1987に準拠した規準抵抗値表から，ユーザが設定したオフ

セット設定温度に対応する規準抵抗値と比較してください。 

 

(6) ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値は，JIS C 1604-1997およびIEC 751 1983，JIS 

C1604-1981，DIN 43760 1987に準拠した規準抵抗値表から，ユーザが設定したゲ

イン設定温度に対応する規準抵抗値と比較してください。 
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ポイント  

本節(5)，本節(6)の，JIS C 1604-1997およびIEC 751 1983，JIS C 1604-1981，DIN43760 

1987に準拠した規準抵抗値表は，ユーザにて手配してください。 

 
（例）Pt100タイプの白金測温抵抗体を接続して，オフセット設定温度を－200℃，ゲイン設定温度を850℃でユーザオフセット・ゲイン調

整をした場合 

内  容 設定温度 基準抵抗値 設定値（×10－2Ω） 入力値 

オフセット値 －200.0℃ 18.52Ω 1852 1852×197.835= 366390 

ゲイン値 850.0℃ 390.48Ω 39048 39048×197.835=7725061 
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7.5 オンラインユニット交換時の注意事項 

オンラインユニット交換時の注意事項を以下に示します。 
 

(1) オンラインユニット交換を行う場合は，必ず正しい手順で行ってください。正し

い手順で行われない場合，誤動作，故障の原因となります。 
 

(2) ユーザレンジ設定でオンラインユニット交換した場合，オンラインユニット交換

後の精度は，オンラインユニット交換前の精度の約3倍以下に下がります。 

必要に応じて，オフセット・ゲインの再設定を行ってください。 
 

(3) オンラインユニット交換中は下記を行わないでください。 

下記を行った場合， Q64RD/Q64RD-Gが正常に動作しなくなる可能性があります。 

(a) シーケンサCPUの電源OFF 

(b) シーケンサCPUのリセット 
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第８章 トラブルシューティング 

Q64RD/Q64RD-Gを使用するうえで発生するエラーの内容およびトラブルシューティ

ングについて説明します。 

 

8.1 エラーコード一覧 

Q64RD/Q64RD-GはシーケンサCPUにデータを書込み時，または読込み時にエラーが発

生するとエラーコードをバッファメモリメモリアドレス19（Un\G19）に書き込みます。 
 
エラーコード

(10進) 
内  容 処  理 

10□ 
インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，測定レンジ
設定が0～5,8以外の設定になっています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，正しく設定
し直してください。（4.5項参照） 

111 起動時のユニットエラーです。 

電源のOFF／ONを再度行ってください。再度発生するときは，

ユニットの故障が考えられます。最寄りの三菱電機システム
サービス株式会社または当社の支社，代理店にご相談くださ
い。 

112 
インテリジェント機能ユニットスイッチ設定5が0以外の設
定になっています。 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，正しく設定
し直してください。（4.5項参照） 

12□ 
インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，オフセッ
ト・ゲイン設定が0,1以外の設定になっています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，正しく設定
し直してください。（4.5項参照） 

13□ 
インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，3導線式／4
導線式の設定が0,1以外の設定になっています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，正しく設定
し直してください。（4.5項参照） 

161
＊2

 
オフセット・ゲイン設定モード時にG(P).OGSTOR命令を実行

しています。 

オフセット・ゲイン設定モード時はG(P).OGSTOR命令を実行

しないでください。 

162
＊1

 
G(P).OGSTOR命令が連続実行されています。 
オフセット・ゲイン設定時，設定値をE2PROMに26回以上書込

みをしています。 

1ユニットに対して1回のみG(P).OGSTOR命令を実行してくだ

さい。 
オフセット・ゲイン設定時，設定値の書込みを1度に1回のみ
にしてください。 

163
＊1

 

・G(P).OGLOAD命令を実行した機種と異なる機種に対して
G(P).OGSTOR命令を実行しています。 

・G(P).OGLOAD命令を実行する前にG(P).OGSTOR命令が実行さ
れました。 

・G(P).OGLOAD，G(P).OGSTOR命令は，同一機種に対して実行
してください。 

・G(P).OGLOAD，G(P).OGSTOR命令の順に実行してください。

20□
＊1

 
平均時間設定値が設定範囲外になっています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

バッファメモリのアドレス1～4(Un\G1～4)の内容を設定し

直してください。（3.4.4項参照） 

30□
＊1

 
平均回数設定値が設定範囲外になっています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

バッファメモリのアドレス1～4(Un\G1～4)の内容を設定し

直してください。（3.4.4項参照） 

31□
＊1

 
移動平均回数設定値が設定範囲外になっています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

バッファメモリのアドレス1～4(Un\G1～4)の内容を設定し

直してください。（3.4.4項参照） 

32□
＊1

 
時定数設定値が設定範囲外になっています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

バッファメモリのアドレス1～4(Un\G1～4)の内容を設定し

直してください。（3.4.4項参照） 

40□
＊1

 
オフセット・ゲイン設定時または，ユーザ設定復元時，ゲイ
ン値－オフセット値≦0.1[℃]となっています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

バッファメモリの設定値を直してください。または測温抵抗
体入力端子の抵抗値を測定しチェックしてください。 

50□
＊1

 

オフセット･ゲイン設定モードで，オフセット設定要求

(Y1,3,5,7)，またはゲイン設定要求(Y2,4,6,8)をONした時，
そのチャンネルのインテリジェント機能ユニットスイッチ
設定のオフセット・ゲイン設定がユーザレンジ設定になって

いません。 
□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，正しく設定
し直してください。（4.5項参照） 

51□
＊1

 

オフセット･ゲイン設定モードで，オフセット設定要求
(Y1,3,5,7)，またはゲイン設定要求(Y2,4,6,8)をONした時，
そのチャンネルの「オフセット値」または「ゲイン値」が，

測定レンジの範囲外の設定になっています。 
□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

測定レンジの範囲を確認し，オフセット値／ゲイン値を範囲
内に直してください。（Q64RD：3.1.1項参照，Q64RD-G：3.1.2

項参照） 

52□
＊1

 
オフセット･ゲイン設定モードで，オフセット設定要求とゲ
イン設定要求が同時にONされています。 
□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

同時にONしないようにシーケンスプログラムを見直してく

ださい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 - 2                                         8 - 2 

８ トラブルシューティング 
MELSEC-Q

 

エラーコード

(10進) 
内  容 処  理 

6△□
＊1

 

使用する測温抵抗体で規定される測定可能な温度範囲を超

える警報出力上・下限値が設定されています。 

□は間違って設定されたチャンネル番号を示します。 

△は下記のような状態を示します。 

0：下下限値が測定範囲を下回っている。 

1：上上限値が測定範囲を上回っている。 

2：下下限値＞下上限値 

3：下上限値＞上下限値 

4：上下限値＞上上限値 

バッファメモリのアドレス86～117(Un\G86～117)の内容を

設定し直してください。（3.4.19項参照） 

 

 

ポイント  

・エラーが複数発生したとき，Q64RD/Q64RD-Gが最初に見つけたエラーコードが格

納されます。 

それ以後のエラーは格納されません。 

・＊1のエラーコードは，エラークリア要求(YF)のONによりエラークリアできます。

・＊2のエラーコード161は，バッファメモリアドレス19(Un\G19)には書き込まれま

せん。G(P).OGSTOR命令の完了ステータスエリア(S)＋1に書き込まれます。 

・モード移行するとエラークリアされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 
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8.2 トラブルシューティング 

8.2.1 RUN LEDが消灯した場合 

チェック項目 処  置 

電源が供給されているか。 電源ユニットの供給電圧が定格範囲か確認してください。 

電源ユニットの容量が不足していないか。 

ベースユニットに装着されているCPUユニット，入出力ユニッ

ト，インテリジェント機能ユニットなどの消費電流を計算し

て，電源容量が不足していないことを確認してください。 

ウォッチドッグタイマエラーとなっていないか。 

シーケンサCPUをリセットして，点灯するか確認してくださ

い。 

それでも，RUN LEDが点灯しない場合は，ユニットの故障が考

えられます。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社ま

たは当社の支社，代理店にご相談ください。 

ユニットは正常にベースユニットに装着されているか。 ユニットの装着状態を確認してください。 

オンラインユニット交換中でユニット交換可能状態になっ

ていないか。 
7章を参照して処置を行ってください。 

 

8.2.2 RUN LEDが点滅した場合 

チェック項目 処  置 

オフセット・ゲイン設定モードになっている。 オフセット・ゲイン設定後に，通常モードに戻してください。

 

8.2.3 ERROR/ERR. LEDが点滅した場合 

チェック項目 処  置 

インテリジェント機能ユニットスイッチのスイッチ5が 

“0以外”になっていないか。 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定のスイッチ5を

“0”に設定してください。（4.5項参照） 

 

8.2.4 ERROR/ERR. LEDが点灯した場合 

チェック項目 処  置 

エラーが発生していないか。 
エラーコードを確認して，8.1項に記載の処置を行ってくださ

い。 

 

8.2.5 ALM LEDが点滅した場合 

チェック項目 処  置 

入力信号異常が発生していないか。 
断線検出フラグ（バッファメモリアドレス49,Un\G49）を確認

して，8.2.7項に記載の処置を行ってください。 

 

8.2.6 ALM LEDが点灯した場合 

チェック項目 処  置 

警報出力が発生していないか。 
警報出力フラグ（バッファメモリアドレス48,Un\G48）を確認

してください。 
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8.2.7 断線検出信号(XC)がONした場合 

チェック項目 処  置 

測温抵抗体の接続が不完全ではないか。 測温抵抗体を確実に接続してください。 

端子ネジの締付けが緩くないか。 端子ネジを規定トルク範囲内で増締めしてください。 

接続されている測温抵抗体が断線していないか。 
測温抵抗体の導通チェックを行い，断線している測温抵抗体

を交換してください。 

測温抵抗体が接続されていないチャンネルが変換許可に設

定されていないか。 

変換許可設定されているチャンネルと測温抵抗体が接続され

ているチャンネルを確認し，正しい変換許可設定を行ってく

ださい。 

 

8.2.8 温度測定値が読み出せない場合 

チェック項目 処  置 

使用するチャンネルが変換禁止に設定されていないか。 シーケンスプログラムで変換許可に設定してください。 

シーケンサCPUがSTOPに設定されていないか。 シーケンサCPUをRUNに設定してください。 

 

8.2.9 温度測定値が異常な場合 

チェック項目 処  置 

接続している測温抵抗体が設定と異なっていないか。 
インテリジェント機能ユニットスイッチ設定で，スイッチ1

に接続している測温抵抗体を設定してください。 

接続している測温抵抗体が逆に接続されていないか。 測温抵抗体を正確に接続してください。 

測温抵抗体入力にノイズが入り込んでいないか。 
接地や隣接機器からの影響を確認し，ノイズ対策を行ってく

ださい。 

オフセット値／ゲイン値の設定後，別の測温抵抗体を設定し

て実行していないか。 

変更した測温抵抗体でオフセット・ゲイン設定をやり直して

ください。 
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8.2.10 GX DeveloperのシステムモニタによるQ64RD/Q64RD-Gの状態確認 

GX DeveloperのシステムモニタでQ64RD/Q64RD-Gの詳細情報を選択すると，エラー

コード，LEDの点灯状態が確認できます。 

 

(1) GX Developerの操作 

[診断]→[システムモニタ]→“Q64RD/Q64RD-Gを選択”→  ユニット詳細情報  

 

(2) ユニット詳細情報 

(a) 機能バージョンおよび製品情報の確認 

製品情報の欄にQ64RD/Q64RD-Gの機能バージョンおよび製品情報が表示され

ます。 
 

(b) エラーコードの確認 

最新のエラーコード欄に，Q64RD/Q64RD-Gのバッファメモリアドレス

19(Un\G19)に格納されているエラーコードが表示されます。 

（ エラー履歴 ボタンを押すと，最新のエラーコードに表示されている内容が

No.1に表示されます。） 
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(3) H/W情報(Q64RD) 

(a) Q64RDのH/W LED情報 

LED点灯状態が表示されます。 
 

No. LED名称 点灯状態 

1 RUN LED 0000H：LED消灯を示します。 

0001H：LED点灯を示します。 2 ERROR LED 
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(4) H/W情報(Q64RD-G)  

(a) Q64RD-GのH/W LED情報 

LED点灯状態が表示されます。 
 

No. LED名称 点灯状態 

① RUN LED 0000H：LED消灯を示します。 

0001H：LED点灯を示します。 

0000と0001の交互表示：LED点滅を示します。 

② ERR LED 

③ ALM LED 

 

(b) Q64RD-GのH/Wスイッチ情報 

インテリジェント機能ユニットスイッチ設定の設定状態が表示されます。 
 

No. インテリジェント機能ユニットスイッチ 

1 スイッチ1 

2 スイッチ2 

3 スイッチ3 

4 スイッチ4 

5 スイッチ5 

 

①
②
③
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付  録 

付1 Q64RDの機能アップについて 

機能バージョンCのQ64RDは，従来品（機能バージョンB）に対して機能が追加されて

います。 

 

付1.1 Q64RDの機能比較 

機能バージョンCで対応している機能を以下に示します。 
 

機  能 機能バージョンB 

機能バージョンC 

(製品情報の上5桁が

07071以前) 

機能バージョンC 

 (製品情報の上5桁が

07072以降) 

オンラインユニット交換 × ○ ○ 

専用命令 

(G(P).OFFGAN/G(P).OGLOAD/G(P).OGSTOR) 
× ○ 

○ 

シーケンサCPUのリセット不要なモード移行 － － － 

 専用命令(G(P).OFFGAN) × ○ ○ 

 
バッファメモリ（モード移行設定）と 

動作条件設定要求(Y9) 
× ○ ○ 

 GX Configurator-TI × ○ ○ 

断線検出時変換設定機能 × × ○ 

移動平均処理 × × ○ 

一次遅れフィルタ × × ○ 

○：対応 ×：非対応 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 付 
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付1.2 製品情報の上5桁が07071以前のQ64RDの場合 

製品情報の上5桁が07071以前のQ64RDと07072以降のQ64RDの違いを下記に示します。 
 

項  目 
Q64RD 

製品情報の上5桁が07071以前 製品情報の上5桁が07072以降 

移動平均処理 移動平均処理はありません。 
サンプリング時間ごとに測定した指定回数分

のディジタル出力値を平均処理します。 

一次遅れフィルタ 一次遅れフィルタはありません。 
設定した時定数により，ディジタル出力値を平

滑化します。 

断線検出時変換設定機能 断線検出時変換設定機能はありません。 

断線検出時のCH□温度測定値(Un\G11～

14,Un\G54～61)への格納値を「断線直前の値」

「アップスケール（測定温度範囲の上限値＋測

定温度範囲の5％）」「ダウンスケール（測定

温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）」「任

意の値」のいずれかから選択する機能です。 

変換完了フラグ(XE) 

断線検出時，変換完了フラグ(XE)はOFFし，CH

□温度測定値(Un\G11～14,Un\G54～61)は，断

線検出する直前の値が保持されます。 

断線検出時，変換完了フラグ(XE)はOFFせず，

断線検出時変換設定(Un\G148)に応じた値がCH

□温度測定値(Un\G11～14,Un\G54～61)に格納

されます。 

断線検出時，変換完了フラグ(XE)はOFFします。 

断線から復旧すると，断線検出信号(XC)のリ

セットに関係なく，温度測定値の更新が再開さ

れます。最初の更新後，再び変換完了フラグ

(XE)がONします。 

断線検出時，変換完了フラグ(XE)はOFFしませ

ん。断線から復旧すると，断線検出信号(XC)の

リセットに関係なく，温度測定値の更新が再開

されます。 

変換完了フラグ(Un\G10) 
断線検出時，断線したチャンネルの変換完了フ

ラグ(Un\G10)がOFF(0)します。 

断線検出時，断線したチャンネルの変換完了フ

ラグ(Un\G10)はOFF(0)しません。 

CH□平均時間／平均回数

／移動平均／時定数設定

(Un\G1～4) 

設定項目は「平均時間」「平均回数」のみです。 

（付1.2.1参照） 

設定項目は「平均時間」「平均回数」「移動平

均回数」「時定数」の4つです。 

拡張平均処理指定 

(Un\G134) 

拡張平均処理指定(Un\G134)はありませんの

で，平均処理の指定は平均処理指定(Un\G9)を

使用してください。（付1.2.2参照） 

平均処理の指定は，拡張平均処理指定

(Un\G134)を使用してください。 

断線検出時変換設定 

(Un\G148) 
断線検出時変換設定(Un\G148)はありません。 

断線検出時のCH□温度測定値(Un\G11～

14,Un\G54～61)への格納値を「断線直前の値」

「アップスケール（測定温度範囲の上限値＋測

定温度範囲の5％）」「ダウンスケール（測定

温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）」「任

意の値」のいずれかから選択します。（3.4.22

項参照） 

CH□断線検出時変換 

設定値(Un\G150～157) 

断線検出時変換設定値(Un\G150～157)はあり

ません。 

断線検出時変換設定（Un\G148）で，任意の値

(3H)を設定した場合，断線検出時は本エリアに

設定されている値が，CH□温度測定値(Un\G11

～14，Un\G54～61)に格納されます。（3.4.23

項参照） 
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付1.2.1 CH□平均時間／平均回数設定（Un\G1～4） 

(1) 平均処理指定（バッファメモリアドレス9：Un\G9）したチャンネルごとの平均時

間，平均回数を設定します。 
 

(2) 設定可能範囲は，下記のとおりです。 

時間による平均処理の場合：160～5000ms 

回数による平均処理の場合：4～62500回 

範囲外の値を設定した場合はエラーとなり，以前の設定内容で動作します。 
 

(3) 平均処理指定（バッファメモリアドレス9：Un\G9）でサンプリング処理を指定し

た場合，ここでの設定内容は無効になります。 
 

(4) 電源投入時およびリセット時は，0000H（平均時間0／平均回数0）に設定されます。 
 

(5) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 
 

(6) サンプリング処理／時間平均処理／回数平均処理の詳細は，付1.2.2を参照してく

ださい。 

 

付1.2.2 平均処理指定（Un\G9） 

(1) サンプリング処理または平均処理の選択をする場合に設定をバッファメモリアド

レス9(Un\G9)へ書き込みます。 
 

(2) 平均処理を選択した場合，時間平均または回数平均を選択します。 
 

(3) デフォルトは，全チャンネルサンプリング処理に設定されています。 
 

 
 

(4) 設定を有効にするには，動作条件設定要求(Y9)をON/OFFする必要があります。 
 

例 

 

チャンネル1を回数平均，チャンネル2を時間平均，他はサンプリング処理 

とする場合0302H(770)をバッファメモリアドレス9(Un\G9)へ格納します。 
 

 
 

  

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 CH4 CH3 CH2 CH1

時間／回数の指定
1：時間平均
0：回数平均

平均処理するチャンネルの指定
 1：平均処理
 0：サンプリング処理　

0 0 0 0 CH4 CH3 CH2 CH1

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0302H(770)0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 000

2030

CH4 CH3 CH2 CH1CH4 CH3 CH2 CH1
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付1.3 製品情報の上5桁が07071以前のQ64RD-Gの場合 

製品情報の上5桁が07071以前のQ64RD-Gと07072以降のQ64RD-Gの違いを下記に示し

ます。 
 

項  目 
Q64RD-G 

製品情報の上5桁が07071以前 製品情報の上5桁が07072以降 

断線検出時変換設定機能 断線検出時変換設定機能はありません。 

断線検出時のCH□温度測定値(Un\G11～

14,Un\G54～61)への格納値を「断線直前の値」

「アップスケール（測定温度範囲の上限値＋測

定温度範囲の5％）」「ダウンスケール（測定

温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）」「任

意の値」のいずれかから選択する機能です。 

変換完了フラグ(XE) 

断線検出時，変換完了フラグ(XE)はOFFし，CH

□温度測定値(Un\G11～14,Un\G54～61)は，断

線検出する直前の値が保持されます。 

断線検出時，変換完了フラグ(XE)はOFFせず，

断線検出時変換設定(Un\G148)に応じた値がCH

□温度測定値(Un\G11～14,Un\G54～61)に格納

されます。 

断線検出時，変換完了フラグ(XE)はOFFします。 

断線から復旧すると，断線検出信号(XC)のリ

セットに関係なく，温度測定値の更新が再開さ

れます。最初の更新後，再び変換完了フラグ

(XE)がONします。 

断線検出時，変換完了フラグ(XE)はOFFしませ

ん。断線から復旧すると，断線検出信号(XC)の

リセットに関係なく，温度測定値の更新が再開

されます。 

変換完了フラグ(Un\G10) 
断線検出時，断線したチャンネルの変換完了フ

ラグ(Un\G10)がOFF(0)します。 

断線検出時，断線したチャンネルの変換完了フ

ラグ(Un\G10)はOFF(0)しません。 

断線検出時変換設定 

(Un\G148) 
断線検出時変換設定(Un\G148)はありません。 

断線検出時のCH□温度測定値(Un\G11～

14,Un\G54～61)への格納値を「断線直前の値」

「アップスケール（測定温度範囲の上限値＋測

定温度範囲の5％）」「ダウンスケール（測定

温度範囲の下限値－測定温度範囲の5％）」「任

意の値」のいずれかから選択します。（3.4.22

項参照） 

CH□断線検出時変換 

設定値(Un\G150～157) 

断線検出時変換設定値(Un\G150～157)はあり

ません。 

断線検出時変換設定（Un\G148）で，任意の値

(3H)を設定した場合，断線検出時は本エリアに

設定されている値が，CH□温度測定値(Un\G11

～14，Un\G54～61)に格納されます。（3.4.23

項参照） 
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付2 専用命令 

付2.1 専用命令一覧と使用可能デバイス 

(1) 専用命令一覧 

Q64RD/Q64RD-Gで  使用できる専用命令の一覧を以下に示します。 
 

命  令 内  容 参照項 

G(P).OFFGAN 
オフセット・ゲイン設定モードに移行する。 

通常モードに移行する。 
付2.2 

G(P).OGLOAD ユーザレンジ設定のオフセット・ゲイン設定値をCPUに読み出す。 付2.3 

G(P).OGSTOR 
CPUに格納されているユーザレンジ設定のオフセット・ゲイン設

定値をQ64RD/Q64RD-Gに復元する。 
付2.4 

 

 

ポイント  

MELSECNET/HリモートI/O局に装着時は，専用命令を使用できません。 

 

(2) 使用可能デバイス 

専用命令で使用できるデバイスを，下記に示します。 
 

内部デバイス 
ファイルレジスタ 定数 

ビット＊1 ワード 

X,Y,M,L,F,V,B T,ST,C,D,W R,ZR － 
 

＊1 ビットデータとして，ワードデバイスのビット指定が使用できます。 

ワードデバイスのビット指定は，ワードデバイス . ビットNo.で指定します。 

（ビットNo.の指定は16進数です。） 

例えば，D0のビット10は D0.A で指定します。 

ただし，タイマ(T)，積算タイマ(ST)，カウンタ(C)は，ビット指定できません。 
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付2.2 G(P).OFFGAN 

Q64RD/Q64RD-Gのモードを切り換えます。（通常モード→オフセット・ゲイン設定モー

ド，オフセット・ゲイン設定モード→通常モード） 
 

設定 

データ 

使用可能デバイス 

内部デバイス 

（システム，ユーザ） 
ファイル 

レジスタ 

リンクダイレクト 

デバイスJ□\□ 

インテリジェント 

機能ユニット 

U□\G□ 

インデックス 

レジスタZ□ 

定  数 
その他 

ビット ワード ビット ワード K,H $ 

(S) ─ ○ ─ ─ ─ ─ 

 

 
 

設定データ 

設定データ 設定内容 設定範囲 データ型 

Un ユニットの先頭入出力番号 0～FEH BIN16ビット 

(S) 

モード切換え 

0 ：通常モード移行 

1 ：オフセット・ゲイン設定モード移行 

上記以外の値が設定された場合，「オフセット・ゲ

イン設定モード移行」となります。 

0,1 BIN16ビット 

 

  

指令

［実行条件］［命令記号］

G.OFFGAN

指令

GP.OFFGAN

G.OFFGAN Un (S)

GP.OFFGAN (S)Un
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(1) 機能 

Q64RD/Q64RD-Gのモードを切り換えます。 

・通常モード→オフセット・ゲイン設定モード 

・オフセット・ゲイン設定モード→通常モード 

 

ポイント  

(1) オフセット・ゲイン設定モードから通常モードに移行時，ユニットREADY(X0)

がOFF→ONします。 

ユニットREADY(X0)のONで初期設定を行うシーケンスプログラムがある場合

は，初期設定処理が実行されますので注意してください。 

(2) モード移行時，エラークリアされます。 

 

(2) エラー 

エラーはありません。 

 

(3) プログラム例 

M10をONすると，入出力番号X/Y0～X/YFの位置に装着されたQ64RD/Q64RD-Gがオフ

セット・ゲイン設定モードに移行し，M10をOFFすると通常モードに復帰するプロ

グラム。 

 

 

 

  

専用命令(G.OFFGAN)の
設定値をD1に格納

専用命令(G.OFFGAN）

専用命令(G.OFFGAN)の
設定値をD1に格納

専用命令(G.OFFGAN）
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付2.3  G(P).OGLOAD 

Q64RD/Q64RD-G のユーザレンジ設定のオフセット・ゲイン設定値をCPUに読み出す。 
 

設定 

データ 

使用可能デバイス 

内部デバイス 

（システム，ユーザ） 
ファイル 

レジスタ 

リンクダイレクト 

デバイスJ□\□ 

インテリジェント 

機能ユニット 

U□\G□ 

インデックス 

レジスタZ□ 

定  数 
その他 

ビット ワード ビット ワード K,H $ 

(S) ─ ○ ─ ─ ─ ─ 

(D) ○ ─ ─ ─ ─ 

 

 
 

設定データ 

設定データ 設定内容 設定範囲 データ型 

Un ユニットの先頭入出力番号 0～FEH BIN16ビット 

(S) 
コントロールデータが格納されているデバイスの

先頭番号 
指定するデバイスの範囲内 デバイス名 

(D) 
専用命令処理完了にて1スキャンONさせるデバイス 

異常完了時は(D)＋1もONする 
指定するデバイスの範囲内 ビット 

 
コントロールデータ(1/4)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

(S) システムエリア ─ ─ ─ 

(S)＋1 完了ステータス 

命令完了時の状態が格納される 

 0  ：正常完了 

 0以外：異常完了 

─ システム 

(S)＋2 
システムエリア ─ ─ ─ 

(S)＋3 

Q64RD 

(S)＋4 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋5 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋6 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋7 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋8 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋9 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋10 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋11 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋4 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋5 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋6 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値(L) 
─ ─ システム 

(S)＋7 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値(H) 

(S)＋8 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値(L) 
─ ─ システム 

(S)＋9 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値(H) 

(S)＋10 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値(L) 
─ ─ システム 

(S)＋11 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値(H) 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 
 
  

G.OGLOAD

指令

［実行条件］［命令記号］

G.OGLOAD

GP.OGLOAD

指令

Un (D)

(D)

(S)

(S)UnGP.OGLOAD
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コントロールデータ(2/4)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

(S)＋12 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋13 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋14 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋15 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋16 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋17 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋18 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋19 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋20 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋21 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋22 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋23 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋16 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋17 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋18 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋19 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋20 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋21 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋22 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋23 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋24 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋25 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋26 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋27 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋28 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋29 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋30 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋31 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋32 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋33 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋34 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋35 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋28 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋29 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋30 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋31 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋32 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋33 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋34 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋35 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋36 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋37 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋38 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋39 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋40 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋41 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋42 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋43 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 
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コントロールデータ(3/4)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

Q64RD 

(S)＋44 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋45 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋46 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋47 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋40 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋41 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋42 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋43 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋44 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋45 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋46 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋47 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋48 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋49 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋50 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋51 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋52 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋53 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋54 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋55 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋56 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋57 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋58 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋59 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋52 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋53 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋54 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋55 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋56 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋57 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋58 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋59 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋60 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋61 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋62 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋63 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋64 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋65 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋66 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋67 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋68 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋69 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋70 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋71 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋64 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋65 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋66 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋67 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 
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コントロールデータ(4/4)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

Q64RD 

-G 

(S)＋68 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) ─ 

─ 

─ 

─ 

システム 

システム (S)＋69 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋70 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) ─ 

─ 

─ 

─ 

システム 

システム (S)＋71 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋72 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋73 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋74 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋75 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋76 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋77 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋78 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋79 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋80 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋81 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋82 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋83 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋76 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋77 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋78 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋79 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋80 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋81 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋82 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋83 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋84 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋85 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋86 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋87 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋88 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋89 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋90 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋91 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋92 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋93 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋94 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋95 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋88 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋89 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋90 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋91 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋92 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋93 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋94 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋95 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋96 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋97 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋98 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋99 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 
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(1) 機能 

(a) Q64RD/Q64RD-G のユーザレンジ設定のオフセット・ゲイン設定値をCPUに読み

出す。 
 

(b) G(P).OGLOAD命令のインタロック信号には，完了デバイス(D)，完了時の状態

表示デバイス(D)＋1があります。 

① 完了デバイス 

G(P).OGLOAD命令が完了したスキャンのEND処理でONし，次のEND処理でOFF

する。 

② 完了時の状態表示デバイス 

G(P).OGLOAD命令の完了したときの状態により，ON/OFFする。 

正常完了時：OFFのまま変化しない。 

異常完了時：G(P).OGLOAD命令の完了したスキャンのEND処理でONし，次の

END処理でOFFする。 

 

 

 

(2) エラー 

エラーはありません。 

 

(3) プログラム例 

M11をONすると，入出力番号X/Y0～X/YFの位置に装着されたQ64RD/Q64RD-G のオフ

セット・ゲイン設定値を読み出すプログラム。 

 

 

 

  

シーケンスプログラム
END処理 END処理 END処理 END処理

G.OGLOAD命令

ON

OFF

完了デバイス(D)
OFF

完了時の状態表示
デバイス(D)＋1

OFF

ON

ON異常完了時

正常完了時

1スキャン

G.OGLOAD命令の実行完了

専用命令(GP.OGLOAD）
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付2.4  G(P).OGSTOR 

CPUに格納されているユーザレンジ設定のオフセット・ゲイン設定値を 

Q64RD/Q64RD-G に復元する。 
 

設定 

データ 

使用可能デバイス 

内部デバイス 

（システム，ユーザ） 
ファイル 

レジスタ 

リンクダイレクト 

デバイスJ□\□ 

インテリジェント 

機能ユニット 

U□\G□ 

インデックス 

レジスタZ□ 

定  数 
その他 

ビット ワード ビット ワード K,H $ 

(S) ─ ○ ─ ─ ─ ─ 

(D) ○ ─ ─ ─ ─ 

 

 
 

設定データ 

設定データ 設定内容 設定範囲 データ型 

Un ユニットの先頭入出力番号 0～FEH BIN16ビット 

(S)
＊1

 
コントロールデータが格納されているデバイスの

先頭番号 
指定するデバイスの範囲内 デバイス名 

(D) 
専用命令処理完了にて1スキャンONさせるデバイス 

異常完了時は(D)＋1もONする 
指定するデバイスの範囲内 ビット 

＊1 G(P).OGLOAD命令実行時，(S)に指定したデバイスを指定してください。 

G(P).OGLOAD命令で読み出したデータは変更しないでください。変更した場合，正常な動作は保証できません。 

 

コントロールデータ(1/5)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

(S) システムエリア ─ ─ ─ 

(S)＋1 完了ステータス 

命令完了時の状態が格納される 

 0  ：正常完了 

 0以外：異常完了 

─ システム 

(S)＋2 
システムエリア ─ ─ ─ 

(S)＋3 

Q64RD 

(S)＋4 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋5 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋6 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋7 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋8 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋9 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋10 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋11 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋4 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋5 3導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋6 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値(L) 
─ ─ システム 

(S)＋7 3導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値(H) 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 
 
  

G.OGSTOR

指令

［実行条件］［命令記号］

G.OGSTOR

GP.OGSTOR

指令

Un (D)

(D)

(S)

(S)UnGP.OGSTOR
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コントロールデータ(2/5)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

Q64RD 

-G 

(S)＋8 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋9 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋10 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋11 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋12 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋13 3導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋14 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋15 3導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋16 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋17 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋18 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋19 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋20 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋21 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋22 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋23 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋16 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋17 4導線式CH1 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋18 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋19 4導線式CH1 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋20 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋21 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋22 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋23 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋24 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋25 4導線式CH1 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋26 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋27 4導線式CH1 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋28 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋29 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋30 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋31 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋32 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋33 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋34 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋35 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋28 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋29 3導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋30 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋31 3導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋32 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋33 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋34 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋35 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋36 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋37 3導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋38 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋39 3導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 
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コントロールデータ(3/5)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

Q64RD 

(S)＋40 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋41 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋42 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋43 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋44 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋45 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋46 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋47 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋40 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋41 4導線式CH2 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋42 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋43 4導線式CH2 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋44 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋45 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋46 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋47 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋48 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋49 4導線式CH2 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋50 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋51 4導線式CH2 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋52 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋53 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋54 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋55 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋56 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋57 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋58 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋59 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋52 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋53 3導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋54 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋55 3導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋56 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋57 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋58 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋59 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋60 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋61 3導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋62 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋63 3導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋64 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋65 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋66 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋67 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋68 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋69 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋70 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋71 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 
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コントロールデータ(4/5)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

Q64RD 

-G 

(S)＋64 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋65 4導線式CH3 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋66 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋67 4導線式CH3 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋68 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋69 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋70 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋71 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋72 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋73 4導線式CH3 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋74 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋75 4導線式CH3 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋76 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋77 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋78 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋79 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋80 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋81 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋82 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋83 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋76 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋77 3導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋78 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋79 3導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋80 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋81 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋82 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋83 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

(S)＋84 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋85 3導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋86 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋87 3導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

Q64RD 

(S)＋88 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋89 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋90 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋91 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋92 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋93 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 ─ ─ システム 

(S)＋94 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

(S)＋95 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 ─ ─ システム 

Q64RD 

-G 

(S)＋88 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋89 4導線式CH4 工場出荷設定オフセット値 (H) 

(S)＋90 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋91 4導線式CH4 工場出荷設定ゲイン値 (H) 

(S)＋92 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋93 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット値 (H) 

(S)＋94 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋95 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン値 (H) 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 
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コントロールデータ(5/5)＊1 

デバイス 項  目 設定データ 設定範囲 セット側 

(S)＋96 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋97 4導線式CH4 ユーザレンジ設定オフセット抵抗値 (H) 

(S)＋98 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (L) 
─ ─ システム 

(S)＋99 4導線式CH4 ユーザレンジ設定ゲイン抵抗値 (H) 

＊1 設定は不要です。設定を行った場合，正常にオフセット・ゲイン設定値が読み出されません。 

 

(1) 機能 

(a) CPUに格納されているユーザレンジ設定のオフセット・ゲイン設定値を 

Q64RD/Q64RD-G に復元します。 
 

(b) G(P).OGSTOR命令のインタロック信号には，完了デバイス(D)，完了時の状態

表示デバイス(D)＋1があります。 

① 完了デバイス 

G(P).OGSTOR命令が完了したスキャンのEND処理でONし，次のEND処理でOFF

する。 

② 完了時の状態表示デバイス 

G(P).OGSTOR命令の完了したときの状態により，ON/OFFする。 

正常完了時：OFFのまま変化しない。 

異常完了時：G(P).OGSTOR命令の完了したスキャンのEND処理でONし，次の

END処理でOFFする。 

 

 

 
＊1  G(P).OGSTOR命令実行時，A/D変換は行われません。完了デバイス(D) ON後，

A/D変換を開始し，A/D変換値をバッファメモリに格納後，変換完了フラグ(XE)

がONします。 

 

(c) オフセット・ゲイン設定値の復元時の基準精度は，復元前の精度の約3倍以下

に下がります。 

 

  

変換完了フラグ(XE)＊1 ON

OFF

ON

シーケンスプログラム
END処理 END処理 END処理 END処理

G.OGSTOR命令

ON

OFF

完了デバイス(D)
OFF

完了時の状態表示
デバイス(D)＋1

OFF

ON

ON異常完了時

正常完了時

1スキャン

G.OGSTOR命令の実行完了
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(2) エラー 

次の場合にはエラーとなり，完了ステータスエリア(S)＋1にエラーコードが格納

されます。 
 

エラーコード 演算エラーとなる内容 

161 
オフセット・ゲイン設定モード時にG(P).OGSTOR命令を実行してい

る。 

162 G(P).OGSTOR命令が連続実行されている。 

163 
G(P).OGLOAD命令を実行した機種と異なる機種に対してG(P).OGSTOR

命令を実行している。 

 

(3) プログラム例 

M11をOFFすると，入出力番号X/Y10～X/Y1Fの位置に装着されたQ64RD/Q64RD-G に

オフセット・ゲイン設定値を復元するプログラム。 

 

 

 

  

専用命令(GP.OGSTOR）
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付3 外形寸法図 

(1) Q64RD，Q64RD-G 
 

 

 
 
 単位：mm 
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